
 

COMUNICADO 

19 de septiembre del 2019 

Ante el evento ocurrido lunes 16 de septiembre del año en curso el Operador del Sistema (ODS) 

a las empresas del sector eléctrico nacional y regional, así como a la opinión publica en general 

comunica: que el 16 de septiembre a las 11:48 horas, se presentó una falla en la línea de 

transmisión L615 (entre las subestaciones de Pavana y Santa Lucia) en el Departamento de 

Choluteca, seguido minutos después ocurre un apagón a nivel nacional y en varios de los países 

vecinos.  Inmediatamente, el ODS inició el proceso de control y reactivación controlada del 

Sistema Interconectado Nacional (SIN), logrando reestablecer el 100% de la entrega de 

electricidad a nivel nacional para las 14:40, dando por terminado el evento.   

Explicación de lo ocurrido 

1. La línea de transmisión L 615 forma parte del corredor centroamericano de interconexión 

eléctrica entre Honduras y Nicaragua corredor que interconecta al país con el Bloque Sur de 

Centroamérica (Nicaragua Costa Rica y Panamá) y el Bloque Norte (Honduras, El Salvador y 

Guatemala). Al momento del evento, la línea estaba transmitiendo 268 MVA desde la Subestación 

de Santa Lucia a la Subestación de Pavana. Este trayecto de transmisión tiene una capacidad 

máxima segura de 315 MVA.  

2. Cuando se suscitó la falla derivado de un arco eléctrico entre los conductores de la línea y un 

árbol, la energía que fluía por ella provenía principalmente de los generadores eólicos y solares 

ubicados en el sur de Honduras. La falla ocasionó que las protecciones instaladas en el sistema 

eléctrico abrieran la línea como un mecanismo de control automático. 

3. Durante casi tres (3) minutos, el Sistema Eléctrico Regional operó razonablemente estable. 

presentándose al final de este período oscilaciones electromecánicas, causadas por la topología 

del sistema centroamericano, que al interactuar con los generadores del sistema eléctrico de 

México ocasionó la desconexión de la red de varios generadores del Sistema Eléctrico Nacional 

en Honduras. Estas desconexiones junto con la operación del sistema de protección para 

fenómenos de oscilaciones electromecánicas crecientes del sistema centroamericano (ESIM004-

OSC), se separó el sistema eléctrico centroamericano del sistema eléctrico de México.  

4. La separación de los dos sistemas ocasionó que se presentara un déficit de potencia en el sistema 

interconectado centroamericano y así causando la caída de la frecuencia a nivel regional. La caída 

de la frecuencia pasó el mínimo establecido en el Esquema de Desconexión Automática de Carga 

por Baja Frecuencia del sistema centroamericano  

(EDACBF), y eso produjo que se abrieran de las interconexiones, separando todos los países de 

Centroamérica. Dada la alta vulnerabilidad de sistema eléctrico tras la cadena de apertura de 

líneas, no fue posible superar el déficit de generación existente (pese a la operación de los 

esquemas de baja frecuencia), desencadenando el apagón general del día lunes 16 de septiembre 

de 2019 a las 11:52 horas. 



 

 

Antes del evento, el sistema hondureño mantenía una demanda total de 1475.18 MW, considerablemente 

debajo de su capacidad máxima de 1600 MW. 

Restablecimiento del Sistema 

El Operador del Sistema (ODS) comenzó con las labores de restablecimiento de todo el Sistema Eléctrico 

Nacional inmediatamente después de ocurrido el evento, bajo modalidad de Estado de Emergencia y con 

los controles preestablecidos para prevenir otra caída. La situación de emergencia fue superada a las 

14:40 horas, habiendo restablecido completamente la red de transmisión a nivel nacional y reconectando 

con el sistema regional. 

A la Población en General informamos: Que el Operador Del Sistema (ODS), junto con Ente Operador 

Regional (EOR), están trabajando en una solución conjunta que permita lograr un Sistema Eléctrico 

Regional (SER) más seguro y robusto, proponiendo un diseño de protección, redundancia y controles que 

prevengan a que se vuelva a presentar una situación similar. Este plan es de prioridad nacional, así como 

la apertura a la inversión en la expansión del Sistema de Transmisión, que mejoren la seguridad y 

confiabilidad del sistema eléctrico hondureño, la entrada en operación de las Comercializadoras y los 

Consumidores Calificados, como lo establece la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), sus 

reglamentos y sus normativas. 

¿Quién es el Operador del Sistema (ODS)? 

El ODS es el ente encargado de operar, controlar y organizar el día a día del sistema eléctrico de Honduras.  

El ODS es un ente independiente, regido por una Junta Directiva con representación de los agentes de 

Transmisión, Distribución, Generación, Comercializadoras y Consumidores Calificados, como lo establece 

la LGIE publicada en el 2014.  Es una entidad sin fin de lucro, regulada por la Comisión Reguladora de 

Energía Eléctrica (CREE). 

 

 


