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ADENDA NRO. 1 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NRO. LPI-01-XI-2024 SCADA/EMS-ODS-CND 

“ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE 

SUPERVISIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS (SCADA/EMS) DE LA ASOCIACIÓN 

OPERADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL DE HONDURAS” 

 En la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los diez (10) días del mes de enero del año dos mil 

veinticinco (2025) 

 

El Centro Nacional de Despacho en su condición de Operador del Sistema (CND-ODS), a todas las 

empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Internacional nro. LPI-01-XI-2024 

SCADA/EMS-ODS-CND, denominada: “ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO 

SISTEMA DE CONTROL DE SUPERVISIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS (SCADA/EMS) DE 

LA ASOCIACIÓN OPERADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL DE HONDURAS”, de 

ahora en adelante identificada como la Licitación SCADA / EMS, comunica lo siguiente:  

Por medio de la presente Adenda, se realizan modificaciones a las Bases y Términos de Referencia de la 

Licitación SCADA / EMS, con el propósito de agregar determinadas condiciones para que los Oferentes, 

puedan afinar sus propuestas procurando así para el Operador del Sistema, la adquisición de aquellos 

bienes y servicios que más se adecuen a sus necesidades.  

En este sentido, cualquier disposición contenida en el documento “Bases de Términos de Referencia”, que 

este en contravención de los dispuesto en esta Enmienda, no será de aplicación prevaleciendo lo aquí 

indicado. A saber:  

PRIMERO: Al documento “BASES DE LICITACIÓN”, se incorpora lo siguiente:  

A. Sección 3, subsección 3.9.1.2 Experiencia (Referencia Pág. 14), que indica: 

 

a. Documento mediante el cual el Oferente certifique que cumple en términos generales con los 

lineamientos indicativos presentados en el Anexo 10: Cronograma Indicativo para el Desarrollo 

del Proyecto, para el suministro, desarrollo, pruebas en fábrica, instalación, pruebas en sitio y 

puesta en servicio del “Nuevo SCADA” en conformidad con las Bases de la Licitación. 

 

b. Certificaciones de cumplimiento en contratos de mínimo cuatro (4) proyectos ejecutados de 

suministro, instalación, arquitectura de hardware, software de aplicación y puesta en 

funcionamiento de Centros de Control con capacidades de SCADA con centro de control principal 

o de respaldo, celebrados con entidades estatales o particulares, dentro de los últimos diez(10) años 

similares en alcance al Sistema “Nuevo SCADA”, conforme a la información presentada en el 

Anexo 5: Información sobre Proyectos Ejecutados 
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Adicionalmente, deberá incluir información de dos (2) contratos de soporte en etapa de ejecución 

activa a la fecha de apertura de la presente Licitación, diferente a los contratos reportados en el 

formulario Anexo 5: “Información sobre Proyectos Ejecutados”; correspondientes a la instalación, 

arquitectura de hardware, software de aplicación y puesta en funcionamiento de Centros de Control 

con capacidades SCADA similares al especificado para la presente licitación, celebrados con otras 

entidades estatales o particulares. Esta información deberá presentarse en el Anexo 

6:“Información sobre Proyectos en Ejecución”.  

 

c. Certificado de conformidad con base en normas de calidad norma ISO 9001 o similares y/u otras 

certificaciones si las tuviere el Oferente.  

 

d. Información de la organización y del personal según Anexo 4: “Información de la Empresa y del 

Personal propuesto”. 

 

Lo anterior se modifica, debiéndose leer de la manera siguiente:  

 

a. Documento mediante el cual el Oferente certifique que cumple en términos generales con los 

lineamientos indicativos presentados en el Anexo 10: Cronograma Indicativo para el Desarrollo del 

Proyecto, para el suministro, desarrollo, pruebas en fábrica, instalación, pruebas en sitio y puesta en 

servicio del “Nuevo SCADA” en conformidad con las Bases de la Licitación. 

 

b. Certificaciones de cumplimiento en contratos de mínimo cuatro (4) proyectos ejecutados de 

suministro, instalación, arquitectura de hardware, software de aplicación y puesta en funcionamiento 

de Centros de Control con capacidades de SCADA con centro de control principal o de respaldo, 

celebrados con entidades estatales o particulares, dentro de los últimos diez(10) años similares en 

alcance al Sistema “Nuevo SCADA”, conforme a la información presentada en el Anexo 5: 

Información sobre Proyectos Ejecutados 

 

Adicionalmente, deberá incluir información de dos (2) contratos de soporte en etapa de ejecución 

activa a la fecha de apertura de la presente Licitación, diferente a los contratos reportados en el 

formulario Anexo 5: “Información sobre Proyectos Ejecutados”; correspondientes a la instalación, 

arquitectura de hardware, software de aplicación y puesta en funcionamiento de Centros de Control 

con capacidades SCADA similares al especificado para la presente licitación, celebrados con otras 

entidades estatales o particulares. Esta información deberá presentarse en el Anexo 6:“Información 

sobre Proyectos en Ejecución”.  

 

c. Certificado de conformidad con base en normas de calidad norma ISO 9001 o similares y/u otras 

certificaciones si las tuviere el Oferente. 

d. Información de la organización y del personal según Anexo 4: “Información de la Empresa y del 

Personal propuesto”. 
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e. En el caso de aquel Oferente que presente su propuesta a través de un servicio compuesto, es 

decir, en el que éste pudiere no ser total o parcialmente el fabricante/desarrollador de los 

bienes ofertados, sea del software o del hardware, el Oferente siempre acreditar contar con 

experiencia necesaria para prestar los servicios de instalación y puesta en funcionamiento de 

sistemas SCADA de con lo indicado en el literal “b” de la presente sección. En este sentido, 

para completar los requisitos de experiencia indicados en el literal referido, que sean distintos 

a la instalación de proyectos, deberá presentar constancias certificadas emitidas por los 

fabricantes/desarrolladores del hardware y del software de aplicación, en la cual conste la 

utilización de dichos bienes en proyectos SCADA/EMS.  
 

En tal sentido, es requisito indispensable que la Oferta presentada por el Oferente en los 

términos de un servicio compuesto, cuente con aquella documentación debidamente 

autenticada o apostillada suscrita por el fabricante/desarrollador del hardware o el software 

de aplicación y dirigida al Contratante, en el que se establezca que, durante el periodo de 

vigencia de la Garantía de Calidad, también es responsable junto  con el Contratista/Oferente, 

para la provisión del mantenimiento y soporte de los equipos, o Software según su 

participación en los productos requeridos en estas Bases de licitación y Términos de 

Referencia, ya sea por motivo de soporte, mantenimiento, actualización del software o 

cualquier diligencia asociada por defectos de fabrica que limiten su utilización en los términos 

establecidos en la presente licitación.  En este sentido, el Oferente será el responsable que, al 

momento de presentación de la Oferta, se cuente con todos aquellos elementos que 

efectivamente constate que tanto el Oferente como el fabricante/desarrollador de los bienes 

acepta su obligación en la prestación de servicios de obligatoria presentación, considerando 

aquellos clasificados como ofertas opcionales.   

La responsabilidad indicada en el presente párrafo, igualmente se aplica en lo que 

corresponda a la presentación de la garantía técnica post Garantía de Calidad indicada en la 

Sección 6, subsección 6.8, numeral 2 “Precios para Opciones de Servicios de Soporte y 

Actualización  
  

Lo relacionado en el presente literal, no exime al Oferente, en presentar las constancias y 

certificados de acreditación respectivos, tanto de su parte como los que correspondan a los 

fabricantes/desarrolladores de los bienes (hardware y software).   

 

 

B. Sección 3, subsección 3.13 “Gastos por Carga, Transporte y Descarga de Bienes” (Referencia Pág. 

17), que indica: 

1. En lo relacionado con las responsabilidades y riesgos en la importación de bienes, el Oferente 

actuará como vendedor y ODS como comprador y se aplicará lo estipulado en la modalidad de 

transporte Delivered Duty Paid (DDP) de los Incoterms® 2020 (International Commercial Terms).  
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2. La modalidad DDP de los Inconterms® 2020 especifica que, el vendedor debe encargarse y asumir 

el riesgo del transporte interno en el país de origen de los bienes, de los gastos y trámites aduaneros 

de exportación en el país de origen, de los gastos y seguros del transporte desde el país de origen 

hacia el país de destino, de los gastos y trámites aduaneros de importación en el país de destino, el 

transporte interno en el país de destino y entregar los bienes en el lugar especificado por el 

comprador. 

3. Se deberá tener en cuenta que, el suministro será transportado a la República de Honduras, por lo 

cual, la oferta debe considerar los impuestos correspondientes al suministro de Hardware, Software 

y Servicios en la República de Honduras.” 

 

Lo anterior se modifica, debiéndose leer de la manera siguiente:  

 

En lo relacionado con las responsabilidades y riesgos en la importación de bienes, el Oferente actuará 

como vendedor y ODS como comprador y podrán aplicarse las modalidades de transporte Delivered Duty 

Paid (DDP) o Delivered at Place (DAP), de los Incoterms® 2020 (International Commercial Terms), 

tomando en consideración para cada una, lo siguiente: 

  

DELIVERED DUTY PAID (DDP) 

 

De aplicarse la modalidad DDP de los Inconterms® 2020 se debe tener presente que, el vendedor debe 

encargarse y asumir el riesgo del transporte interno en el país de origen de los bienes, de los gastos y 

trámites aduaneros de exportación en el país de origen, de los gastos y seguros del transporte desde el país 

de origen hacia el país de destino, de los gastos y trámites aduaneros de importación en el país de destino, 

el transporte interno en el país de destino y entregar los bienes en el lugar especificado por el comprador, 

siendo en el Centro Nacional de Despacho ubicado en la Subestación Suyapa, ubicada en Calle 

Principal a Residencial Maya, Col. Centroamericana III ETAPA, Boulevard Villa Olímpica, en la 

ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la República de Honduras 

  

Asimismo, se deberá tener en cuenta que, el suministro será transportado a la República de Honduras, por 

lo cual, la oferta debe considerar los impuestos correspondientes al suministro de Hardware, Software y 

Servicios en este país.” 

 

DELIVERED AT PLACE (DAP) 

 

De aplicarse la modalidad DAP de los Inconterms® 2020 se debe tener presente que, el vendedor debe 

encargarse y asumir el riesgo de gastos y trámites de exportación del país de origen, de los gastos y seguros 

del transporte desde el país de origen hacia el punto de entrega en el país de destino, que en este caso la 

aduana Toncotín, ubicada en la zona central del país, en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento 

de Francisco Morazán, en la República de Honduras 
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En caso de elegirse esta modalidad, el Oferente deberá remitir con los documentos de oferta una 

declaración jurada de compromiso suscrita por el representante legal de la empresa o el representante legal 

designado en el caso de Consorcios, aceptando que todo costo comprobado a través de documentos fiscales 

oficiales de la República de Honduras, que implique pago de desaduanaje, depósito, pago de aranceles e 

impuestos, análisis de riesgos, gastos de transporte, póliza de seguro de transporte, gasto de desembalaje 

y cualquier otro costo asociado en el que incurra el Contratante desde proceso de importación definitiva 

desde la aduana Toncontín, hasta el sitio en el que será instalado el equipo, que corresponda al sitio de 

entrega designado para la modalidad DDP, deberá ser reconocido como un crédito a favor Comprador, 

mismo que deberá ser reconocido y por consiguiente descontado del importe total del Contrato, aplicable 

en el primer pago que se efectúe. 
 

SEGUNDO: Al documento “TERMINOS DE REFERENCIA ESPECIFICACIÓNES DEL NUEVO 

SCADA VOLUMEN 1: FUNCIONES TÉCNICAS”, se incorpora lo siguiente: 

A. Sección 2, subsección 2.4.2 “Arquitectura Conceptual de la Plataforma” numeral 3 (Referencia: 

pág. 10), que indica:  

 

“3. No obstante que el sistema WAMS de las PMUs se desarrollará como un proyecto independiente se 

busca que el nuevo SCADA pueda soportar las necesidades de repositorio histórico de estos datos también 

de forma a buscar una buena integración entre estos sistemas y se tenga en lo posible una interface de 

usuario única para diferentes datos de distintas fuentes de interés para los usuarios de ODS.” 
 

Lo anterior se modifica, debiéndose leer de la manera siguiente:  

 

3. No obstante que el sistema WAMS de las PMUs se desarrollará como un proyecto independiente, se 

busca que el nuevo SCADA pueda soportar las necesidades de repositorio histórico de estos datos, también 

de forma a buscar una buena integración entre estos sistemas y se tenga en lo posible una interface de 

usuario única para diferentes datos de distintas fuentes de interés para los usuarios de ODS. Siendo 

obligatoria, la capacidad de integrar un sistema Wams al nuevo SCADA. 

 

En este sentido, el Sistema WAMS (únicamente el software) deberá ser cotizado como componente 

opcional, debiendo detallar sus costos en la oferta económica, así como proporcionar la información 

técnica en lo relacionado con:  

 3.1 Capacidad para interrogar 90 Unidades Fasoriales 

3.2 Capacidad para recolectar 100 muestras por ciclo 

3.3 Capacidad de almacenamiento histórico mínima de 30 días 

3.4 Capacidad de integrarse con el nuevo Sistema SCADA/EMS/GMS como repositorio histórico y 

proporcionar la integración de esta información en las aplicaciones del Sistema SCADA/EMS/GMS.  

3.5 El oferente deberá brindar las especificaciones de hardware requerido para alojar este sistema. 
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B. Sección 2 subsección 2.5.3 “Alcance” (Referencia: pág. 13), que indica: 

 

“1. Suministrar el Sistema Nuevo SCADA y Simulador de Entrenamiento (OTS) con sus interfaces de conexión. 

Además, incluir como opción el Sistema Nuevo SCADA Alterno para la continuidad de la operación. El Nuevo 

SCADA deberá proveer las funciones que se especifican en detalle en los TDR.” 

 

Lo anterior, de ahora en adelante deberá leerse así: 

 

Suministrar el Sistema Nuevo SCADA y Simulador de Entrenamiento (OTS) con sus interfaces de 

conexión. Además, incluir como opción el Sistema Nuevo SCADA Alterno para la continuidad de la 

operación. El Nuevo SCADA deberá proveer las funciones que se especifican en detalle en los TDR. 
 

Se requiere que el Sistema principal y de respaldo del nuevo SCADA, tenga una vida útil de al 

menos siete (07) años, contados a partir de su implementación.  

 

C. Sección 7, subsección 7.7.2 “Generación y Edición de Despliegue”, numeral 1 (referencia: pág. 

152), que indica: 

 

“Se suministrará una herramienta interactiva para generación y edición de despliegues con el fin de crear 

los despliegues e interfaces operacionales que se asocian con cada una de las aplicaciones. 
 

Lo anterior se modifica, debiéndose leer de la manera siguiente:  

 

“Se suministrará una herramienta interactiva para generación y edición de despliegues con el fin de crear 

los despliegues e interfaces operacionales que se asocian con cada una de las aplicaciones. 

 

Sería deseable que dicha herramienta de creación y edición de despliegues pudiera soportar la 

importación de los despliegues del SCADA actual para luego construir los nuevos despliegues, esto 

en Base a la Guía de Estilo que sea seleccionada previo al inicio de dicha creación. 

 

D. Sección 8, subsección 8.1.4 “Servidores”, numeral 4 (referencia: pág. 171), que indica: 

 

“4Las características de los gabinetes para el montaje de los servidores deberán tener por lo menos las 

siguientes características:  

a. No estar ocupados en más del setenta y cinco por ciento (75%) de su capacidad máxima para 

permitir la conexión de nuevos servidores u otros equipos en el futuro  

b. Ser completamente compatibles con los servidores para que no limiten ninguna de sus 

funcionalidades  
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c. Tener fuente de alimentación apropiada con el voltaje y la frecuencia nominal del lugar de su 

ubicación.  

d.  Fuentes de alimentación redundantes para todo el equipo instalado y su expansión y ser del tipo 

hot swappable.” 

  

Lo anterior se modifica, debiéndose leer de la manera siguiente:  

 

4. Las características de los gabinetes para el montaje de los servidores deberán tener por lo menos las 

siguientes características:  

a. No estar ocupados en más del setenta y cinco por ciento (75%) de su capacidad máxima para permitir 

la conexión de nuevos servidores u otros equipos en el futuro  

b. Ser completamente compatibles con los servidores para que no limiten ninguna de sus 

funcionalidades  

c. Para el caso de todos los Equipos de Misión Crítica, su redundancia no puede estar alojada en 

el mismo gabinete, ni estar alimentada del mismo PDU, ni conectada al mismo equipo de red. 

d. Los otros sub-sistemas tales como OTS, QADS, VRS, Backup, etc., podrán estar en un tercer 

gabinete. 

e. Tener fuente de alimentación apropiada con el voltaje y la frecuencia nominal del lugar de su 

ubicación.  

f.  Fuentes de alimentación redundantes para todo el equipo instalado y su expansión y ser del tipo hot 

swappable.” 

 

TERCERO: Al documento “TERMINOS DE REFERENCIA ESPECIFICACIÓNES DEL 

NUEVO SCADA VOLUMEN 2: SERVICIOS”, se incorpora lo siguientes: 

A. Sección 2, subsección 2.1.1 “Responsabilidad del Proveedor - OFERENTE”, numeral 38 

(referencia: pág. 6), que establece: 

 

 “38. El Proveedor realizará las siguientes actividades de Conversión de Datos 

a) Entregará las herramientas necesarias para convertir las bases de datos a partir del sistema 

existente de ODS, para uso en el Nuevo SCADA. 

b) Soporte a ODS en la conversión de las bases de datos del SCADA existente para uso con el Nuevo 

SCADA: 

c) Cálculos en tiempo real – soporte al personal de ODS en la implementación de los cálculos en 

tiempo real existentes de ODS convertidos para ser utilizados con el Nuevo SCADA. 

d) Datos Históricos – incluyendo todos los datos acordados con ODS, vistas, cálculos y reportes. Los 

datos que se acuerde migrar del histórico actual se suministrarán en un formato acordado 

mutuamente entre el ODS y el Proveedor - OFERENTE.” 
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Lo anterior se modifica, debiéndose leer de la manera siguiente:  

 

 

B. Sección 4, subsección 4.6 “Documentación de Software”, numeral 1, inciso “c”, numeral 3 

(referencia: pág. 38), que establece: 

 

“Se debe incluir el listado de las licencias que requieran renovaciones de las mismas y los cuales deben 

tener una duración inicial por lo menos hasta la finalización de la garantía de dos (2) años.”  

 

Se modifica, debiéndose leer de la manera siguiente: 

 

Se debe incluir el listado de las licencias que requieran renovaciones de éstas, debiendo tener una duración 

inicial de por lo menos hasta la finalización de la Garantía de Calidad de dos (2) años. Se requiere que el 

Sistema (incluyendo licenciamientos anuales o perpetuo) tenga una vida útil de al menos (07) años  

 

38. El Proveedor realizará las siguientes actividades de Conversión de Datos  

a. Entregará las herramientas necesarias para convertir las bases de datos a partir del sistema 

existente de ODS, para uso en el Nuevo SCADA. El Proveedor estudiará la estructura de la 

base de datos del actual SCADA para lo cual solicitará al ODS el acceso a la misma para así 

poder realizar adecuadamente las tareas de conversión. 

b. Soporte a ODS en la conversión de las bases de datos del SCADA existente para uso con el Nuevo 

SCADA.  

c. Cálculos en tiempo real – soporte al personal de ODS en la implementación de los cálculos en 

tiempo real existentes de ODS convertidos para ser utilizados con el Nuevo SCADA.  

d. Datos Históricos – incluyendo todos los datos acordados con ODS, vistas, cálculos y reportes. 

Los datos que se acuerde migrar del histórico actual se suministrarán en un formato acordado 

mutuamente entre el ODS y el Proveedor - OFERENTE. 

e. Es responsabilidad explicita del Proveedor el realizar la Conversión de la Base de Datos y 

la participación del ODS será a nivel de aclaraciones con respecto a la estructura de tablas 

y columnas. 

f. El Proveedor deberá entregar al ODS una descripción detallada de la metodología 

propuesta para la conversión de la base de datos y la forma como se interactúa con el gestor 

de base de datos del Nuevo SCADA.  

g. La conversión de la base de datos también deberá incluir la reconstrucción de la 

conectividad y la armonización completa de las bases de datos. 
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sin la necesidad de realizar cambios del hardware, y se deberán cotizar desde el inicio estos valores 

de licenciamiento.  

 

C. Sección 6, subsección 6.8, numeral 2 “Precios para Opciones de Servicios de Soporte y 

Actualización”,  (referencia: pág. 76), que establece: 

1. El Proveedor - OFERENTE en caso de ofertar usando el modelo de licencia perpetua deberá ofrecer 

precios para la prestación de servicios de soporte y mantenimiento que cubran períodos futuros, tales 

como post-garantía para el período a continuación de los dos (2) años de Garantía de Calidad. Tales 

precios deberán presentarse por el Proveedor - OFERENTE en su oferta y deberán considerar períodos 

de dos (2) años posteriores a la garantía, renovables. El soporte debe incluir como mínimo doscientas 

(200) horas anuales con una atención 7x24x365. De igual forma para el Proveedor que en caso de ofertar 

usando el modelo de suscripción de licencia anual, este deberá incluir los precios y detalle para la 

prestación de servicios de soporte y mantenimiento posterior al periodo de Garantía de Calidad, este 

soporte de mantenimiento debe tener al menos la misma competencia solicitada en el modelo de compra 

de licencia perpetua. 

2. El Proveedor - OFERENTE deberá presentar obligatoriamente las siguientes opciones en su oferta 

indicando el plazo de las mismas: 

Lo anterior se modifica, debiéndose leer de la manera siguiente:  

1. El Proveedor - OFERENTE en caso de ofertar usando el modelo de licencia perpetua deberá ofrecer 

precios para la prestación de servicios de soporte y mantenimiento que cubran períodos futuros, tales como 

post-garantía para el período a continuación de los dos (2) años de Garantía de Calidad. Tales precios 

deberán presentarse por el Proveedor - OFERENTE en su oferta y deberán considerar períodos de dos (2) 

años posteriores a la garantía, renovables. El soporte debe incluir como mínimo doscientas (200) horas 

anuales con una atención 7x24x365. De igual forma para el Proveedor que en caso de ofertar usando el 

modelo de suscripción de licencia anual, este deberá incluir los precios y detalle para la prestación de 

servicios de soporte y mantenimiento posterior al periodo de Garantía de Calidad, este soporte de 

mantenimiento debe tener al menos la misma competencia solicitada en el modelo de compra de licencia 

perpetua.  

2. El Proveedor - OFERENTE deberá presentar obligatoriamente en su oferta la opción de contar 

con una garantía técnica que incluya el soporte, mantenimiento y licenciamiento del software del 

Sistema, esto por periodos ya sea de uno (01) o dos (02) años renovables durante toda la vida útil de 

siete (07) años del proyecto SCADA / EMS, esto contados a partir de la fecha de vencimiento de la 

Garantía de Calidad y en iguales condiciones que ésta. 
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Lo dispuesto en el presente numeral, solo es aplicable para las Ofertas de licenciamiento perpetuo, 

ya que la opción de licenciamiento anual está obligada a ofrecer el licenciamiento, soporte y 

mantenimiento durante al menos 7 años, siendo las actualizaciones del software capaces de seguir 

operando en el mismo hardware original del proyecto dentro del plazo de duración establecido.  

  

----------------------------------------última página, Adenda nro. 01--------------------------------------- 


