
Sl No Doc Reference Clause Reference Clarification Questions (English) Preguntas de aclaración (Spanish) CND Response

1 General General
Is it possible to share the English 
version of all diagrams (images) in the 
RFP document.

¿Es possible compartir la versión en inglés de todos los diagramas (imágenes) en el 
documento RFP?

Considerando el tiempo disponible previo a la presentación de 
ofertas, no es posible realizar la traducción de la 
documentación.

2 General General

Assume that complete system can be 
accessed from vendors offshore 
development centers (India, Canada, 
etc) through secured VPN connection. 
Please confirm

Si  se requiere acceder al sistema completo desde los centros de desarrollo en el 
extranjero de los proveedores (India, Canadá, etc.) a través de una conexión VPN 
segura. ¿Se dispone de tal VPN?

Si, las conexiones VPN están disponibles posterior a la firma 
del protocolo de seguridad de la información del CND.
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3.9. Documentación de la 
Oferta

Guarantee of maintenance of the Offer 
issued by the insurance company or 
the banking entity. Is this applicable to 
all members of consortium or only to 
the leading entity of the consortium?

Garantía de mantenimiento de la Oferta emitida por la compañía de seguros o la 
entidad bancaria. ¿Es esto aplicable a todos los miembros del consorcio o solo a la 
entidad líder del consorcio?

En caso de consorcios, todas las garantías financieras 
(incluyendo la Garantía de Mantenimiento de Oferta) deberán 
ser rendidas por el representante legal designado (Empresa 
Líder) en el Acuerdo de Consorcio. (Referencia: Sección 6.4. 
numeral 3 de las Bases de Licitación. En este sentido, sin 
perjuicio de la responsabilidad solidaria e ilimitada, la 
Empresa Líder debe rendir la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta.
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8.1.9. Anexo 9: Formulario 
de Cantidades y Precios

In the pricing templates, for some of 
the hardware items quantity already 
enetered as one (1). Is it mean that we 
need to consider only one quantity of 
those items in our scope? Is there any 
redundancy requirements?

En las plantillas de precios, para algunos de los artículos de hardware, la cantidad 
ya establecida como uno (1). ¿Significa que tenemos que considerar solo una 
cantidad de esos artículos en nuestro alcance? ¿Hay algún requisito de 
redundancia?

Las cantidades expresadas en el Anexo 9 son valores de 
referencia, por lo que, el oferente debe personalizar estas 
cantidades acorde a su solución (considerar que en el sitio 
principal se requiere alta disponibilidad en los nodos críticos y 
para el sitio alterno/redundante una solución ¨Stand Alone¨). 
La columna Redundancia de esa Tabla deberá entenderse en 
referencia al Sitio Alterno.

Hay redundancia para los servicios críticos en los servidores y 
servicios de acuerdo con el diagrama referencia.
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2.4.2 Arquitectura 
Conceptual de la 
Plataforma

As per our understanding following five 
communication protocol supports are 
mandatory and two are optional for 
future requirements. Please confirm.
Communication Protocol - Mandatory: 
ICCP, IEC870-5-104, DNP 3.0, DNP3i 
& IEEE 2030.5  
Communication Protocol - Optional 
for future requirements: IEEE C37-118, 
IEC61850

Según nuestro entendimiento, los siguientes cinco soportes de protocolo de 
comunicación son obligatorios y dos son opcionales para requisitos futuros. Por 
favor, confirme. Protocolo de comunicación - Obligatorio: ICCP, IEC870-5-104, DNP 
3.0, DNP3i e IEEE 2030.5 Protocolo de comunicación - Opcional para requisitos 
futuros: IEEE C37-118, IEC61850

En efecto, tal como lo expresa la sección 2.4.2 del Vol 1.
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2.4.2 Arquitectura 
Conceptual de la 
Plataforma

Please clarify whether system should 
support direct acquisition of meter 
data using IEC 61334 standard (DLMS)

Por favor, aclare si el sistema debe admitir la adquisición directa de datos de 
medidores utilizando la norma IEC 61334 (DLMS)

Para el propósito de la adquisición de datos de energía de los 
medidores, esto se manejara a través del Sistema de Medición 
Comercial.
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3.1 Arquitectura de 
Comunicaciones del Nuevo 
SCADA

In the optional quoting for WAMS, do 
we need to consider the supply of 
PMUs and PDCs or only WAMS 
application? What are the features 
and functionalities to be covered 
under WAMS?

En la cotización opcional para WAMS, ¿debemos considerar el suministro de PMU y 
PDC o solo la aplicación de WAMS?
 ¿Cuáles son las características y funcionalidades que debe cubrir WAMS?

Favor remitirse a la Adenda #1, punto segundo, numeral (A) 
referente al Sistema WAMS.

Se aclaró que el compra del software es opcional, pero la 
oferta económica debe incluirse el costo del producto para 
que el ODS, decida si lo adquiere o integra la aplicación que 
este usando.
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3.3 Casos de Uso de 
Interoperabilidad

Development and configuration of 
Middleware for integration, is it under 
bidder's scope? Please share the list 
of applications to be integrated with 
SCADA/AEMS System

Con respecto a la integración con aplicaciones de terceros, entendemos que el 
alcance del licitador se limita solo a la configuración del lado EMS/SCADA. ¿La 
modificación en las aplicaciones del sistema periférico será realizada por CND o los 
proveedores respectivos?

Si, pero el SCADA debe tener las facilidades de comunicación 
CIM, OBDC y similares para que los sistemas puedan 
compartir información.
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3.3 Casos de Uso de 
Interoperabilidad

Regarding integration with third party 
application, we assume that bidder 
scope is limited to AEMS/SCADA side 
configuration only. Modification at 
edge system applications will be 
performed by CND or respective 
vendors.

Con respecto a la integración con aplicaciones de terceros,  entendemos que el 
alcance del licitador se limita solo a la configuración del lado EMS/SCADA. ¿La 
modificación en las aplicaciones del sistema periférico será realizada por CND o los 
proveedores respectivos?. Por favor confirmar.

Si, es responsabilidad del ODS, las que no sean parte del 
propio sistema SCADA EMS.
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4 SCADA - Adquisición y 
Procesamiento de Datos

Regarding Data Acquisition, assume 
that vendor's scope is limited to 
configuration at control room side 
only. All filed activities including 
sensor, RTU and communication 
device configuration will be out of 
scope for this RFP. Please confirm.

Con respecto a la adquisición de datos,  entendemos que el alcance del proveedor 
se limita solo a la configuración en el lado de la sala de control. 
¿Todas las actividades archivadas, incluida la configuración de sensores, RTU y 
dispositivos de comunicación, estarán fuera del alcance de esta RFP? Por favor, 
confirmar

Es correcto, sin embargo, la integración entre el concentrador 
de comunicaciones de las RTUs y el SCADA es 
responsabilidad conjunta entre el Oferente y el CND.
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4.2.1 Protocolos

ICCP Communication: Assume that 
scope is limited to configuration of 
ICCP communication at SCADA/EMS 
side. Providing communication link, 
configuration at other ends (EOR and 
Distributor) are not in this RFP scope.

Comunicación ICCP: Entendemos que el alcance se limita a la configuración de la 
comunicación ICCP en el lado SCADA/EMS.
¿ Al proporcionar enlace de comunicación, la configuración en otros extremos (EOR y 
Distribuidor) no están en este alcance de RFP? Así es, pero si deben configurar y probar las conexiones del 

lado del SCADA hacia estos otros extremos, y colaborar en el 
diagnostico en caso de no lograr comunicación.
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4.2.1 Protocolos

Point 2.b, it is mentioned as IEEE 
2030.5-2018 protocol is optional. In 
that case we have to consider only 
DNP3.0 for DER integration. Assume 
that all DERs support DNP3.0 protocol 
for integration

El punto 2.b, se menciona que el protocolo IEEE 2030.5-2018 es opcional. En ese 
caso, ¿tenemos que considerar solo DNP3.0 para la integración de DER? 
Entendemos que todos los DER son compatibles con el protocolo DNP3.0 para la 
integración. Por favor confirmar.

Es opcional, pero deseable el protocolo  IEEE 2030.5-2018, en 
todo caso de no poseerlo se integrará en DNP3.0 con las 
debilidades que pueda tener en comparación al mencionado.
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5.2 Sistema de Gestión de 
la información (SGI)

What is the preferred solution? Is it a 
standard historian software (eg: PI 
System) or  a general database 
management system (eg: Oracle)

¿Cuál es la solución preferida? ¿Es un software de historiador estándar (por ejemplo, 
PI System) o un sistema de gestión de bases de datos general (por ejemplo, Oracle)?

Se requiere un Software Historiador Estándar.

RESPUESTAS A CONSULTAS PROCESO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL LPI-01-XI-2024 SCADA/EMS-ODS-CND
“Adquisición e Implementación del Nuevo Sistema de Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA/EMS) de la Asociación Operador del Sistema Eléctrico Nacional de Honduras”
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2.1.1 Responsabilidad del 
Proveedor - OFERENTE

Point # 23. 23.	Provision of all the 
necessary information for the planning 
and adaptation of the site(s): Assume 
requirement is to provide information 
about best practices and solution 
related information and design related 
information will be provided by the 
respective control room developer.

Punto # 23. Suministro de toda la información necesaria para la planificación y 
adaptación del (los) sitio(s):Suponemos que el requisito es proporcionar 
información sobre las mejores prácticas y la información relacionada con la 
solución y la información relacionada con el diseño será proporcionada por el 
desarrollador de la sala de control respectivo. Por favor confirmar

Es correcto se espera que el oferente detalle los 
requerimientos técnicos necesarios para la instalación de su 
solución.

.
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2.1.1 Responsabilidad del 
Proveedor - OFERENTE

Point #33: Maintenance of the New 
SCADA. We assume this an optional 
item (2 years of maintenance support). 
Please confirm

Punto #33: Mantenimiento del nuevo SCADA. Suponemos que este es un elemento 
opcional (2 años de soporte de mantenimiento). Por favor, confirmar

No, este se refiere a la responsabilidad del oferente de realizar 
al SCADA el mantenimiento durante el periodo de garantía. 
Véase Vol 2; Sección 6.1.5 numeral 1.
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2.1.2 Responsabilidades de 
ODS

Point #3: Assume the CND will be 
responsible for all required 
configuration of filed equipment to 
communicate with Control room

Punto # 3: Entendemos que el CND será responsable de toda la configuración 
requerida del equipo archivado para comunicarse con la sala de control. Por favor 
confirmar.

Es correcto, sin embargo, aunque el cableado es 
responsabilidad del oferente se aclara que la integración entre 
los equipos de comunicaciones y el SCADA será 
responsabilidad conjunta entre el Oferente y el CND.
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2.1.2 Responsabilidades de 
ODS

Point #9:Integration of ODS 
applications to the New SCADA - first 
phase for the applications that can be 
integrated for the FATs. Please 
elaborate this requirements. What are 
the applications to be integrated for 
FAT?

, ??

Véase Vol 1, Sección 3.3 en donde estos requerimientos serán 
definidos durante el SOW.
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4.6.5 Imágenes de 
Instalación en Códigos 
Fuente

The source code of the software 
developed by the manufacturer, 
including libraries, compilers and 
linkers, must be delivered. We assume 
that this requirement is only for the 
Custom applications developed to 
meet the requirements and not for the 
core SCADA/EMS product.

Se debe entregar el código fuente del software desarrollado por el fabricante, 
incluidas las bibliotecas, los compiladores y los enlazadores. Entendemos que este 
requisito es solo para las aplicaciones personalizadas desarrolladas para cumplir 
con los requisitos y no para el producto principal SCADA/EMS. Por Favor confirmar.

Si, solo las adaptaciones especiales que se hagan para 
integrar estas aplicativos propios y utilizados por el CND/ODS 
relacionados al SCADA.
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3.15 Taxes and 
Withholdings 

is CND open to pricing without taxes ? ¿CND está abierto a la fijación de precios sin impuestos?

Los impuestos son compromisos establecidos bajo el régimen 
tributario del país, el CND está sujeto al cumplimiento de las 
leyes tributarias, por lo que las ofertas deberán incluir los 
impuestos para su posterior evaluación comparativa con las 
demás ofertas. Se sugiere observar lo dispuesto en el Artículo 
5 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (Honduras)
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[3.9.2.1.i] Bid maintenance 
guarantee 

what happens with bid-maintenance 
gurantee if the bidder is not selected?

¿Qué sucede con la garantía de mantenimiento de ofertas si el licitador no es 
seleccionado?

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta a los 
Oferentes que no haya sido seleccionado, posterior a la 
adjudicación de la Licitación. (Referencia: Sección 3.10 de las 
Bases de Licitación)
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6.6.1.1 5] Payment 5 
installments 
(10%/10%/25%/25%/30%)

It would be needed to have monthly 
billing, based on milestone agreed, for 
the duration of the project.

Creemos necesario tener una facturación mensual de acuerdo al avance por hitos 
pactados. Por favor confirmar si es posible. La facturación deberá ser realizada conforme al cumplimiento 

de cada uno de los hitos y no mensualmente.
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2.5.5 Puesta en Marcha del 
Sistema

System Commissioning: Point#4: The 
Project Schedule will provide for a 
period of at least two (2) months for 
the execution of this activity.  The two 
months mentioned, is it for entire 
system commissioning? 

Puesta en Marcha del Sistema: Punto #4: El Cronograma del Proyecto contemplará 
un período de al menos dos (2) meses para la ejecución de esta actividad.  Los dos 
meses mencionados, ¿son para la puesta en marcha de todo el sistema?

Los tiempos establecidos en el Cronograma Indicativo para el 
Desarrollo del Proyecto; son los tiempos estimados en los que 
se espera hacer efectiva la ejecución del Contrato; en este 
sentido, de conformidad con la subsección 2.5.5 "Puesta En 
Marcha del Sistema" numeral 4, se  espera que como mínimo, 
el periodo de tiempo para la ejecución de la actividad de 
"puesta en marcha del nuevo Sistema SCADA", se realice en 
un periodo de dos (02) meses; contemplándose este extremo 
en el Cronograma Indicativo del Desarrollo del Proyecto, que 
al efecto presente el Oferente.
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3.5 Ubicación y Número de 
Participantes

Factory training. As per understanding 
this should be conducted in two one 
week sessions. Assume that CND will 
manage the Visa processes of trainees 
required for the factory visit

Capacitación en fábrica. Según el entendimiento, esto debe llevarse a cabo en dos 
sesiones de una semana. Entendemos que CND gestionará los procesos de visado 
de los aprendices necesarios para la visita a la fábrica. Por favor confirmar.

Si, el visado queda a cargo de los participantes que son 
empleados del ODS, sin embargo, se modificó en la Enmienda 
#1, literal (F) el periodo de duración para que la capacitación 
OJT sea de 15 días laborales. Esto sin menoscabo que el 
oferente deba proveer carta de invitación, para facilitar el 
proceso de visado.
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4.5.3 Network Configuration 
Diagram  

Under Hardware documentation 
requirements it is mentioned as 
"document will show the design of 
local and wide area networks provided 
by the Provider". Please clarify the 
scope of bidder related to Local and 
Wide Area Networks. Normally this 
should be provided by the Client.

En los requisitos de documentación de hardware, se menciona que "el documento 
mostrará el diseño de las redes de área local y amplia proporcionadas por el 
proveedor". Sírvase aclarar el alcance del licitador relacionado con las redes de área 
local y amplia. Normalmente, esto debe ser proporcionado por el Cliente.

El de diagrama de red de área local, es decir lo que relaciona a 
los componentes propios del suministro es responsabilidad 
del Oferente lo demás es responsabilidad del CND.
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As per point #h: Communications 
maintenance functions including 
diagnostics, communications 
maintenance (RTUs, data 
concentrators, data links, etc.), and 
local input/output maintenance 
should be considered as part of 
functional testing. As per our 
understanding field communication 
solution is not under bidder this RFP 
scope

De conformidad con el punto #h: Las funciones de mantenimiento de las 
comunicaciones, incluidos los diagnósticos, el mantenimiento de las 
comunicaciones (RTU, concentradores de datos, enlaces de datos, etc.) y el 
mantenimiento de entrada/salida local, deben considerarse como parte de las 
pruebas funcionales. Según nuestro entendimiento, la solución de comunicación de 
campo no está bajo licitador en este alcance de la RFP. Por favor confirmar

El SCADA deberá contar con la visibilidad y trazabilidad 
respecto al funcionamiento y diagnóstico de las 
comunicaciones.

Se requiere al análisis diagnóstico, es decir si por ejemplo el 
ICCP no logra conexión,  el oferente debe diagnosticar el 
problema del lado el SCADA suministrado.
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Annex 9: Quantities and 
Prices Form 

The section mentions Summary table 
of two type - Unified Economic Offer 
and Deferred Economic Offer. What is 
the difference between the two and 
what is expected from the supplier ?

En la sección se menciona un cuadro resumen de dos tipos: Oferta Económica 
Unificada y Oferta Económica Diferida. ¿Cuál es la diferencia entre ambos y qué se 
espera del proveedor?

La diferencia es cuando el proveedor ofrece licencia perpetua 
y el otro cuando el Proveedor del software se maneja bajo 
licenciamiento Anual con soporte. Es decir Oferta Económica 
Unificada y la Oferta Económica Diferida radica en la forma de 
pago y la distribución de los costos a lo largo del tiempo.
En la Oferta Económica Unificada: se contempla un pago que 
se completa una vez superada las pruebas de funcionamiento, 
que cubriría la totalidad de los elementos: Hardware, los 
costos de instalación, así como el licenciamiento del Software 
con licencia de uso a perpetuidad. los costos asociados al 
soporte y mantenimiento se incluyen para los dos años de la 
garantía de calidad. La diferida la única diferencia con la 
anterior que no se paga una licencia perpetua por el Software, 
si no que se hace licenciamiento anual del software,  solo que 
para comparar en la evaluación de los dos tipos de ofertas se 
estima esos pagos anuales dentro de la vida mínima que se 
espera tener operativo el SCADA (7 años).
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Annex 9: Quantities and 
Prices Form 

The summary table summaries what 
items from the other tables  mentioned 
in the section ?
Can CND give an overview or 
guidelines to fill Annex 9 ? 

La tabla resume qué elementos de las otras tablas mencionadas en la sección ? 
¿Puede la CND dar una visión general o directrices para completar el Anexo 9?

En efectos, la tablas "Cuadro Resumen de Oferta Económica 
Unificada y Diferida" del Anexo 9 "Formulario de Cantidades y 
Precios", es un resumen general de los elementos descritos en  
las demás tablas del Anexo 9; siendo así que, a través de esta 
tabla se verán reflejados los Costes totales (Suma total de los 
Costes Unitarios reflejados a través de las demás tablas).

Respecto de la visión general y directrices , la primera tabla de 
oferta económica unificada la llenan los que ofrecen 
licenciamiento perpetuo, no llenan la segunda . La segunda de 
oferta económica diferida solo los que ofrecen licenciamiento 
anual, no llenan la tabla para oferta unificada.

28 General General

What is the current EMS/SCADA 
system in use at Honduras CND? 
Please share the details including 
version information.

¿Cuál es el sistema EMS/SCADA actual en uso en Honduras CND? Por favor, 
Comparta los detalles, incluida la información de la versión.

GENe V2.3-B7_INT_V0.5.
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7.1 Draft Contract
Request CND to share English version 
of Draft contract for legal evaluation.

Solicite a CND que comparta la versión en inglés del borrador del contrato para su 
evaluación legal.

Es importante mencionar que, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la presente Licitación, el 
Contrato definitivo será suscrito en idioma español, en todo 
caso, el Interesado deberá realizar la traducción en el idioma 
que estime conveniente.
Lo anterior, siempre tomando en consideración que, el modelo 
de Contrato contenido en las bases es solamente una 
referencia, y el mismo podrá ser modificado tanto en sus 
disposiciones generales y específicas tanto técnicas, 
administrativas y legales, siempre que se respete lo 
establecido en los TDR.

Observación. En el SOW también se podrán definir las 
condiciones del Contrato en un contexto general.
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2.5.3 Scope

Is the NEW ALTERNATE SCADA (Alt 
SCADA) a back-up system for the 
primary NEW SCADA? Is it a redundant 
node or a different system with 
different architcture?

¿Es el NUEVO SCADA ALTERNATIVO (Alt SCADA) un sistema de respaldo para el 
NUEVO SCADA primario? ¿Es un nodo redundante o un sistema diferente con 
diferente arquitectura? Es un Sistema SCADA de Contingencias ante desastres del 

Sistema Principal (en modo activo-pasivo).
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3.1 New SCADA 
Communications 
Architecture 

Do the Distribution Control centres 
have an operational SCADA or 
SCADA/DMS? Do they support 
DNP3/2030.5 integration with demand 
and DER aggregators?

¿Tienen los Centros de Control de Distribución un SCADA o SCADA/DMS operativo? 
¿Son compatibles con la integración de DNP3/2030.5 con agregadores de demanda 
y DER?

Por ahora hay dos centros de control (uno de Distribución 
Nacional y otro Regional) y ambos se comunicaran con ICCP 
hacia el Nuevo SCADA.
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Is the CND transmission network 
model CIM compliant? Model 
database migration efforts might be 
required for EMS upgrade. Is it under 
scope?

¿Cumple el modelo de red de transmisión CND CIM? Es posible que se requieran 
esfuerzos de migración de la base de datos del modelo para la actualización de 
EMS. ¿Está dentro del alcance?

Esa tarea está dentro del Alcance, entendemos que el sistema 
actual tiene CIM, pero no somos especialistas en ello por lo 
que el proveedor en caso de usar ese método debe aportar su 
conocimiento, también se puede acceder a la base de datos 
Oracle y dar la estructura de organización de las bases de 
datos principales que contienen el modelo eléctrico y la 
mayoría de los parámetros del sistema.
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4.9 Sequence management

Is sequence management same as a 
switching management function? Is an 
operational OMS required inside the 
EMS?

¿Es la gestión de secuencias lo mismo que una función de gestión de conmutación? 
¿Se requiere un OMS operativo dentro del SGA?

Lo que se espera es más un asistente para hacer gestiones de 
conmutación y programador de maniobras. El SCADA debe 
tener capacidad para programar acciones remediales, tipo 
esquemas de control suplementarios.


