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Acronimos comunes

AC Corriente Alterna

ACSR Aluminium Conductor Steel-Reinforced
CAPM Capital Asset Pricing Model

CCSD Criterios de calidad, seguridad y desempefio minimo de la red
CREE Comision Reguladora de Energia Eléctrica
CRIE Comision Regional de Interconexion Eléctrica
ENEE Empresa Nacional de Energia Eléctrica

EOR Ente Operador Regional

EPR Empresa Propietaria de la Red

IRENA International Renewable Energy Agency
LGIE Ley General de la Industria Eléctrica

MER Mercado Eléctrico Regional

NT Norma Técnica

O0&M Operacion y Mantenimiento

RLGIE Reglamento de la Ley General de la Industria Eléctrica
RMER Reglamento del Mercado Eléctrico Regional

ROM Reglamento de Operacion del Mercado

SER Sistema Eléctrico Regional

SIEPAC Sistema de Interconexion Eléctrica de los Paises de América Central
SIN Sistema Interconectado Nacional

PERT Plan de Expansion de la Red de Transmision

PIEG Plan Indicativo de la Expansion de la Generacion

WACC Weighted Average Cost of Capital
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Guaymas
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Juticalpa II
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La Victoria
Lainez
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Lima

Lufussa II1
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TEL
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TSZ
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PAN
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TRB
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San Pedro Sula Sur
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Santa Lucia

Santa Marta
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Térmica Sulzer
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Toncontin
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Villanueva
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Zamorano
Panaluya

15 de Septiembre
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Sitio

Santa Rita
Taujica
Talanga

El Trapiche
Terrero Blanco
El Transito
Tatumbla
Tizatillo
Villanueva Dos
Yoro Dos
Zamorano Dos
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Resumen Ejecutivo

El Centro Nacional de Despacho (CND), en su calidad de operador del sistema, es responsable de elaborar
cada dos afos el Plan de Expansion de la Red de Transmision (PERT), el cual se prepara contemplando un horizonte
de estudio de diez afios, conforme a lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica [1], para el presente,
dicho periodo corresponde al 2026-2035.

Dentro de este horizonte, se identifican con base en criterios técnicos y economicos, las obras de infraestructura
mas adecuadas para incrementar la capacidad de transporte de potencia del sistema, y en consecuencia facilitaran
el suministro de demanda de forma segura, confiable, y al menor costo posible.

Actualmente la red de transmision cuenta con diversas restricciones que limitan el suministro de la demanda.
Como objetivo prioritario, se busca eliminar estas limitaciones, de forma que la red de transmision no represente
una barrera al crecimiento del consumo eléctrico. El cual constituye un indicador clave del desarrollo social y
econdémico de una region o pais.

El PERT utiliza diferentes insumos para su elaboracion. Dentro de estos, se encuentra el Plan Indicativo de
Expansion de la Generacion (PIEG) 2026-2035. A partir de dicho estudio se consideran diferentes condiciones
operativas previsibles en el horizonte de planificacion, las cuales se utilizan como punto de partida para los analisis
necesarios para elaborar el PERT.

Con el fin de facilitar la elaboracion del Plan de Expansion, el proceso se ha estructurado en diferentes etapas.
La primera corresponde a una fase preparativa de diagnoéstico, en la cual se estudian las restricciones y limitantes
que afectan la operacion diaria del sistema eléctrico. En esta etapa se identificaron las principales restricciones a
causa de la red de transmision, las cuales se presentan a continuacion sin un orden especifico de severidad.

e Circuito radial en El Paraiso

e Circuito radial en el Litoral Atlantico

e  Circuito radial en Olancho

o Circuito radial en Occidente

e Capacidad de transformacion en Distrito Central

o Corredor 138 kV en zona central del pais

e Limitantes en la zona sur, lineas de transmision L615, L637 y L617.

o Capacidad de transferencia de potencia con el Sistema Eléctrico Regional

Como paso intermedio, e insumo a la planificacion, se toman en cuenta los proyectos de transmision que se
encuentren en desarrollo, o que cuenten con financiamiento para su ejecucion. Estas obras, para efectos del Plan de
Expansion, se consideran como decididas y se incluiran en los diferentes modelos usados en el presente estudio.
Los proyectos considerados son los siguientes:

En desarrollo Con financiamiento
o Compensacion reactiva capacitiva
e Subestacion Terrero Blanco
e Linea de transmision LNZ-MFL en 138 kV
e Linea de transmision PGR-SPS en 230 kV, y
ampliaciones en subestacion Santa Marta
e Subestacion El Sitio
e Proyecto NEG-YRD-ARN-CCD-RGU

e Proyecto LEC-SRD-SRS

e Linea de transmision AMT-TLG
e Proyecto MAS-LVI-BER-CIR

e Proyecto L613-ZMD-DND-TRB

Posterior a la etapa de diagndstico, se inicia el proceso de planificacion de la red de transmision. El cual se
compone de tres etapas secuenciales, La primera corresponde a una etapa de planificacion optimizada, orientada a
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mitigar las restricciones previamente identificadas mediante la incorporacion de adiciones Optimas al parque de
generacion, conforme a lo definido en el Plan Indicativo de Expansion de la Generacion (PIEG) [2].

La siguiente etapa de planificacion tiene como objetivo principal la confiabilidad y resiliencia del sistema ante
condiciones de alta exigencia. Esto para asegurarse que la red de transmision sea lo suficientemente robusta para
enfrentar escenarios adversos, tales como demanda o hidrologias extremas, asi como condiciones de emergencia,
incluyendo fallas o indisponibilidad de elementos de la red. En esta etapa se busca que la red de transmision nacional
cuente con capacidad de transporte adecuada para mantener el suministro eléctrico continuo y seguro bajo dichas
condiciones.

El objetivo conjunto de estas dos etapas es permitir el suministro de demanda bajo el despacho 6ptimo,
resultado del PIEG, mientras se busca que ante condiciones adversas la red de transmision pueda mantener ese
despacho 6ptimo con impacto minimo sobre las condiciones operativas esperables en el sistema. Estas dos etapas
buscan que la red de transmision no sea un obstaculo al despacho econémico, sino que sea una herramienta para el
sistema, de forma que pueda suministrarse la demanda del pais al menor costo posible.

La siguiente etapa del proceso de planificacion identifica los proyectos de transmision que buscan mejorar la
calidad del servicio a nivel de distribucion. Estos proyectos buscan mejorar la capacidad de suministro de demanda
a nivel de distribucion, lo que en consecuencia habilita un crecimiento de demanda energética sostenible y
estratégico a largo plazo, el cual tiene como beneficio agregado un impacto positivo sobre las pérdidas del sistema
en los sectores de transmision y distribucion.

Para representar mejor el proceso de planificacion de la red de transmision, la Figura 1 muestra la secuencia
en la cual se desarrollan las etapas generales de la elaboracion del PERT. La seccion V 2 describe con mas detalle
el procedimiento a seguir en cada una de las etapas.

Figura 1. Proceso de planificacion de la red de transmision

Insumo primario

Plan Indicativo de Expansion de
la Generacion 2026-2035

v

Inicio

v
Expansion para
mejora del
servicio de
distribucion

Expansion para
> cumplimiento
de CCSDM

Expansion
optimizada

v

Fin

v

Resultado

Plan de Expansion de la Red de
Transmision 2026-2035

Fuente: Elaboracion propia.

Como resultado de la implementacion del procedimiento y metodologia de planificacion de la red de
transmision se identifican 41 proyectos de expansion distribuidos en diferentes zonas del pais. Estos proyectos
atienden diferentes necesidades para el suministro de demanda a largo plazo. El costo total estimado para todas las
obras de transmision es de 899.10 MUSD. En la etapa de expansion optimizada se identifican cinco proyectos con
un costo de 91.27 MUSD, la etapa de expansion para confiabilidad y resiliencia suma 14 proyectos con un costo
combinado de 457.66 MUSD. Para finalizar, los proyectos de expansion orientados a la mejora del servicio a nivel
de distribucion suman 350.17 MUSD repartidos en 22 proyectos de expansion.
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Tabla 1. Costos de inversion por etapa del PERT 2026-2035

Etapa Costo total de inversion [MUSD]
Expansion optimizada 91.27
Expansion para confiabilidad y resiliencia 457.66
Expansion para mejora en la calidad de distribucion 350.17
Total 899.10

Fuente: Elaboracion propia.

Se presenta asi mismo, en la Figura 2, la temporalidad de las inversiones consideradas en cada etapa del
proceso de planificacion. Para el afio 2031, se proyecta la mayor inversion en obras de transmision con un monto
total de 240.92 MUSD, distribuidos en ocho proyectos de transmision.

Figura 2. Cronograma de las inversiones consideradas en cada etapa
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Fuente: Elaboracion propia.

Para ilustrar el impacto de los proyectos identificados, para el afio 2025 el Sistema Interconectado Nacional
(SIN), cuenta con aproximadamente 1,328 km de lineas de transmision en 230 kV, 1,053 km en 138 kV y 694 km
en 69 kV. Al contabilizar las obras resultantes del Plan de Expansion, se incorporan al sistema 1,341 km de lineas
de transmision en 230 kV, 56 km en 138 kV y 36 km en 69 kV. Ademas, se incorporan 35 nuevas subestaciones en
diferentes proyectos, esto respecto a las 89 subestaciones actualmente operativas en el sistema a nivel en los
diferentes niveles de tension superiores a 69 kV. La Figura 3 muestra la comparativa en la longitud de las lineas de
transmision por nivel de tension, asi como la comparativa en la cantidad de subestaciones identificadas en las
diferentes etapas de planificacion.

Figura 3. Infraestructura de transmision
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3,000 120%
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Fuente: Elaboracion propia.
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En la Figura 4 se muestra el mapa con la red de transmision existente, la cual es identificada segun los niveles
de tension de transmision, y las obras resultantes del Plan de Expansion de la Red de Transmision 2026-2035.

Figura 4. Sistema Interconectado Nacional (SIN), con ampliaciones del PERT 2026-2035

Red de Transmisién Nacional Leyenda

Red actual y planficada LT 138KV,
2 LT 200KV

e LTE9KV
£+ LT Panificada
® S/E Existente

@ SIE Planificada

Fuente: Elaboracion propia.
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I Introduccion

El Centro Nacional de Despacho (CND), en su calidad de operador del sistema eléctrico de Honduras, tiene la
responsabilidad de elaborar el Plan de Expansion de la Red de Transmision (PERT) para el horizonte comprendido
entre 2026 y 2035. El estudio tiene como objetivo identificar la infraestructura necesaria para garantizar una
transmision eficiente y confiable de electricidad en todo el territorio nacional.

La planificacién de esta infraestructura debe considerar criterios econémicos, como la minimizacion de costos
de inversion, y criterios técnicos, como la capacidad de satisfacer la creciente demanda de electricidad, integrar
nuevas fuentes de generacion, mejorar la confiabilidad del sistema y la calidad del suministro eléctrico.

Entre 2022 y 2024 se ha observado un incremento en la demanda nacional, este crecimiento es notable, incluso
considerando el impacto de la pandemia de COVID-19 en 2020. Se registraron demandas maximas de 1788.8 MW,
1820.0 MW y 1949.8 MW para los afios 2022, 2023 y 2024 respectivamente. Este crecimiento resalta la necesidad
de planificar con anticipacion las inversiones en infraestructura para fortalecer la red de transmision y garantizar la
capacidad de transportar la energia desde los centros de generacion hasta los centros de consumo, en cumplimiento
con la regulacion vigente en el pais.

El PERT contempla un horizonte de estudio de diez afios, de 2026 a 2035, y busca identificar de manera
oportuna las inversiones necesarias para afrontar los desafios del sistema eléctrico ante nuevas condiciones
operativas. Finalmente, en cumplimiento con la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), el PERT 2026-2035
debera ser presentado a la Comision Reguladora de Energia Eléctrica (CREE) para su revision y aprobacion.

1 Objetivo

El estudio de expansion en la red de transmision busca identificar las obras mas adecuadas para el crecimiento
de lared de transmision, buscando la eficiencia y robustez del sistema eléctrico en el horizonte indicado. El resultado
principal de este Plan de Expansion es proporcionar un cronograma de obras que permita el crecimiento de la
demanda de forma sostenible desde la perspectiva del sistema de transmision, habilitando las incorporaciones,
identificadas como optimas, al parque de generacion. Y a su vez, permitiendo ampliaciones que mejoren la calidad
de servicio a los usuarios finales de distribucion.

Para ello se contemplan insumos como el crecimiento esperado en la demanda, los proyectos tanto de
transmision y distribucion que se encuentran en desarrollo, las incorporaciones y retiros al parque de generacion
previstas para el horizonte de estudio. También se toman como insumo los resultados del Plan Indicativo de
Expansion de Generacion 2026-2035.

2 Estructura del informe

El capitulo II presenta un breve contexto del subsector eléctrico en el pais, donde se muestra el crecimiento de
la demanda y la proyeccion para los proximos afios dentro del horizonte de planificacion. Ademas, se describe la
matriz energética operativa, y se aborda la infraestructura actual de la red de transmision en el pais.

El capitulo III describe con mayor detalle las condiciones operativas del sistema de transmision, las cuales
afectan el suministro de demanda en diferentes zonas del pais. Se da una descripcion por zona de las circunstancias
adversas y limitaciones a la capacidad de transporte, en el sistema de transmision nacional.

Los capitulos IV y V dan una descripcion de las consideraciones utilizadas para la elaboracion del Plan de
Expansion y también de la metodologia utilizada en el presente estudio. Estos capitulos buscan dar una vision
general del procedimiento seguido para la identificacion de las obras de transmision mas adecuadas a largo plazo
para el sistema.
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El capitulo VI presenta una descripcion de los proyectos que se encuentran en desarrollo. También se presentan
los resultados de la planificacion, obtenidos en las diferentes etapas establecidas en la metodologia, siendo una
etapa de optimizacion, una para confiabilidad y resiliencia del sistema, y finalmente la etapa de ampliaciones para
la mejora de calidad del servicio de distribucion.
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IT Contexto del subsector eléctrico nacional

Para realizar la planificacion de la expansion de la red de transmision es necesario contextualizar las
particularidades del sistema eléctrico hondurefio y su estado actual. En ese sentido, las siguientes secciones
presentan el crecimiento de la demanda nacional historica, la produccion y la capacidad instalada de las tecnologias
que componen la matriz de generacion de energia eléctrica. Ademas, se describe el sistema de transmision nacional,
los elementos que lo componen, las limitaciones existentes para el transporte de energia, asi como los desafios
operativos recurrentes.

1 Crecimiento de la demanda

En la Figura 5 se presenta, para el periodo 2007 al 2024, la variacion de la demanda de energia, asi como de
la maxima demanda anual de potencia. Comparando los registros desde el 2007 hasta 2024, el consumo de energia
ha incrementado de 6,271 GWh a 12,558 GWh, representando un crecimiento anual de 3.93%. Por su parte, la
maxima demanda de potencia increment6 de 1,126 MW a 1,950 MW, estimandose un crecimiento anual de 3.10%,
exceptuando la demanda del afio 2020, la cual fue impactada por las medidas adoptadas de confinamiento. Para el
afio 2024, el consumo de energia se registré en 12,558 GWh equivalente a un crecimiento de 7.2% comparado con
el afio 2023. Para la demanda de potencia en el 2024, se registro un valor maximo de 1,950 MW, representando
7.1% de incremento con respecto al registro del afio 2023.

Figura 5. Demanda de energia y maxima demanda de potencia anual historica 2007-2024
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Fuente: Elaboracion propia con informacion del CND [3] y Boletines Estadisticos ENEE [4].

Basado en los registros historicos de los boletines estadisticos ENEE [4], la demanda maxima de potencia
anual ha ocurrido en los meses de abril y mayo, exceptuando los afios 2011 y 2020, cuyo registro de demanda
maxima se obtuvo en febrero, asi mismo la demanda méxima para el afio 2023 registrada en el mes de octubre. En
la Tabla 2 se presentan estos registros para cada afio del periodo 2007-2024, especificando el afio, valor maximo de
demanda, dia y hora de la ocurrencia.

Tabla 2. Maxima demanda de potencia anual, periodo 2007-2024

Aiio Registro maximo [MW] Fecha Hora
2007 1,126.0 18/04/2007 19:00
2008 1,205.0 07/04/2008 11:30
2009 1,203.0 27/05/2009 11:42
2010 1,245.0 26/04/2010 11:06
2011 1,240.0 28/02/2011 11:24
2012 1,282.0 07/05/2012 18:43
2013 1,336.0 02/04/2013 19:08
2014 1,383.0 08/05/2014 18:56
2015 1,445.0 27/04/2015 19:19
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Aiio Registro maximo [MW] Fecha Hora
2016 1,514.8 23/05/2016 11:47
2017 1,560.5 03/04/2017 19:05
2018 1,602.0 24/04/2018 19:08
2019 1,639.4 14/05/2019 11:44
2020 1,618.3 26/02/2020 19:04
2021 1,738.3 19/05/2021 18:55
2022 1,788.8 07/04/2022 11:57
2023 1,820.0 11/10/2023 15:03
2024 1,949.8 27/05/2024 12:13

Fuente: Elaboracion propia con informacion del CND [3] y Boletines Estadisticos ENEE [4].

Para analizar la relacién del consumo con respecto a su registro horario del periodo 2022 a 2024, la
Figura 6 muestra las respectivas curvas de duracion de carga. Para el afio 2022, se observa que la demanda
excedio los 1,700 MW durante 37 ocasiones y los 1,600 MW en 417 ocasiones. En comparacion para el
afio 2023 donde la demanda supero los 1,800 MW en 3 ocasiones y en 2024 este mismo limite fue superado
en 601 ocasiones, finalmente la demanda alcanzo los 1,900 MW en 167 ocasiones en el afio 2024.

Figura 6. Diagrama de duracion de carga anual periodo 2021-2024
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Fuente: Elaboracion con informacion propia [3] y Boletines Estadisticos ENEE [4].

2 Matriz eléctrica de Honduras

La evolucion de la capacidad instalada del sistema durante el periodo 2007-2024, se presenta en la Figura 7.
Durante los afios 2027-2010 la produccion de energia eléctrica era compuesto principalmente por generacion
hidroeléctrica y térmica, adicional una pequeiia proporcion de generacion basada en biomasa. Siendo a partir del
2011 que la matriz energética alcanza una mayor diversificacion al integrarse mas proyectos renovables.

Figura 7. Capacidad instalada en el SIN por tecnologia, periodo 2007-2024
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Fuente: Elaboracion con informacion propia y Boletines Estadisticos ENEE.
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Para el periodo 2021-2024, la capacidad instalada por tecnologia de generacion ha tenido un crecimiento
notable, principalmente en la capacidad instalada hidroeléctrica y térmica (diésel y bunker), hecho que se ilustra en
la Figura 8. La matriz de generacion de Honduras para el 2024 se conforma por diversos tipos de tecnologias, cuya
integracion de acuerdo con el informe de planificacion operativa de largo plazo [5], representa una capacidad total
instalada de 3,275.8 MW. Esta capacidad se constituye de 39.7%, equivalente a 1,301.6 MW, de centrales
termoeléctricas a base de combustible fosil, 28.3% de generacion hidroeléctrica, representando 927.4 MW,
conformado por centrales con embalse de regulacion y las centrales de pasada. La generacion basada en energia
renovables variables como ser solar fotovoltaica y edlica representa un 24.1%, equivalente a 788.0 MW en conjunto,
las centrales basadas en biomasa aportan 218.8 MW, lo que refleja un 6.7% y, finalmente, la inica central geotérmica
en operacion representa un 1.2% de la capacidad instalada con 40 MW,

Figura 8. Capacidad instalada en el SIN por tecnologia 2022-2024
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Fuente: Elaboracion con informacion propia y Boletines Estadisticos ENEE [4].

Capacidad instalada [MW]

3 Topologia actual del sistema de transmision

Lared de transmision de Honduras se conforma por un conjunto de lineas de transmision con diferentes niveles
de tension superior a 69 kV, junto con subestaciones, transformadores y otros elementos necesarios para transportar
la energia eléctrica a través del SIN. Los niveles de tension que se utilizan actualmente en la red de transmision son
69 kV, 138 kV y 230 kV. Hasta mediados de 2025, las lineas de transmision de 69 kV, 138 kV y 230 kV alcanzaban
longitudes alrededor de 694 km, 1050 km y 1328 km, respectivamente. La Figura 9 ilustra la red de transmision
nacional, donde es posible identificar los niveles de tension correspondientes.
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Figura 9. Sistema Interconectado Nacional actualizado a septiembre 2025
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Fuente: Elaboracion propia.

Se destaca que existe una alta concentracion de consumo de energia eléctrica en la zona norte, mientras que la
zona sur alberga una cantidad significativa de generacion renovable variable. Esta disparidad provoca un flujo de
potencia predominante de sur a norte, transportando la energia desde los principales centros de generacion hacia
importantes areas de consumo. La zona norte cuenta, principalmente, con lineas de transmision en nivel de tension
de 138 kV, formando una red altamente mallada y la zona sur cuenta con una red en 230 kV.

La red de transmision cuenta con cinco circuitos radiales que suministran energia a diferentes zonas del pais,
un circuito alimenta la zona occidente, dos alimentan la zona de oriente cubriendo los departamentos de Olancho y
El Paraiso, otro parte del departamento de Yoro y el tlltimo cubre el Litoral Atlantico. De estos circuitos, el circuito
que conecta al Litoral Atlantico opera en 138 kV, mientras los demas circuitos radiales operan en 69 kV. Es
importante mencionar que la descripcion de los pardmetros eléctricos de las lineas de transmision existentes en la
red de transmision se detalla en el Anexo 1.1 del presente plan de expansion.

En general, la red de transmision en Honduras comprende un total de 89 subestaciones eléctricas, cada una
desempefiando diversas funciones que abarcan desde el suministro de la demanda, la interconexion de centrales de
generacion y la conmutacion entre distintos elementos de transmision y, en otras circunstancias, una combinacion
de estas funciones. Considerando las caracteristicas de los equipos de transformacion instalados, estos pueden
clasificarse como se describe a continuacion:

Dos subestaciones con niveles de tension 230, 138, 69 kV;
Tres subestaciones con niveles de tension 230, 138 kV;
Una subestacion con niveles de tension 230, 69 kV;

Tres subestaciones con niveles de tension 138, 69 kV;
Dieciocho subestaciones en 230 kV;

Treinta y nueve subestaciones en 138 kV;

Veinticuatro subestaciones en 69 kV.

Nk wLdb -

Otro grupo de elementos relevantes en la red de transmision son los transformadores de potencia, que también
se clasifican por su funcidn y nivel de tension al que operan. Los transformadores de potencia que se consideran
que forman parte la red de transmision son los que operan con al menos dos devanados a niveles de alta tension.
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Actualmente, el sistema de transmision cuenta con un total de 18 transformadores que operan en diferentes niveles
de tension, 230, 138 y 69 kV. La informacion detallada de la configuracion de las subestaciones existentes en la red
de transmision se describe en la seccion 1.2 del Anexo del presente PERT. La descripcion de los transformadores de
potencia, especificando su nivel de tension y capacidad es ampliada en la seccion 1.3 del Anexo del presente PERT.

Para finalizar, es importante destacar la presencia de los enlaces regionales que forman parte integral de la red
de transmision, permitiendo la integracion de Honduras con el sistema interconectado centroamericano por medio
del Sistema de Interconexion Eléctrica para Paises de América Central por sus siglas, (SIEPAC), las interconexiones
que conforman el SIEPAC, se expone en la Figura 10. Estos enlaces habilitan un intercambio operativo de al menos
300 MW entre pares de paises, siempre que las condiciones operativas lo permitan. Concretamente, se cuenta con
un enlace con Guatemala que conecta las subestaciones Panaluya y La Entrada. Ademas, se mantienen dos enlaces
con El Salvador, ambos conectan la subestacion 15 de Septiembre, en El Salvador, uno con la subestacion Agua
Caliente y el segundo con la subestacion Nueva Nacaome. Por ultimo, se dispone de dos enlaces con Nicaragua,
siendo el primero el que parte de la subestacion Agua Caliente y termina en la subestacion Sandino, mientras el
segundo se origina en la subestacion de Prados y finaliza en la subestacion Ledn. Adicionalmente se representa en
la Figura 10 la interconexion entre las subestaciones Tapachula en México y Los Brillantes en Guatemala la cual
no es parte del SIEPAC siendo demostrada con caracter informativo, también se agrega la intencion a futuro de la
conexion entre las subestaciones Panama Il y Cerro Matoso.

Figura 10. Sistema de Interconexion Eléctrica para Paises de América Central (SIEPAC).

MEXICO
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Fuente: Elaboracion propia con informacion del EOR [6]
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IIT Condiciones de la red de transmision

Esta seccion busca dar el contexto de las limitantes y los desafios operativos del sistema de transmision. Esto
para mostrar las regiones del sistema que requieren de mayor atencion, y que presentan limitaciones para el
suministro de demanda. Las limitaciones que se detallaran a continuacion surgen de una combinacion de factores,
principalmente de la capacidad de lineas de transmision y transformadores de potencia, asi como el suministro de
potencia reactiva local.

1 El Paraiso

El departamento de El Paraiso se alimenta de forma radial en 69 kV por medio de la linea de transmision L422
entre las subestaciones Suyapa y Zamorano con capacidad de 47 MVA. Esta zona cuenta con generacion local
proporcionada por la azucarera Tres Valles, conectada a la subestacion El Porvenir, con una capacidad de 22 MW.
Dicha produccion depende del periodo de zafra, el cual comprende desde enero hasta agosto. Estos elementos
contribuyen a que, en ocasiones, no se logre suministrar completamente la demanda eléctrica de la zona. Ademas,
la limitada capacidad de transporte de las lineas de transmision y la ausencia de generacion local provoca
condiciones de bajo voltaje.

Para ilustrar dicha problematica, en la Figura 11, se presenta una simulacion de flujo de potencia en la cual, la
central Tres Valles opera en el 96% de su capacidad maxima, esto conlleva a que la linea L422 SUY-ZAM esté
cargada en 85% de su capacidad maxima. A pesar de que este escenario es favorable para la zona, es posible observar
que el nivel de tension en las subestaciones Danli y Chichicaste estan por debajo del limite inferior establecido en
los CCSDM.

Figura 11. Condiciones operativas normales en El Paraiso, demanda maxima nocturna, temporada seca
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Fuente: Elaboracion propia con informacion de simulaciones realizadas.

Considerando el mismo escenario, se evalua una condicion operativa bajo indisponibilidad de la central Tres
Valles. Al analizar esta condicion, los problemas de voltaje se acentfian dado que la demanda de la zona es
suministrada, en su totalidad, desde la subestacion Suyapa, lo cual provoca una sobrecarga en la linea L.422 y niveles
de voltaje de 0.738 p.u. y 0.727 p.u. en las subestaciones Danli y Chichicaste, respectivamente. Dicha condicion es
presentada en la Figura 12.

La condicion descrita, respecto a la falta de generacion de la central Tres Valles, ocurre en la temporada lluviosa
que es fuera del periodo de zafra de la central. De forma temporal, y para entre otras limitantes, mitigar el efecto de
la falta de generacion de Tres Valles se dispone de una central en la subestacion Danli. Esta central termoeléctrica
es parte de las centrales que operan en modalidad de arrendamiento, la misma opera con diésel y conlleva a costos
operativos elevados para el sistema. La central termoeléctrica es una medida transitoria mientras se desarrollan
obras de transmision necesarias para esta region del pais.
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Figura 12. Condiciones operativas con indisponibilidad de TRV en El Paraiso, demanda méaxima nocturna, temporada seca.
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Fuente: Elaboracion propia con informacion de simulaciones realizadas.

2 Zona Sur

En la zona sur del pais se concentra la mayor produccion de generacion solar y edlica a nivel nacional. Dicha
produccion debe ser transportada hacia los mayores centros de consumo del pais, provocando altos flujos de
potencia en la zona, mas notorio en las lineas L615, Pavana-Santa Lucia, y L637, Santa Lucia-Prados. Ademas,

estos elementos transportan parte del flujo de potencia proveniente del enlace Honduras - Nicaragua en condiciones
de transferencia regional.

Frente a condiciones de falla en la linea L615 o L627 Aguacaliente — Sandino, se activan esquemas de
desconexion de generacion solar fotovoltaica en las subestaciones Santa Lucia y Prados para prevenir sobrecargas
en los componentes de la red de transmision. Esta accion también conlleva a desbalances de generacion en el SIN.
Considerando un escenario de demanda méxima diurna, temporada seca sin transferencias regionales y con un alto
nivel de generacion solar, la Figura 13, ilustra que la linea L615 presenta carga del 60% de su capacidad. Es
importante destacar que una contingencia en esta linea impacta en una pérdida de alrededor de 152 MW, vitales
para el sistema, y que pueden tener consecuencias en la operacion del sistema regional.

Figura 13. Condiciones operativas sin transferencias en zona sur, demanda maxima diurna, temporada seca
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Fuente: Elaboracion propia con informacion de simulaciones realizadas.

Con el mismo escenario de demanda anteriormente mencionado, pero considerando el porteo Sur — Norte de
150 MW de potencia desde Nicaragua, la carga de la linea L615 aumenta a 111%, segun se ilustra en la Figura 14,
lo cual representa un flujo de potencia de 285 MW circulando a través de esta linea, que son condiciones de alta
exigencia en las subestaciones de la zona y lineas de transmision asociadas.
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Figura 14. Condiciones operativas en zona sur con porteo sur-norte, demanda méaxima diurna, temporada seca
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Fuente: Elaboracion propia con informacion de simulaciones realizadas.

Es importante mencionar, que en las figuras que muestran la problematica de la zona sur del pais no se
consideran las contingencias que agravan las condiciones operativas de la red. La linea L615 presenta un cuello de
botella para evacuar la generacion actualmente instalada, asi como para las transferencias de potencia entre paises
de la region. Bajo contingencia simple las condiciones no serian sostenibles y existe un riesgo elevado de impactos
adversos a gran escala en el sistema nacional y regional, como se ha registrado historicamente.

3 Litoral Atlantico

Esta zona es energizada de forma radial mediante una linea de transmision con longitud de 340 km, la cual se
extiende desde la subestacion Progreso hasta la subestacion SHOL. La mayoria de la carga se concentra en las
subestaciones Ceiba Térmica y San Isidro, ambas en la ciudad de La Ceiba. Debido a la longitud de la linea que
transporta energia desde la subestacion Progreso, la cual actualmente se encuentra con restricciones operativas,
resulta necesaria la inyeccion de generacion térmica forzada en la zona para mantener los niveles de voltaje dentro
de los limites establecidos en los CCSDM.

Esta condicion se ilustra en la Figura 15, donde se observa que, las unidades de generacion en la subestacion
La Ensenada (END) se encuentran fuera de servicio, lo cual provoca voltajes cercanos a 0.94 pu en las subestaciones
de la zona.

Figura 15. Condiciones operativas del Litoral Atlantico, sin unidades de generacion en END
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Fuente: Elaboracion propia con informacion de simulaciones realizadas.
La condicion anterior mejora al arrancar la generacion térmica de la zona, como se ilustra en la Figura 16. En
este escenario, seis de las unidades de generacion en la central La Ensenada se encuentran operando para poder
mantener los voltajes en la zona dentro del rango estipulado.
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Fuente: Elaboracion propia con informacion de simulaciones realizadas.

4 Olancho

El circuito radial que alimenta la zona de Olancho ha presentado limitaciones para poder abastecer la demanda.
Este circuito opera en 69 kV y tiene una longitud alrededor de 194 km, presentando problemas de inestabilidad de
tension por lo que afecta el servicio eléctrico en dicha zona. Actualmente, esta zona cuenta con la central
hidroeléctrica Patuca III con una capacidad instalada de 104 MW, pero a causa de la longitud considerable del
circuito y su capacidad térmica de 68 MVA, no es posible aprovechar a su totalidad la capacidad de generacion de
esta central, limitaindose a una generacion maxima de 77 MW.

Para un escenario de demanda maxima en estacion lluviosa, donde la central Patuca III cuenta con un alto
recurso hidrolégico, el despacho de la central a 90 MW provoca bajo voltaje en la subestacion de Guaimaca, segun
se ilustra en la Figura 17. Esta condicion critica se agrava ante la contingencia de la linea L.443 JUT-CAT, segun se
ilustra en la Figura 18. Este escenario es causado por la pérdida de la carga en la subestacion Catacamas, lo cual
produce un aumento en el flujo de potencia transportado por la red de 69 kV. Esta situacion impacta directamente
en la linea 1442 GMC-JUT, en la cual se alcanza un 108% de sobrecarga de su capacidad nominal y, por
consiguiente, se obtiene una caida de tension de alrededor del 11.20% en la subestacion Guaimaca.

Figura 17. Condiciones operativas normales en Olancho, demanda maxima nocturna, temporada humeda
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Fuente: Elaboracion propia con informacion de simulaciones realizadas.
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Figura 18. Condiciones operativas en Olancho, demanda méaxima nocturna, temporada humeda, contingencia linea L443

3100
SFE B404 L441 L442 1443

] —
00813 88% | | 107% | | o%1
67

7

0.8053 0.9740
3069 &
55.6 JUT B438 67.2

3062 3430
GMC B437 CAT B443

51% |

0.9764

3325
JUD B412 67.4

3986
TER GMC T427

%; éf:’g 0.7759

Y
1.1500 1.0000 107
»
B
¥

3061
GMC B347 30.9

1.0375 1.0000 3327
Ya TERJUD T623

0%S  0,9404
1.0000 324

0.9695

> [N 3326
- ERS
- 2230

JUD B650

3262 0.9833
PAT B644 2262

,
30.00

1.0000

3263
PAT U1

1.0100
139

Fuente: Elaboracion propia con informacion de simulaciones realizadas.

5 Zona Occidental

Esta zona esta compuesta por las subestaciones de Santa Rosa, Nispero, Las Flores y Erandique, las cuales son
energizadas Unicamente por la linea de transmision en 69 kV, L429 CRL-NIS. Esta linea de transmision, con
capacidad de 68 MVA, inicia en la subestacion de Cafiaveral y se conecta a la subestacion Nispero. Debido a esta
configuracion radial, y el nivel de tension en el que opera, la red de transmision en esta zona del pais se observan
voltajes por debajo del limite establecido en los CCSDM. Para mitigar estos problemas de voltaje se dispone de una
central termoeléctrica (ASR), en modalidad de arrendamiento, en la subestacion Santa Rosa que también es la
subestacion con la mayor concentracion de carga en la zona. En la Figura 19 se observa que, en condiciones de
demanda maxima en estacion seca, se requiere de toda la capacidad de la central en Santa Rosa, 20 MW, para evitar
caidas severas en los voltajes de la zona.

Figura 19. Condiciones operativas en Occidente, demanda méxima diurna, temporada seca y ASR a su capacidad maxima
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Fuente: Elaboracion propia con informacion de simulaciones realizadas.
En la Figura 20, se observa que reducir el despacho de esta central, a 10 MW, tiene como consecuencia una
reduccion notable en los voltajes de la zona, para el caso de la subestacion Santa Rosa (SRS) una caida de voltaje
hasta 21.2% por debajo de su valor nominal, para la subestacion Las Flores (LFL) de 18.7% por debajo de su valor
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nominal, para la subestacion El Nispero (NIS) de 10.6%, provocando para todas las subestaciones anteriores voltajes
muy por debajo del limite minimo establecido en los CCSDM.

Figura 20. Condiciones operativas en Occidente, demanda méxima diurna, temporada seca y ASR despachada a la mitad de su capacidad
maxima
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Fuente: Elaboracion propia con informacion de simulaciones realizadas.

Otro aspecto relevante para la zona es la contingencia en la linea L429 CRL-NIS, las subestaciones en la zona
quedan sin energia. Debido a la antigiiedad de la linea y la dificultad de acceso a su ruta, los tiempos de
restablecimiento se prolongan. Por lo tanto, es necesario iniciar un protocolo de arranque mediante una sefial remota
de la central Geoplatanares, lo cual se logra enviando una sefial de voltaje a través de un circuito de distribucion
L358 conectado a la subestacion de La Entrada. Este circuito se interconecta con el circuito L338 de la subestacion
Santa Rosa. Considerando la capacidad limitada de este vinculo, por ser un circuito de distribucion, no es posible
atender toda la demanda en horarios de alto consumo y en algunas ocasiones no es posible sincronizar la planta de
Geoplatanares.

6 Distrito Central

El Distrito Central cuenta con dos anillos a nivel de transmision, uno en 138 kV y otro en 69 kV, para
suministrar la demanda en la zona. Adicionalmente, la subestacion Toncontin contribuye al suministro de la
demanda desde 230 kV. Esta configuraciéon provoca un flujo de potencia elevado en los transformadores de
transmision en las subestaciones de la zona. En la subestacion de Suyapa, se observa en los transformadores 230/138
kV una carga de hasta 86% de su capacidad y en cuanto a los transformadores de 138/69 kV se observan flujos de
potencia equivalentes hasta un 99% de su capacidad en las subestaciones de Santa Fe y Suyapa, y para Toncontin,
en el transformador 230/138 kV, hasta un 81%, como se ilustra en la Figura 21-a);Error! No se encuentra el origen
de la referencia.. Adicionalmente, el crecimiento de la demanda para los proximos afios incrementaria la carga de
estos elementos, quedando expuestos a futuras sobrecargas y restricciones al suministro de carga.

La condicion anterior se agrava ante la contingencia del transformador T610 230/138 kV ubicado en la
subestacion Toncontin, seglin se ilustra en la Figura 21-b), en la cual se observa un aumento en el flujo de potencia
transportado por la red de 69 kV y 138 kV, dicha contingencia provoca un flujo de potencia elevado en los
transformadores de transmision de la subestacion de Suyapa 230/138 kV con una sobrecarga de 14% sobre su
capacidad nominal y en cuanto a los transformadores de 138/69 kV se observa carga de hasta un 100% en esta
subestacion, y para los transformadores ubicados en la subestacion Sante Fe se alcanza carga de hasta un 91% de
su capacidad.

Ante la contingencia del transformador 230/138 kV en la subestacion Suyapa, segun se ilustra en la Figura 21-
c), se observa un aumento en el flujo de potencia transportado por la red de 138 kV y 230 kV, para los
transformadores de transmision de la subestacion de Suyapa 230/138 kV, presentan una sobrecarga del 13% sobre
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su capacidad nominal, y para el transformador ubicado en Toncontin se observa una carga del 94%, y para los
transformadores de 138/69 kV se observan flujos de hasta un 102% de su capacidad en la subestacion Santa Fe.

Figura 21. Condiciones operativas en el Distrito Central, demanda maxima diurna, temporada seca
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c) Contingencia de uno de los transformadores en la subestacion Suyapa
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Fuente: Elaboracion propia con informacion de simulaciones realizadas.

7 Corredor de 138 kV en zona central del pais

En el pais opera un corredor en 138 kV que se extiende desde la subestacion de San Pedro Sula Sur (SPS) en
el Valle de Sula hasta la subestacion de Amarateca (AMT) en el Distrito Central. Este corredor se compone de los
tramos L531 SPS-VNU, L504 VNU-CAR, L502 CAR-RLN, L501 RLN-CRL, L549 CRL-SGT, L550 SGT-PAZ,
L551 PAZ-CYG, y L558 CYG-AMT.

La contingencia L531 SPS-VNU, como se expone en la Figura 22-(b), provoca caidas de voltaje en las
subestaciones que componen este corredor, siendo la mas grave, con una caida de voltaje hasta 0.87 pu en la
subestacion de Villanueva (VNU), asi mismo, provoca niveles de voltaje cercanos a 0.90 pu para las subestaciones
de Caracol (CAR), Siguatepeque (SGT), Piedras Azules (PAZ) y Comayagua (CYG), y niveles de voltaje cercanas
a 0.92 para el caso de las subestaciones Rio Lindo (RLN) y Cafiaveral (CRL), todos los valores de voltaje anteriores
se encuentran fuera de los limites establecidos en la regulacion.

La contingencia L501 RLN-CRL, como se expone en la Figura 22-(d), provoca niveles de voltaje cercanos a
0.65 p.u. para las subestaciones de Cafiaveral (CRL) y Siguatepeque (SGT), y niveles de voltaje cercanos a 0.66
p-u. para subestaciones de Piedras Azules (PAZ) y Comayagua (CYG). En cuanto a la subestacion Amarateca
(AMT), la anterior contingencia provoca niveles de voltaje de 0.8046 pu y una carga en la linea L558 CYG-AMT
de 103% de su capacidad nominal.
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Figura 22. Condiciones operativas en el Corredor de 138kV, demanda maxima diurna, temporada seca.
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Fuente: Elaboracion propia con informacion de simulaciones realizadas.
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En cuanto a la Contingencia del tramo L558 CYG-AMT, se observa una caida de voltaje en la subestacion
Comayagua del 17.1% por debajo de su valor nominal, provocando voltajes muy por debajo del limite minimo
establecido en los CCSDM. Esto se aprecia en la Figura 23, ademas se aprecia también que el flujo de potencia en
los transformadores 138/69 kV en el Distrito Central incrementa, ocasionando sobrecargas en estos elementos. La

contingencia de la linea L558 CYG-AMT puede impactar mas alla de los niveles de voltaje en las barras de
transmision.

Figura 23. Condiciones operativas en Distrito Central ante contingencia del tramo L558 AMT-CYG
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Fuente: Elaboracion propia con informacién de simulaciones realizadas.

8 Maxima capacidad de transferencia con el Sistema Eléctrico Regional

A continuacion, se presentan las capacidades operativas de transferencia de Honduras para el afio 2024 en
demanda maxima, media y minima a nivel regional, con informacion de los estudios de méximas capacidades de
transferencia de potencia entre areas de control del Ente Operador Regional [7]. Es importante mencionar que, la
demanda media regional corresponde con la demanda méxima en horario diurno nacional.
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Figura 24. Maxima capacidad de transferencia de porteo
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Fuente: Elaboracion propia con informacion del EOR [7].

Figura 25. Maxima capacidad de transferencia entre Honduras y Guatemala 2024
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Fuente: Elaboracion propia con informacion del EOR [7].
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Figura 26. Méaxima capacidad de transferencia entre Honduras y El Salvador 2024
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Fuente: Elaboracion propia con informacion del EOR [7].

Figura 27. Maxima capacidad de transferencia entre Honduras y Nicaragua 2024
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Fuente: Elaboracion propia con informacion del EOR [7].
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9 Estadisticas de falla de elementos de la red de transmision

Otro aspecto relevante para la operacion del sistema es la incidencia de fallas a nivel de transmision. Para dar
contexto de estas se presenta un resumen de la cantidad de incidencias, duraciéon media, y energia total no
suministrada a consecuencia de dichas fallas. Se categorizo por nivel de tension para mostrar con mayor detalle los
elementos que son mas propensos a indisponibilidades forzadas.

Para 2024 se registraron un total de 99 eventos que causaron desconexion de alguna linea de transmision en
230 kV. El elemento con mayor incidencia de falla en 230 kV fue la linea L650 PAT-JUD, esta report6 34 eventos,
la mayoria de los cuales se deben a voltajes elevados que provocaron el disparo de la linea de transmision. En 138
kV la linea de transmision con mayor incidencia de falla es el tramo L558 CYG-AMT, esta se dispard en 22
ocasiones durante 2024. En total, las lineas en 138 kV se desconectaron debido a fallas un total de 225 ocasiones,
y tuvieron una duracion acumulada de 248 horas a causa de estos eventos.

Para completar la informacién, en 69 kV la linea L429 CRL-RLN fue la que presenté mayor cantidad de
eventos, especificamente esta se desconectd 25 veces a causa de diferentes fallas. En total, las lineas de transmision
en 69 kV se desconectaron debido a fallas un total de 199 veces, y acumularon un total de 521 horas de
indisponibilidad a consecuencia de estas fallas. La Figura 28 y la Figura 29 muestran una comparativa grafica de la
informacion descrita por nivel de tension. En la seccion 1.5 del Anexo del PERT se muestra la cantidad de fallas,
duracioén acumulada y energia no suministrada para cada elemento de la red.

Figura 28. Cantidad de fallas registradas por nivel de tension 2024
250

200

150

100

50

0
138

69

Cantidad de eventos

230
Nivel de tension [kV]

Fuente: Elaboracion propia.
Figura 29. Duracion acumulada y energia no suministrada ante fallas de lineas de transmision, 2024

s Duracion acumulada —=o— Energia no suministrada
600 6,000

500 5,000

400 4,000

300 3,000

Duracion [h]

200 2,000

Energia no suministrada [MWh]

100 1,000

0 ] 0

69 138 230
Nivel de tension [kV]

Fuente: Elaboracion propia.
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IV Premisas y criterios de planificacion

Para llevar a cabo el proceso de planificacion de manera efectiva y, como resultado, identificar las expansiones
de transmision necesarias para atender aspectos econdmicos, el crecimiento de la demanda y la generacion, el
cumplimiento de los criterios de calidad, seguridad y desempefio minimo, la mejora en la calidad de distribuciéon y
ademas garantizar las transferencias regionales a lo largo del horizonte de planificacion, en el presente capitulo se
presentan las premisas y criterios que se han establecido como parametros de entrada esenciales para este proceso.

1 Horizonte de planificacion

El horizonte de planificacion comprende un periodo de diez afios, desde enero de 2026 hasta diciembre de
2035. Dentro de este horizonte se considera la proyeccion del crecimiento de la demanda, las incorporaciones al
parque de generacion que actualmente se encuentran en desarrollo, los resultados encontrados en el PIEG 2026-
2035, los proyectos de transmision en ejecucion y obras candidatas para expandir la red de transmision las cuales
seran seleccionadas mediante la solucion de un algoritmo de optimizacion, verificacion de cumplimientos de
CCSDM vy mejora a la calidad de distribucion.

2 Costos de inversion de proyectos de transmision

Para determinar los costos de inversion de los proyectos considerados en el presente estudio de planificacion,
se utilizan principalmente los insumos obtenidos de la consultoria de estimacion de costos de obras de transmision
realizada al CND [8]. Dicha consultoria tuvo como propdsito actualizar las referencias utilizadas para estimar las
inversiones necesarias para llevar a cabo proyectos en la red de transmision.

El catalogo de costos de inversion incluye costos de nuevas lineas de transmision con aislamiento para
diferentes niveles de tension, las cuales pueden ser montadas sobre distintas estructuras. Ademas, se cuenta con
costos referenciales para repotenciacion de lineas de transmision existentes, vestido de conductores sobre
infraestructura existente, instalacion de transformadores de potencia, equipos de compensacion, costos de inversion
para equipos a instalar en subestaciones eléctricas, como ser bahias en diferentes arreglos, entre otros. Para la
construccion de nuevas subestaciones, se toma como referencia los costos globales compartidos por ENEE
Transmision en el afio 2020, que fueron actualizados acorde a indices inflacionarios. [9]

Dentro de la cadena del costo paramétrico de las lineas de transmision, se incluye el suministro de materiales,
construccion y montaje, ingenieria, servidumbre, inspeccion y administracion de la construccion. En cuanto a las
bahias de subestacion, se considera que los costos paramétricos incluyen dispositivos de interrupcion,
transformadores de potencia, equipos de proteccion, control, comunicacion y supervision, estructuras metalicas para
barras, proteccion contra descargas atmosféricas y sistemas de tierras. En ambos casos, lineas de transmision y
obras de subestaciones, se incluye el costo de las obras civiles necesarias para el desarrollo de estos proyectos. Para
las ampliaciones en subestaciones eléctricas se consideraron, acorde al caso, costos paramétricos que incluyan la
adquisicion de terreno para dichas ampliaciones. En condiciones donde las subestaciones cuenten con espacio
disponible este apartado no fue considerado dentro de los costos de referencia.

Dentro de los costos de nuevas subestaciones se incluye el costo del terreno, las calles de acceso, la adecuacion
del terreno, el cableado de yarda, la casa de control, el servicio propio, los servicios auxiliares y banco de baterias,
la caseta de vigilancia, las comunicaciones y el HMI. Mientras que los costos asociados a las bahias de lineas y
transformadores contemplan los costos de adquisicion y montaje de cuchillas, aisladores, interruptores,
transformadores de potencial y corriente, tableros de control y protecciones, el costo de obra civil, la supervision e
ingenieria, entre otros.

Es importante esclarecer que los costos de inversion detallados para los proyectos de expansion de la red de
transmision son valores basados en estimaciones, las cuales tienen como referencia costos de desarrollo de
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proyectos en la region y el pais. En ese sentido, estos costos podrian diferir de los costos incurridos en la ejecucion
de las respectivas obras de inversion y de los costos relacionados con futuras licitaciones. Por otro lado, se resalta
que, para caracterizar de forma técnica y econdmica las lineas de transmision, se estiman trazas indicativas, las
cuales pueden sufrir alteraciones cuando las condiciones reales en el terreno son evaluadas. Por lo tanto, las
estimaciones realizadas son tomadas como métricas, la cuales son utilizadas para identificar las mejores obras que
deben ser incorporadas para expandir la red de transmision, cumpliendo con criterios técnicos y econdmicos

3 Consideraciones constructivas de los proyectos de transmision

Con el objetivo de modelar de forma adecuada las caracteristicas eléctricas de las lineas de transmision a
incorporarse en la red, es necesario considerar las propiedades de los conductores, tomando en cuenta sus
especificaciones técnicas para los diferentes niveles de tension. Es importante resaltar que existe una amplia cartera
de opciones de conductores disponibles en el mercado, por lo que, ademas de las opciones estudiadas en el presente
plan, otras alternativas pueden ser exploradas para la construccion de los proyectos de transmision. Sin embargo,
dichas alternativas deben mantener las capacidades térmicas equivalentes o superiores a las descritas en este
informe, ademas se recomienda respetar la cantidad de conductores por fase propuestos en la configuracion descrita,
esto sin incurrir en un aumento significativo en los costos de inversion respecto a los conductores propuestos.

En el caso de extension de una linea existente para la interconexion de una subestacion nueva, se utilizara tanto
en modelado eléctrico como en estimacion de costos, el mismo conductor de la linea existente, esto para evitar
incompatibilidad del conductor nuevo con el conductor existente en la red. En cuanto a la repotenciacion de lineas
existentes no se dispone de un tipo de conductor o arreglo particular, dado que el nuevo conductor debera contar
con un peso similar al del conductor existente y la tensidon méaxima a utilizar no debe exceder la tension mecanica
del conductor original.

En general, para casos de repotenciacion se sugiere la consideracion de conductores de nucleo compuesto, por
ejemplo, los de tipo ACCC debido a que estos pueden operar a temperaturas mas elevadas, tienen un peso menor y
flecha al de los conductores ACSR actualmente instalados en el sistema [10]. Se menciona que es necesario estudiar
el libramiento de las estructuras existentes, esto para considerar las condiciones y libramientos reales en el terreno
que abarcan las lineas de transmision a repotenciar. En la seccion III del Anexo del presente plan se expansion, se
muestran los tiempos constructivos tipicos para las lineas de transmision en los diferentes niveles de tension
considerados.

Una consideracion adicional es la capacidad seleccionada para los transformadores de transmision. En general
se propone colocar transformadores con capacidad similar a la suma de las lineas de transmision que alimentan
dicho elemento. Por ejemplo, si un transformador se utiliza para alimentar un elemento en 69 kV con capacidad de
68 MVA, el transformador sugerido tendra una capacidad de 75 MVA, debido a que un transformador con mayor
capacidad estaria sobredimensionado, ya que el enlace completo se veria limitado por la capacidad de la linea de
transmision y no por el transformador de potencia asociado. En general, para transformadores cuyo lado de baja
tension sea en 69 kV se utilizan transformadores de 75 MVA, para elementos cuyo lado de baja tension es 138 kV
se sugiere transformadores de 150 MVA. Es importante mencionar que esta consideracion podria modificarse en
casos particulares, debido a la topologia de la red que alimenta dichos elementos.

Para estimar los costos de las bahias en subestaciones nuevas, se considera como premisas generales, que para
elementos en 69 kV se utiliza una configuracion de barra sencilla (BS); para elementos en 138 kV, se considera un
arreglo de doble barra (BP+BA), mientras que, para elementos en 230 kV se asume una configuracion de interruptor
y medio (INT. Y MEDIO), y para subestaciones de carga se utilizd principalmente un arreglo de doble barra
(BP+BA). Los costos de bahia en configuracion de interruptor y medio varian dependiendo si se conecta uno o dos
alimentadores, debido a la diferencia en la cantidad de elementos que lo componen.
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En el caso de ampliaciones a subestaciones existentes en cualquiera de los niveles de tension mencionados, se
considera los costos de las bahias segin el tipo de configuracion de la subestacion. Los arreglos existentes,
adicionales a los mencionados en el parrafo previo, son barra principal y barra de transferencia (BP+BT) y anillo
(AN).

4 Tasa de descuento para obras de transmision

En el presente plan se utiliza una tasa de descuento del 10.13%, conforme a lo establecido en la resolucion
CRIE-03-2025, de la Comision Regional de Interconexion Eléctrica (CRIE). La metodologia aplicada para la
obtencion de la tasa de descuento se basa en los modelos Capital Asset Pricing Model (CAPM) y Weighted Average
Cost of Capital (WACC), determinando el costo de capital propio y de endeudamiento para posteriormente ser
ponderados a fin de encontrar el costo de capital [11].

La tasa de descuento es un parametro econdmico que le permite a los modelos de planificacion anualizar los
costos de inversion de los proyectos de expansion y llevar los valores de costos de las distintas etapas de tiempo
para el mismo horizonte [12].

5 Proyeccion de demanda

Se elabord la proyeccion de la demanda basado en la metodologia presentada en el Informe Proyeccion de la
Demanda preparado por la firma consultora PHC Servicios Integrados Group S.A.S., y financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo.

En el estudio de proyeccion de demanda se analiza el crecimiento de cada sector del pais, incluyendo los
sectores residencial, comercial, industrial y gubernamental. Ademas, se consideran otros factores que impactan el
consumo energético como las pérdidas en la red de distribucion y transmisién, consumo por alumbrado publico,
transacciones de energia, energia no suministrada, impacto de la autoproduccion a diferentes niveles, potencial
consumo producto de un incremento en electromovilidad. La proyeccion se desarrolla mediante el uso de modelos
econométricos, modelos autorregresivos, técnicas de analisis de tendencias y modelos estadisticos de difusion, entre
otros enfoques analiticos.

Para efectos del presente Plan de Expansion, se consideran las siguientes tasas de crecimiento para potencia y
energia, que resultan en los valores mostrados en la siguiente tabla.

Tabla 3. Proyeccion de demanda con tasas de crecimiento

Aifio Demanda maxima Tasa de Demanda de energia Tasa de
[MW] crecimiento [%o] anual [GWh] crecimiento [%)]

2024 2,021.05 12,529.58

2025 2,096.89 3.75% 13,018.11 3.90%
2026 2,170.64 3.52% 13,492.67 3.65%
2027 2,239.29 3.16% 13,933.33 3.27%
2028 2,318.82 3.55% 14,446.37 3.68%
2029 2,399.67 3.49% 14,968.28 3.61%
2030 2,475.28 3.15% 15,455.28 3.25%
2031 2,552.23 3.11% 15,951.13 3.21%
2032 2,638.12 3.37% 16,506.65 3.48%
2033 2,721.73 3.17% 17,046.92 3.27%
2034 2,800.64 2.90% 17,555.92 2.99%
2035 2,886.11 3.05% 18,108.55 3.15%

Fuente: Elaborado para el PIEG, acorde a la metodologia descrita en el Anexo C del PIEG 2026-2035.
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6 Criterios de calidad, seguridad y desempefio minimo

Para verificar las condiciones operativas actuales y los efectos en el largo plazo de las expansiones de
transmision, se toman en cuenta los criterios de calidad, seguridad y desempefio minimos establecidos en la
regulacion. Los CCSDM corresponden a parametros dentro de los cuales deben mantenerse las variables operativas
del sistema. Estos criterios son los requerimientos minimos que permiten operar el sistema de forma segura ante
eventualidades en la red. La verificacion del cumplimiento de estos se realiza en cada uno de los escenarios de
operacion definidos.

Para la aplicacion de los CCSDM se consideran dos condiciones de operacion, la primera denominada
condicidon N, u operacion normal, en la cual todos los elementos de transmision actuales y previstos se encuentran
operativos. Mientras que, la segunda condicion N-1 considera la contingencia simple de alguno de los elementos
del sistema de transmision. Los parametros minimos en condicién N-1 pueden clasificarse en funcion de la duracion
de esta condicion. En la Tabla 4 y Tabla 5 se resumen, respectivamente, los limites establecidos para los niveles de
voltaje en los nodos del sistema de transmision y para el flujo maximo de potencia en los elementos del sistema de
transmision.

Tabla 4. Rangos de voltaje permitidos bajo distintas condiciones operativas

Estado Desviacion maxima de voltaje [%]  Duraciéon
Operacion normal +5 Permanente
Contingencia +7 5 horas
Contingencia +10 15 minutos

Fuente: Norma Técnica de Programacion de la Operacion [13]

Tabla 5. Flujos de potencia maximo permitidos bajo distintas condiciones operativas

Estado Flujo maximo en elemento [%] Duracion
Operacion normal 100 Permanente
Contingencia 105 5 horas
Contingencia 110 30 minutos

Fuente: Norma Técnica de Programacion de la Operacion [13]
En el presente plan de expansion se utilizan de los criterios de voltaje y sobrecarga de larga duracion para la
condicion N-1. Es decir, bajo un estado de operacion en contingencia, el voltaje debe encontrarse en un rango de
+7% del voltaje nominal y las sobrecargas no deben superar el 5% del limite térmico del elemento.

7 Escenarios operativos modelados

Para llevar a cabo estudios eléctricos, es esencial representar condiciones operativas que sean tipicas, pero de
alta exigencia en la red de transmision. Para lograr esto, se consideran diversos escenarios que abarcan la demanda
maxima y minima estacional en cada uno de los afios del horizonte de estudio, que se extiende desde 2026 hasta
2035.

Estos escenarios se diferencian en funcion de las condiciones de demanda maxima durante el dia, donde se
observa una alta penetracion de fuentes de energia renovable variable, principalmente energia solar fotovoltaica,
junto con una contribucion menor de centrales edlicas. Adicionalmente, se contempla la situacion de demanda
maxima durante la noche, en la cual resulta necesario el despacho de centrales térmicas debido a la falta de
generacion solar y al limitado recurso edlico disponible en ese momento.

Por otro lado, se considera un escenario que representa la demanda minima, correspondiente a las horas de la
madrugada. Durante este periodo se requiere una cantidad reducida de unidades de generacion en funcionamiento
en el sistema eléctrico y se registra una mayor contribucion de las centrales edlicas.
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Para complementar los escenarios descritos, se toman dos escenarios adicionales, uno denominado valle
matutino, que combina una menor demanda al inicio de la mafiana y una reducida participacion de la generacion
fotovoltaica. Se considera también un escenario de valle vespertino, el cual corresponde a un comportamiento entre
los bloques de demanda maxima diurna y demanda méxima nocturna.

Es importante destacar que se realiza una distincion por estaciones del afio, considerando el mes de mayo para
la operacion durante la estacion seca y el mes de septiembre para la estacion lluviosa. La Tabla 6 resume los
escenarios de operacion utilizados en los estudios eléctricos. Para un escenario de demanda maxima diurna se utiliza
la proyeccion horaria de demanda correspondiente a las 11:00 AM, para el caso de demanda méxima nocturna se
utiliza la demanda esperada a las 7:00 PM, el escenario de demanda minima corresponde a la demanda de las 3:00
AM, para el escenario de valle matutino se utiliza la demanda esperada a las 9:00 AM, y para completar en el
escenario de valle vespertino se utiliza la demanda esperada para las 3:00 PM.

Ademas de los cinco escenarios operativos descritos en el parrafo anterior, se desarrollaron, para fines de los
estudios eléctricos, diversos escenarios de transferencia regional a partir del afio 2028. Este analisis tiene como
proposito evaluar el desempefio y la suficiencia de los refuerzos de la red propuestos en el presente Plan de
Expansion, en relacion con el cumplimiento de los niveles de capacidad de transferencia entre paises definidos en
el Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional.

Adicionalmente, con base en la planificacion regional presentada por el EOR en julio de 2025 [14], se
incremento la magnitud de las transferencias hasta los 450 MW en condiciones de porteo a partir de 2031. Para las
transferencias de importacion y exportacion se mantuvo una magnitud de 300 MW para todo el horizonte de estudio
en el presente plan de expansion.

Se analizaron los escenarios descritos considerando tres series hidrologicas diferentes, una serie base que
representa el percentil 50 de los aportes hidrolégicos para el horizonte de estudio, una serie seca con bajos aportes
hidrologicos, y una serie huimeda con mayores aportes hidrologicos. Esto con el objetivo de verificar la capacidad
de transporte de la red propuesta en el Plan de Expansion. En la seccion V 2.2 se dard mas detalle de las
consideraciones metodologicas para esta sensibilidad.

Tabla 6. Escenarios de operacion para estudios eléctricos

Estacion Demanda Escenario Afo
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Sin transferencias regionales | v v v v v v v v v
Porteo sur-norte v v v v v v v v
Porteo norte-sur v v v v v v v v
Valle matutino ~ Importacion sur-norte v v v v v v v v
Importacién norte-sur v v v v v v v v
Exportacion sur-norte v v v v v v v v
Exportacion norte-sur v v v v v v v v
Sin transferencias regionales | v v v v v v v v v
. Porteo sur-norte v v v v v v v v
Seca / Lluviosa Porteo norte-sur v v v v v v v v
Méxima diurna  Importacion sur-norte v v v v v v v v
Importacion norte-sur v v v v v v v v
Exportacion sur-norte v v v v v v v v
Exportacion norte-sur v v v v v v v v
Sin transferencias regionales | v v v v v v v v v
Valle vespertino Porteo sur-norte v v v v v v v v
Porteo norte-sur v v v v v v v v
Importacion sur-norte v v v v v v v v
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Estacion Demanda Escenario

Aio

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Importacion norte-sur
Exportacion sur-norte
Exportacion norte-sur

Sin transferencias regionales

Porteo sur-norte
Porteo norte-sur
Maxima nocturna Importacion sur-norte
Importacion norte-sur
Exportacion sur-norte
Exportacion norte-sur

Sin transferencias regionales

Porteo sur-norte
Porteo norte-sur
Minima nocturna Importacion sur-norte
Importacion norte-sur
Exportacion sur-norte
Exportacion norte-sur
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T O O N LS SR SR NP S SR NN
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Fuente: Elaboracion propia.

8 Expansion de la generacion indicativa

Para el analisis de expansion de la red de transmision, en los escenarios de operacion del presente plan se
modela la propuesta de expansion para el parque de generacion encontrada en el PIEG 2026 — 2035, dichas
propuestas de expansion son localizadas en diferentes puntos de conexion basados en el potencial del recurso

renovable y rutas de acceso para el abastecimiento de combustible.

Las adiciones decididas al parque de generacion se resumen en la Tabla 7. La fecha de entrada en operacion
comercial que se muestra es de caracter indicativa y se establece en funcion de la informacion proporcionada por el

desarrollador del proyecto.

Tabla 7. Incorporaciones previstas al parque de generacion, periodo 2026-2035

. Energia Potencia Contrato de Fecha prevista de
Proyecto e [MWh] firme [MW)] suministro entrada en operaciéon
Bateria Amarateca 75 300 67.74 074-2025 Ene-2026
Solar FV Patuca 44 - - - Ene-2026

Fuente: Plan Indicativo de Expansion de la Generacion 2026-2035 [2].

En cuanto a la generacion indicativa, contemplada en el PIEG 2026-2035, se detallan en las incorporaciones

por tecnologia acorde a lo identificado en el plan de expansion de generacion.

Tabla 8. Cronograma de adiciones indicativas al parque de generacion, periodo 2026-2035

Tecnologia

Capacidad anual instalada por tipo de tecnologia [MW]

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Motor de combustion interna a bunker

Motor de combustion interna a diésel

Motor de combustion interna a gas natural

Motor de combustion interna a gas natural/bunker/diésel
Motor de combustion interna en ciclo combinado a gas natural
Turbina de vapor a carbon/petcoke

Turbina de gas en ciclo abierto a gas natural

Turbina de gas en ciclo abierto a gas natural/diésel
Turbina de gas en ciclo combinado a gas natural

Solar fotovoltaica

Geotérmica
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Tecnologia Capacidad anual instalada por tipo de tecnologia [MW]
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Hidroeléctrica regulable - - - - - - 37.24 - - -
Hidroeléctrica no regulable - - - - - - - - - -
Sistema de almacenamiento de energia en baterias 75 - - 115 25 - - - - -
Central hibrida: Solar fotovoltaica 385 |1 200 | 190 | 275 125 50 - - - -
Bateria 263 | 60 57 | 145 | 100 15 - - - -
Central hibrida: Eoblica - - 130 | 100 170 50 - - - -
Bateria - - 13 10 17 5 - - - -
Central hibrida: Solar fotovoltaica - - - - - - - - - -
Hidroeléctrica de bombeo - - - - - 4 - - - -
Central hibrida: Solar fotovoltaica - - - - - - - - - -
Bateria - - - - - - < = - -
Hidroeléctrica de bombeo - - - - - < . - - -

Fuente: Plan Indicativo de Expansion de la Generacion 2026-2035 [2].

Las consideraciones para los retiros del parque de generacion existente durante el periodo de estudio se basan
en varios criterios. Se contempla el retiro de centrales cuyos contratos con ENEE finalizan, de acuerdo con la
informacion suministrada por la Subgerencia de Contratos de Generacion. También se consideran las centrales que
operan en el Mercado Eléctrico de Oportunidad (MEO) y aquellas bajo la modalidad de arrendamiento.

En el caso de las centrales térmicas en modalidad de arrendamiento, su retiro se ha considerado para cuatro
afios después de su puesta en marcha. Por lo tanto, las centrales que iniciaron operaciones en 2024 y 2025 saldran
del sistema en 2028 y 2029, respectivamente.

Asimismo, se anticipa la salida del sistema, en 2029, de las centrales que, tras la conclusion de sus contratos
de suministro, continuaban operando en el MEO. Este grupo incluye a las centrales Becosa y Lufussa III. Dichos
retiros se contemplan por la posible integracion de nuevas centrales térmicas de mayor capacidad y costos operativos
mas bajos.

A partir del ano 2030, se proyecta la salida de las centrales cuyos contratos de suministro concluyen, como
Enersa Cogeneracion, que depende directamente de la central Enersa. Por ultimo, las centrales térmicas de
propiedad estatal seran retiradas ya que han alcanzado su vida 1til. Se considera factible su reemplazo por
tecnologias de mayor eficiencia y menores costos operativos.

La Tabla 9 muestra la programacion de retiros para el periodo 2026-2035, proporcionando detalles sobre la
tecnologia, el recurso energético, la capacidad, el estado comercial y la fecha de retiro de cada central.

Tabla 9. Retiros del parque de generacion, periodo 2026-2035

, Capacidad Estado Fecha de
Central generadora Tecnologia Recurso [MW] comercial retiro

Arrendamiento Laeisz San Isidro Motor de combustion interna Diésel 20 MEO mar-2028
Arrendamiento Laeisz Danli Motor de combustion interna Diésel 11 MEO abr-28
Arrendamiento Santa Rosa Motor de combustion interna Diésel 22.04 MEO ago-28
Becosa Turbina de vapor Carbon/petcoke 105 Contrato ene-29
Lufussa III Motor de combustion interna Bunker 240 Contrato ene-29
Ceiba Térmica Motor de combustion interna Bunker 10 MEO ene-29
Elcosa Motor de combustion interna Bunker 80 MEO ene-29
Emce Choloma Motor de combustion interna Bunker 48 MEO ene-29
Laeisz Juticalpa Motor de combustion interna Diésel 35 MEO ene-29
Laeisz La Esperanza Motor de combustion interna Diésel 12 MEO ene-29
La Puerta Turbina en ciclo abierto Diésel 15 MEO ene-29
Lufussa Valle Motor de combustion interna Bunker 84 MEO ene-29
Pecsa Motor de combustion interna Bunker 63.06 MEO ene-29
Planta Térmica Laeisz Motor de combustion interna Diésel 27 MEO ene-29
Térmica Villanueva Motor de combustion interna Bunker 17 MEO ene-29
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Central generadora Tecnologia Recurso C?‘[II’V’;;IJ}ad cfnsltei:i?al Fizl:ii:e
Arrendamiento El Progreso Motor de combustion interna Diésel 30 MEO mar-29
Arrendamiento Nispero Motor de combustion interna Diésel 10 MEO mar-29
Arrendamiento Villanueva Motor de combustion interna Diésel 90 MEO abr-29
Arrendamiento Santa Marta Motor de combustion interna Diésel 20 MEO abr-29
Santa Fe Motor de combustion interna Diésel 1.5 MEO ene-30
Enersa Motor de combustion interna Bunker 258.02 Contrato may-30
Enersa Cogeneracion Turbina de vapor Bunker 17 Contrato may-30
El Faro Motor de combustion interna Bunker 43 Contrato/MEO feb-31
Laeisz San Isidro Motor de combustion interna Bunker 20 Contrato jul-33
Laeisz Ceiba Motor de combustion interna Bunker 22 Contrato mar-34
Laeisz Reguleto Motor de combustion interna Bunker 42 Contrato/MEO oct-34

Fuente: Plan Indicativo de Expansion de la Generacion 2026-2035 [2].
A continuacion, se presenta la Figura 30, donde se ilustra las adiciones y retiros del parque de generacion
durante el periodo 2026-2035. Para efectos de referencia, las adiciones son presentadas en el eje positivo de la
figura, mientras los retiros se muestran en el eje negativo.

Figura 30. Adiciones y retiros al parque de generacion, periodo 2026-2035
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Fuente: Plan Indicativo de Expansion de la Generacion 2026-2035 [2].

Premisas y criterios de planificacion
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V Metodologia de planificacion de las expansiones en la red de transmision

Posterior a la obtencion del plan indicativo de expansion de la generacion, es necesario realizar el estudio de
expansion de la red de transmision para identificar obras que garanticen la capacidad de transporte de energia desde
las centrales generadoras hasta los centros de consumo. Estas obras deben atender tanto el criterio de minimo costo
de inversion como el aumento de la confiabilidad del sistema. Por lo tanto, este capitulo busca describir la
metodologia que permite, asi como las herramientas computacionales que facilitan, el estudio de planificacion y el
proceso realizado.

1 Descripcion de las herramientas computacionales

La primera herramienta utilizada para determinar la expansion de la red es el médulo OptNet del programa
NetPlan, el cual se integra con la herramienta SDDP que simula la operacion del sistema. NetPlan es una
herramienta computacional especializado para la planificacion de la transmision, desarrollado por la firma brasilefia
PSR y con su moddulo OptNet es posible realizar analisis de expansiones de lineas de transmision y transformadores
de potencia en la red de alta tension utilizando un modelo linealizado de flujo de potencia [15]

El modulo OptNet determina refuerzos de minimo costo, que permitan suministrar la demanda eléctrica en el
horizonte de planificacion para distintos escenarios de despacho optimo, previniendo sobrecargas basadas en los
candidatos potenciales preestablecidos. Esta herramienta toma como entrada, los despachos obtenidos de las
simulaciones operativa de la expansion de la generacion [15], [16].

Para realizar estudios eléctricos mediante el andlisis de flujo de potencia, se utiliza la herramienta PSS/E de
Siemens-PTI, el cual permite evaluar redes eléctricas trifasicas en corriente alterna. Esta herramienta realiza flujos
de potencia AC para distintos escenarios de generacion y demanda. Ademas, PSS/E permite analizar los efectos de
contingencias en los elementos de la red. [17].

2 Proceso de planificacion de la expansion de la red de transmision

Inicialmente, a partir de informacion histérica y eventos relevantes ocurridos en el sistema, se estima la
condicion actual de la red de transmision, mediante la identificacion de las limitaciones en la red para satisfacer la
demanda eléctrica. En seguida, se identifican sobrecargas en el sistema durante la operacion normal, considerando
el crecimiento de la demanda en el periodo de estudio. Las sobrecargas son estimadas bajo un despacho 6ptimo, el
cual se obtiene mediante la solucion de un modelo lineal de flujo de potencia. Una vez detectadas estas sobrecargas,
se conforma un conjunto de proyectos candidatos tomando en cuenta sus respectivos costos, los tiempos de
construccion de nuevas lineas de transmision, subestaciones y la modernizacion de lineas existentes. Una vez
definida esta cartera de proyectos, se utiliza el modelo de optimizacion OptNet para minimizar los costos de
inversion y determinar el cronograma optimo de obras de expansion, identificando el afio de entrada en operacion
de cada proyecto.

Después de obtener los proyectos de expansion mediante la solucion del algoritmo de optimizacion, se realiza
una evaluacion del sistema bajo condiciones de operacion normal y en contingencia simple, utilizando la
herramienta computacional PSSE para determinar el flujo de potencia AC. Con la solucion obtenida, se evaltuan los
CCSDM. En caso de que estos criterios no sean atendidos, se procede a evaluar proyectos de transmision adicionales
para garantizar la operacion segura de la red. Estos proyectos son seleccionados en funcion tanto de sus costos de
inversion como del cumplimiento de los CCSDM en condiciones de operacion normal y contingencia. Dentro de
estos proyectos, se incluyen lineas de transmision, repotenciacion de lineas existentes o equipos de compensacion
reactiva. Es importante destacar que, mediante el analisis de flujo de potencia, es posible modificar el cronograma
de proyectos identificado en el paso previo, siempre que sea factible desde el punto de vista constructivo. En esta
etapa se consideran también ampliaciones que sean necesarias, bajo los analisis de flujo de potencia AC, para el
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cumplimiento de capacidad de transferencia entre paises de la region, esto acorde a lo estipulado en el Tratado
Marco del Mercado Eléctrico Regional.

El plan de expansion de la red de transmision también incluye las obras de transmision que ya estan en
gjecucion y se complementa con proyectos destinados a mejorar la calidad del servicio eléctrico en la red de
distribucion. Los proyectos en desarrollo se detallan como una categoria independiente dado su fecha definida de
entrada en operacion. Es necesario mencionar que los costos de inversion descritos en este plan de expansion se
refieren exclusivamente a obras en el sistema de transmision, incluyendo aquellas que permitirian ampliaciones en
el sistema de distribucion para mejorar la calidad del servicio eléctrico y las obras que robustecen la red para
incorporar generacion de gran escala mas eficiente, acorde a lo contemplado en el plan indicativo de expansion de
la generacion previamente propuesto.

En resumen, el proceso de planificacion de la expansion de la red de transmision nacional, en el horizonte de
estudio, es definido por la ejecucion de tres etapas secuenciales mostrado en la Figura 31:

I.  Expansion optimizada
II.  Expansion para confiabilidad y resiliencia
III.  Ampliaciones para la mejora de la calidad de servicio de distribucion.

Figura 31. Flujograma del proceso general de planificacién de expansiones en la red de transmision
[nsumo primario
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Fuente: Elaboracion propia.

2.1 Expansion optimizada

Una vez que se ha obtenido el escenario de expansion indicativo de generacion de minimo costo, se inicia la
etapa de expansion optimizada de la red de transmision. El proposito principal de esta etapa es abordar las
congestiones que se producen en la red de transmision durante la operacion normal, sin considerar situaciones de
contingencia. Estas congestiones pueden tener multiples origenes, incluyendo limitaciones actuales en la red de
transmision, congestiones resultantes de los proyectos indicativos de generacion y futuras congestiones debido al
crecimiento de la demanda.

Para llevar a cabo esta etapa, se utiliza el algoritmo de OptNet, el cual identifica los nuevos elementos de
transmision de menor costo, los cuales permiten eliminar las sobrecargas en la red. Para esto, se genera un conjunto
de proyectos candidatos de expansion que tienen la capacidad de aliviar las sobrecargas en el momento en que son
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identificadas por el algoritmo. A continuacién, se describe el conjunto de pasos para obtener el cronograma de
inversion optimo:

1. Simulacion operativa, del plan de expansion de generacion, con la red de transmision existente, incluyendo
las obras de transmision en desarrollo;

Identificacion de sobrecargas en la red de transmision;

Definicidén de circuitos candidatos de transmision que eliminen las sobrecargas identificadas;

Ejecucion del médulo OptNet para obtener un cronograma de inversiones Optimo;

Posteriormente se realiza una verificacion en caso de existir sobrecargas, se actualiza la lista de circuitos
candidatos y se repiten los pasos (4) y (5) de manera iterativa hasta aliviar las sobrecargas identificadas.

RAEE il

La Figura 32 presenta el flujograma de las fases involucradas en la etapa de expansion optimizada de la red de
transmision.

Figura 32. Flujograma de etapa de expansion optimizada de la transmision
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Fuente: Elaboracion propia.

2.2 Expansion orientada a confiabilidad y resiliencia

Con el cronograma de obras de expansion para la red de transmision, obtenido en la etapa optimizada, se
procede a identificar los elementos adicionales de transmision necesarios para garantizar el cumplimiento de los
CCSDM establecidos por la regulacion. Para llevar a cabo esta evaluacion, se realizan estudios eléctricos para cada
escenario del horizonte de estudio, utilizando la herramienta de analisis de sistemas de potencia PSSE.

Estos estudios eléctricos comprenden el andlisis de flujos de potencia tanto en condiciones normales de
operacion como en situaciones de contingencia simple (N-1). El propoésito consiste en evaluar el comportamiento
del cronograma de adiciones previamente planificado en términos de confiabilidad y seguridad del suministro
eléctrico.

En esta etapa se analizan diferentes escenarios hidroldgicos, esto para considerar los posibles escenarios
extremos de hidrologia y prever que el sistema de transmision tenga la capacidad de suministrar la demanda y
evacuar la generacion optima ante estas condiciones de alta exigencia. Se analizara el despacho 6ptimo bajo tres
escenarios hidroldgicos, uno con hidrologia pesimista o seca, un escenario que represente el percentil 50 de los
escenarios hidrologicos, y uno final que represente condiciones de alta hidrologia.

Las series hidrologicas elegidas contemplan una serie que representa el percentil 5 de hidrologia, una que
representa el percentil 95 de las series hidroldgicas usadas en la optimizacion operativa de las adiciones del PIEG,
y la serie media, que representa el percentil 50 de los aportes hidrologicos identificados.
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En resumen, esta fase de evaluacion busca garantizar que el plan de expansion de la red de transmision no solo
cumpla con la operacion normal del sistema evaluada en la etapa optimizada, sino que se ajuste rigurosamente a
diferentes escenarios de operacion del sistema. Incluyendo casos de transferencia de potencia entre las diferentes
areas de control del sistema eléctrico regional. El flujograma del proceso implementado para la etapa de
cumplimiento de CCSDM es presentado en la Figura 33.

Figura 33. Flujograma de etapa de expansion para confiabilidad y resiliencia
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Fuente: Elaboracion propia.

2.2.1 Expansion para confiabilidad y resiliencia en cumplimiento al Tratado Marco del Mercado Eléctrico
Regional

Como se menciond en esta seccion, parte de los andlisis de confiabilidad busca identificar si la Red de
Transmision cuenta con la capacidad suficiente para soportar las transferencias regionales. Esto acorde a lo
estipulado en el Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional, del cual Honduras forma parte. El Tratado establece
que los paises deberan mantener una capacidad de transferencia entre paises de al menos 300 MW. Se verificara la
efectividad de los refuerzos propuestos en esta etapa para alcanzar dicha capacidad de transporte. Ademas, en linea
con la planificacion regional, se verificara a partir del afio 2031 si la red cuenta con capacidad de transportar 450
MW para transferencias de porteo, tanto en direccion sur-norte como direccion norte-sur. [14]

2.3 Ampliaciones en la red de transmision orientadas a la mejora en el servicio de distribucion

Las obras de transmision no son el tnico enfoque del plan de expansion, ya que también se consideran una
serie de proyectos que influyen en la calidad del servicio eléctrico a nivel de distribucion. Estos proyectos involucran
inversiones en el nivel de transmision que son necesarias para establecer nuevas subestaciones eléctricas, y
ampliaciones en subestaciones existentes, destinadas al suministro de carga en distribucion.

Los proyectos contemplados en esta etapa no buscan atender una restriccion directa en la red de transmision.
Las etapas anteriores de la metodologia buscan atender las restricciones al despacho optimo identificado en el
proceso de planificacion, tanto de la generacion como de la transmision. Asi mismo, en las etapas previas, se busca
preparar la red de transmision para condiciones extremas de operacion, incrementando la confiabilidad del sistema
de transmision.

En otras palabras, no solo se busca mejorar la confiabilidad del sistema a nivel de transmision, sino que también
se busca garantizar la calidad del servicio de distribucion de energia eléctrica, cumpliendo con los estandares
requeridos para satisfacer las necesidades de los consumidores finales.
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VI Resultados

En este capitulo se presenta una descripcion de los proyectos de expansion que estan en diferentes etapas de
desarrollo, y los proyectos de transmision obtenidos como resultado de implementar el proceso de planificacion.
Este capitulo detalla tanto los proyectos obtenidos en la fase optimizada como los obtenidos en la etapa de
confiabilidad y resiliencia, asi como los proyectos para la mejora de calidad de distribucion.

1 Proyectos en desarrollo

En este apartado se incluyen los proyectos que se encuentran en ejecucion, que al momento de elaboracion del
presente Plan de Expansion se encuentren al menos adjudicados para su construccion, o con las obras, tanto civiles
como electromecanicas, ya en ejecucion.

1.1 Compensacion reactiva capacitiva

Actualmente, ENEE Transmision se encuentra realizando ampliaciones en diversas subestaciones del pais para
la puesta en servicio de bancos de compensacion reactiva, principalmente en la red de 138 kV. El objetivo de esta
compensacion es mejorar la capacidad del sistema de regulacion de voltaje. Esto incrementa la capacidad de
transporte de la red, al proporcionar un suministro local de potencia reactiva. La compensacion reactiva tendra
diferente capacidad instalada en cada subestacion, acorde a lo descrito en la siguiente tabla.

Tabla 10. Bancos de compensacion capacitiva por instalar
Subestacion Voltaje [kV] Capacidad [MVAr]

Progreso 138 324
La Puerta 138 324
Villanueva 138 324
Circunvalacion 138 324
La Victoria 138 324
Comayagua 138 36

Santa Marta 138 18.9
Zamorano 69 9.4

Fuente: Elaboracion propia con informacion de ENEE Transmision.

1.2 Subestacion Terrero Blanco

La Unidad Especial de Proyectos de Energia Renovable, UEPER, ha iniciado la construccion de una central
fotovoltaica con capacidad de 44 MW en AC, como punto de conexion de esta central se selecciono la linea de
transmision L650 PAT-JUD, aproximadamente a 9 km de la subestacion Patuca. Para interconectar esta central se
construira la subestacion Terrero Blanco en dicha ubicacion. Esta subestacion tendra inicialmente el propdsito de
inyectar la potencia producida por el parque fotovoltaico, y en un futuro servir para conexion de la linea de
transmision Danli Dos — Terrero Blanco, la cual forma parte del proyecto L613-ZMD-DND-TRB, este proyecto
busca robustecer los circuitos radiales en 69 kV que alimentan la zona oriental del pais en los departamentos de
Olancho y El Paraiso.

1.3 Linea de transmision Progreso — San Pedro Sula Sur, y ampliaciones en subestacion Santa Marta

La construccion contempla una linea de transmision de aproximadamente 27 km, la cual sera construida en un
arreglo de doble circuito entre las subestaciones Progreso y San Pedro Sula Sur en 230 kV, las lineas se construiran
en un arreglo de doble conductor por fase ACSR Flicker 477 MCM, en estructuras tipo celosia y algunos tramos en
postes. Para este proyecto, se considera el aprovechamiento de la servidumbre de la actual linea L410 PGR-LIM,
inhabilitando parte de este tramo en 69 kV hasta la subestacion Santa Marta. Cabe mencionar que actualmente la
subestacion Santa Marta se enlaza a 69 kV mediante una conexion en derivacién de la linea L410, la cual sera
normalizada con obras complementarias en este proyecto.
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De forma complementaria a la linea de transmision instalara en la subestacion Santa Marta, un nuevo
transformador en 138/69 kV con capacidad de 50 MVA con sus bahias correspondientes en 138 kV y 69 kV, el cual
se conectara a la barra actual B534. Ademas, se enlazara la salida de 69 kV del nuevo transformador al tramo
restante de la linea L410 que llega hasta la subestacion La Lima. Esta conexion sera la nueva alimentacion a La
Lima, dado que la linea L410 desaparecera para usar su servidumbre para las dos nuevas lineas en 230 kV, como se
mencion6 previamente.

Con la construccion del doble circuito entre las subestaciones de Progreso y San Pedro Sula Sur se logra un
aumento de capacidad de transporte de potencia entre la zona centro — sur y norte del pais. Ademas, se logra un
aumento de confiabilidad del sistema ante contingencia simple cuando se presente la indisponibilidad ya sea por
falla 0 mantenimiento de la linea San Buenaventura — San Pedro Sula Sur.

1.4 Linea de transmision Lainez — Miraflores

Actualmente, se estd ejecutando la construccion de una linea de transmision en 138 kV para enlazar las
subestaciones Miraflores y Lainez. La linea esta siendo construida en postes de acero troncoconicos con una
longitud aproximada de 4 km, operando en circuito sencillo con un conductor por fase ACSR Condor 795 MCM.
Cabe destacar que en la subestacion de Lainez se instalara un transformador de potencia en 138/13.8 kV con
capacidad de 50 MVA. El propésito de este refuerzo es el alivio de carga en el anillo de 69 kV en la zona centro del
pais, reduciendo la carga en los transformadores SFE T509, SUY T510 y SUY T542.

1.5 Subestacion El Sitio

La subestacion El Sitio planea ser construida en arreglo de barra principal con barra de transferencia,
compuesta por tres bahias en 230 kV. De estas bahias, dos son destinadas a la apertura de una de las lineas L612 o
L613. La derivacion se realizara a aproximadamente a 5.7 km de la subestacion de Suyapa. Para la tercera bahia, se
plantea su uso para alimentar un transformador de 230/13.8 kV con capacidad de 50 MVA. Con esta apertura de
linea, se forman dos nuevas lineas, una de aproximadamente 7.7 km entre El Sitio y Suyapa y la otra de
aproximadamente 34 km entre Amarateca y El Sitio.

1.6 Proyecto Negrito — Yoro Dos — Arenales — Coyoles Central Dos — Reguleto

Como etapa inicial, la implementacion de este proyecto involucra la construccion de una nueva subestacion
de maniobras denominada Negrito (NEG) en arreglo de interruptor y medio, que seccionara la linea L602 VEG-
PGR, ubicada a unos 18 km de la subestacion Progreso. En vista de no contar con espacio suficiente en la actual
subestacion Yoro (YOR) para las ampliaciones necesarias en 230 kV, construird una nueva subestacion de maniobra
denominada Yoro II (YRD), la cual se localiza en aproximadamente 2.6 km de la actual subestacion Yoro, segun
informacion de ENEE Transmision.

En la nueva subestacion YRD se incluye un transformador con relacion de 230/69 kV con capacidad de 75
MVA. Ademas, se considera la construccion de un enlace en 69 kV, de aproximadamente 0.2 km, entre la nueva
subestacion YRD y la linea L414, la cual sera seccionada a aproximadamente 2.4 km de la subestacion YOR, en
conductor ACSR Flicker 477 MCM, soportado en postes de concreto. Por otro lado, la linea de transmision NEG —
YRD, cuya distancia es aproximadamente 71.8 km, su construccion se contempla en 230 kV en estructuras de acero
con una configuracion de doble circuito, montando inicialmente un circuito y dejando disponible el espacio del
segundo circuito para futuras expansiones y asi aprovechar la servidumbre. Para este proyecto, la capacidad de
transporte es de 317 MVA por circuito, utilizando un conductor por fase ACSR Condor 795 MCM en torres de
acero.

La segunda etapa de este proyecto consiste en una conexion en 230 kV de aproximadamente 53 km, partiendo
de la subestacion YRD hasta la subestacion Arenal (ARN). La linea tendrd una capacidad de transporte de 317
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MVA, en configuracion de un conductor por fase ACSR Condor 795 MCM, también construida en estructuras para
doble circuito, montando inicialmente uno de ellos.

Considerando que la actual subestacion Coyoles Central (CCE) no posee el espacio fisico suficiente para ser
ampliada a una subestacion con arreglo interruptor y medio en 230 kV, se construira la subestacion Coyoles Central
IT (CCD) en 230 kV, con arreglo interruptor y medio. Adicionalmente se incluye un transformador con relacion de
230/138 kV con capacidad de 150 MVA para mantener el vinculo con CCE.

La nueva subestacion CCD estara equipada con las bahias necesarias para conectar la linea de transmision
existente entre las subestaciones ARN y CCE la cual cuenta con aislamiento para 230 kV, operando actualmente en
138 kV. En ese sentido, se contempla un cambio de conexion de esta linea a 230 kV en la nueva subestacion CCD.
Por lo tanto, como resultado se propone la nueva linea ARN — CCD, operando en 230 kV. Dejando la subestacion
de CCE conectada a la nueva subestacion CCD a través de un tramo de linea de 138 kV de aproximadamente 800
metros.

Como tercera etapa del proyecto, se considera la construccion de una linea de transmision en 230 kV entre
CCD y Reguleto (RGU). Para dicha construccidn, se propone estructuras de acero con una configuracion de doble
circuito, montando inicialmente un circuito y dejando disponible el espacio del segundo circuito para futuras
expansiones, cada circuito consta con capacidad de transporte de 317 MVA, un conductor por fase ACSR Condor
795 MCM. Dentro de las expansiones, se plantea la instalacion de un transformador en la subestacion de RGU, este
transformador en RGU cuenta con una relacion de transformacion de 230/138 kV y con capacidad de 150 MVA.

Cabe mencionar que este proyecto habilita parcialmente la zona de Colon para la instalacion de generacion
eficiente a gran escala. Se puede explorar para un futuro, y acorde a las estrategias mas adecuadas para aprovechar
la infraestructura de diferentes rubros, la posibilidad de reforzar la red de transmision desde la zona de Puerto
Castilla hacia Reguleto.

1.7 Ampliaciones para servicio de distribucion

ENEE Distribucion instalard nuevos transformadores de potencia en diferentes subestaciones del pais, esto
para incrementar la capacidad de suministro de demanda hacia media tension. La Tabla 11 resume las obras en
desarrollo para el sistema de distribucion.

Tabla 11. Obras en desarrollo para el sistema de distribucion

No. Subestacion Proyecto Fecha de entrada en operacion
1 Juticalpa Transformador 230/34.5 kV, 50 MVA abr-26
2 LaPaz Subestacion 230 kV, y transformador 230/34.5 kV 50 MVA 2028
3 San Pedro Sula Sur Transformador 230/34.5 kV, 50 MVA 2029
4 Toncontin Transformador 230/13.8 kV, 50 MVA 2029
5 Tela Transformador 138/34.5 kV, 50 MVA abr-26
6 Ceiba Térmica Transformador 138/34.5 kV, 50 MVA 2029
7 Rio Lindo Transformador 138/34.5 kV, 50 MVA 2029
8 Masca Transformador 138/34.5 kV, 50 MVA abr-26
9 Naco Transformador 138/34.5 kV, 50 MVA 2029
10 Térmica Sultzer Transformador 138/13.8 kV, 50 MVA 2029
11 Estadio Olimpico  Transformador 138/13.8 kV, 50 MVA 2029
12 Choloma Transformador 138/13.8 kV, 50 MVA feb-26
13 Bermejo Transformador 138/13.8 kV, 50 MVA feb-26
14 La Puerta Transformador 138/13.8 kV, 50 MVA feb-26
15 Santa Fe Transformador 138/13.8 kV, 50 MVA feb-26
16 Santa Rosa Transformador 69/34.5 kV, 30 MVA abr-26
17 El Progreso Transformador 69/34.5 kV, 30 MVA 2029
18 Danli Transformador 69/34.5 kV, 30 MVA dic-25

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Unidad Técnica de Control de Distribucion, UTCD.
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2 Proyectos con financiamiento

Esta seccion incluye proyectos cuyo financiamiento haya sido definido por parte de la Empresa de
Transmision, también se incluyen los proyectos que se encuentren en etapa de licitacion, pero que, al momento de
elaboracion de este Plan de Expansion, no hayan sido adjudicados a un contratista como resultado del proceso de
licitacidn publica internacional.

2.1 Proyecto L613 — Zamorano Dos — Danli Dos — Terrero Blanco

En la primera fase del proyecto, se propone la construccion de la nueva subestacion Zamorano II (ZMD) en
arreglo de interruptor y medio en 230 kV, la cual funcionard como punto de conexién para la nueva linea de
transmision. Esta linea se origina a partir del seccionamiento de la linea de transmision L612 o L613 (SUY-AMT),
a una distancia aproximada de 2.1 km de la subestacion Suyapa, y se extiende a lo largo de aproximadamente 22.6
km en 230 kV, en configuracion de doble circuito, doble conductor por fase ACSR Brant 397.5 MCM, en torres de
acero. Cada circuito cuenta con capacidad de transportar 405 MVA hasta la nueva subestacion ZMD.

Ademas, se contempla la construccion de una linea de transmision de aproximadamente 3 km en doble circuito,
un conductor por fase ACSR Partridge 266.8 MCM montada en postes de concreto en 69 kV, entre la nueva
subestacion ZMD vy la linea existente L423 ZAM-ODA, la cual sera interceptada en aproximadamente 2 km de la
subestacion ZAM. La nueva subestacion ZMD incluye un transformador con relacion de 230/69 kV con capacidad
de 75 MVA y un transformador de distribucion de 230/34.5 kV con capacidad minima de 50 MVA, el cual servira
para el traslado parcial de la carga de la subestacion ZAM. Los costos del transformador 230/34.5 kV, 50 MVA
corren a cargo de ENEE distribucion.

Para la segunda fase del proyecto se plantea la construccion de la nueva subestacion Danli 11 (DND), con
elementos en 230 y 69 kV. En esta subestacion se construirdn dos bahias de linea en 69 kV para enlazar la
subestacion DND con la red existente de 69 kV. Se contempla la construccion de una linea de transmision de
aproximadamente 3.5 km en doble circuito, un conductor por fase ACSR Partridge 266.8 MCM montada en postes
de concreto en 69 kV, entre la nueva subestacion DND y la linea existente L425 ODA-DAN, la cual sera interceptada
a aproximadamente 500 m de la existente subestacion DAN.

Respecto a los elementos en 230 kV para la subestacion DND, se considera la construccion de una linea de
transmision en este nivel de tension entre las subestaciones ZMD y DND. Esta linea tendra una longitud aproximada
de 48 km y se contempla su construccion en doble circuito utilizando un conductor por fase ACSR Condor 795
MCM, el cual sera sostenido por torres de acero. Ademas, para enlazar la nueva red en 230 kV con la red en 69 kV
existente, se instalara un transformador 230/69 kV de 75 MVA en la subestacion Danli Dos, asi como un
transformador 230/34.5 kV de 50 MVA. El costo del transformador 230/34.5 kV correrd a cargo de ENEE
Distribucion.

Para completar el proyecto, se construira una nueva linea de transmision entre las subestaciones Terrero Blanco
(TRB) y Danli Dos. Esta linea se construira en una configuracion de doble circuito, montando inicialmente uno de
ellos. Se utilizara un conductor por fase ACSR Condor 795 MCM en torres de acero, y la longitud de esta linea de
transmision sera de aproximadamente 82 km.

Para complementar las lineas de transmision en 230 kV, y mitigar el efecto capacitivo de estas en escenarios
de baja demanda, se contempla también la instalacion de un bloque de compensacion inductiva de 15 MVAr
compuesto por tres etapas de 5 MVAr cada una. Este bloque se compensacion se instalara en la subestacion Juticalpa
II.
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2.2 Proyecto La Entrada — Santa Rosa II — Santa Rosa

Para este proyecto se construird la nueva subestacion Santa Rosa II (SRD) en un arreglo de interruptor y medio
en 230 kV. Se propone la construccion de una linea de transmision en 230 kV, cuya longitud es de aproximadamente
30 km, extendiéndose desde la subestacion La Entrada hasta la nueva subestacion Santa Rosa II. Esta linea operara
en configuracion de circuito sencillo y utilizard un conductor ACSR Condor 795 MCM por fase, con soporte en
estructuras de acero.

Ademas, se contempla la construccion de una linea de transmision de aproximadamente 4 km en doble circuito,
un conductor por fase ACSR Flicker 477 MCM montada en postes de concreto en 69 kV, entre la nueva subestacion
SRD y la subestacion existente SRS. Por otra parte, el proyecto también incluye la instalacion de un transformador
con relacion de 230/69 kV con capacidad de 75 MVA y un transformador de distribucion con relacion de 230/34.5
kV de al menos 50 MVA de capacidad, ambos a instalar en la nueva subestacion SRD. Los costos del transformador
230/34.5 kV correran a cargo de ENEE distribucion

2.3 Linea Amarateca — Talanga

Para este proyecto, se considera la construccion de un enlace en 230 kV con una capacidad de 317 MVA. Este
enlace conectard la subestacion Amarateca con una nueva subestacion denominada Talanga (TLG) en arreglo de
interruptor y medio al mismo nivel de tension. Para la nueva linea, se propone una longitud aproximada de 42 km,
construida en configuraciéon de doble circuito, un conductor ACSR Condor 795 MCM por fase, montando
inicialmente un circuito, el espacio para el segundo circuito corresponde a futuras expansiones y aprovechar de esta
forma la servidumbre.

La nueva subestacion Talanga (TLG) seccionard la actual linea L441, SFE-GMC, a una distancia de
aproximadamente 48 km de la subestacion de Santa Fe. Para enlazar los elementos en 230 y 69 kV en TLG, se
instalara un transformador 230/69 kV de 75 MVA. Se proyecta que dicha subestacion sirva para abastecer la
demanda de la zona de Talanga, demanda que actualmente es suministrada desde las subestaciones El Porvenir y
Guaimaca, se contempla que la nueva subestacion de TLG tome parte de la carga de estas subestaciones. Para este
proyecto se prevé la instalacion de un transformador de distribucion que operara en 230/34.5 kV con una capacidad
de al menos 50 MVA. Es importante destacar que el costo del transformador 230/34.5 kV sera responsabilidad de
ENEE distribucion.

2.4 Proyecto Masca — La Victoria — Bermejo — Circunvalacion

Este proyecto consiste en la ampliacion en 230 kV de las subestaciones de Masca y La Victoria, ambas en
arreglo interruptor y medio. Ademas, se incluye la construccién de una linea de transmision en 230 kV de
aproximadamente 33 km, con configuracioén de doble circuito, cada uno con capacidad de transporte de 455 MVA.
Cada circuito se propone en doble conductor por fase ACSR Flicker 477 MCM en torres de acero, estos circuitos
conectaran la subestacion de Masca con la subestacion La Victoria.

Debido a las restricciones de espacio en la subestacion Bermejo, lo cual impide la inclusion de elementos en
230 kV, se propone establecer una conexion entre la subestacion La Victoria y la subestacion Bermejo mediante una
linea de transmision de 138 kV. Dicha linea, la cual se proyecta para ser paralela a la linea existente L512, consta
de aproximadamente 7 km de longitud, en doble circuito con capacidad de transporte de 273 MVA por circuito. La
construccion de cada circuito se propone en doble conductor por fase ACSR Flicker 477 MCM en postes de
concreto.

Ademas de las lineas de transmision, se requieren transformadores de potencia para conectar los elementos de
230 kV con los elementos de 138 kV. En la subestacion Masca, se propone incorporar un transformador con relacion
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de 230/138 kV con capacidad de 200 MVA vy, para la subestacion La Victoria, se contemplan tres transformadores
con las mismas caracteristicas anteriores.

Para completar los refuerzos en 138 kV, se incluye en las ampliaciones para el Valle de Sula la construccion
de una segunda linea de transmision con capacidad de transporte de 273 MVA. Dicha linea sera construida entre las
subestaciones Bermejo y Circunvalacion (BER-CIR) con una longitud de aproximadamente 3.9 km y considerando
la configuracion de doble conductor ACSR Flicker 477 MCM por fase, montados sobre estructuras de poste de
concreto.

3 Expansion optimizada

En la presente seccion se discuten los proyectos de transmision obtenidos como resultados de la etapa de
optimizacion. Para estos proyectos se incluyen los elementos de transmision asociados y sus respectivos costos de
inversion.

3.1 Resultados

Se evaluaron un total de 10 escenarios hidrologicos por afio, con 24 bloques de demanda para cada mes.
Después de realizar una simulacion operativa sin limitar los flujos en los distintos elementos de la red de transmision
se identificacion distintas sobrecargas en cada elemento de la red de transmision para distintos escenarios, y se tomo
el valor maximo encontrado.

Seguidamente, con base a los resultados de SDDP, se encuentran las siguientes sobrecargas, de color rojo los
elementos que superaron su capacidad térmica y en color amarillo aquellos elementos que alcanzaron un valor entre
el 85% y 100% de su capacidad.

Tabla 12. Porcentaje de carga en los distintos elementos de la red de transmision.

Elemento 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
L531 VNU-SPS 86.0 119.8 131.8 121.6 141.5 1344 1355 146.8 138.0 151.5 135.9
L615 SLU-PAV 550 552 528 805 727 121.1 1247 130.1 125.1 1241 1219
L501 CRL-RLN 812 969 1014 984 100.7 99.7 1014 1029 102.0 102.5 103.1

L528 SMT-SPS 69.1 53.1 804 627 924 956 966 943 95.0 942 971
L533 CYG-AMT 524  65.1 65.1 69.5 71.4 80.6 892 88.1 90.3 90.2  96.8
L518 END-SIS 790 946 693 79.5 59.5 80.3 733 74.5 75.1 89.5 90.8
L539 END-RGU 56.0 82.0 693 79.5 392 550 733 74.5 75.1 89.5 90.8
SPS_T6XXA 513 424 535 56.3 68.7 81.1 79.4 86.5 89.0 89.3 89.8
SPS_T6XXB 513 424 535 56.3 68.7 81.1 79.4 86.5 89.0 89.3 89.8

L635 SLU-CHY 239 239 241 473 50.1 85.7 88.2 89.1 913 89.5 84.5
L512 CHM-LVI 1395 113.8 1073 1083 106.5 835 81.1 81.0  80.0 83.0 82.0
LT MER-CHM 943 98.7 743 74.1 629 624 649 642 636 648 639
L512 LVI-BER 1153 88.2 842  8l1.1 51.0 505 526 528 539 537 527
L422 SUY-ZAM 126.7 131.1 1353 414  56.1 40.8 483 485 487 491 493
ZMD T6XX 0.0 0.0 0.0 96.6  51.1 406 414 432 444 463 473
L513 MAS-CHM 1224 388 18.5 156 283 358 356 368 358 37.8  36.6
L513 TSZ-MAS 1414 554 398 264 158 228 248 238 253 253 259
L423 ZMD-ODA 0.0 0.0 0.0 108.8  20.1 233 227 259 253 288 259

L564 TSZ-BlJ 101.1 289 293 29.1 253 24.5 25.0 24.8 24.7 29.2 242
SFE T509 D1 106.2 1059 917 59.0 65.1 15.7 13.9 13.0 14.7 15.1 17.4
BER T505 D1 1204  81.7 722 64.8 36.2 36.1 16.2 16.3 16.2 17.0 16.0
SUY T510 D1 101.0 102.0 90.6 456 443 10.8 10.7 11.3 11.7 12.6 12.7
SUY T542 D1 1002  101.2 899 453 43.9 10.7 10.6 11.2 11.6 12.5 12.6

Fuente: Elaboracion propia.

A continuacion, se definen los circuitos candidatos de transmision que eliminen las sobrecargas identificadas.
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Tabla 13. Lista de circuitos candidatos para mitigar las sobrecargas identificadas

No. Proyecto Elementos Ao minimo de entrada Costo [MUSD]

Subestacion Villanueva II (VND)
Linea de transmision SPS-VND 230 kV
Linea de transmision CAR-VND 230 kV
2 CAR-VND Transformador CAR 230/138 kV 2028 18.7
Habilitacion del tramo 1504
Linea de transmision CAR-SBV 230 kV
3 CAR-SBV Habilitacion del tramo 1502 2023 >3

Linea de transmision SBV-VND 230 kV

1 SPS-VND 2027 13.8

SBV-VND Habilitacion del tramo L1502, L504 e 7.0

4 JUD-TLG Linea de transmision JUD-TLG 230 kV 2028 61.7
Linea de transmision JUD-CBN 230 kV

> JUD-CBN Transformador CBN 230/138 kV 2 939

6 TLG-YRD Linea de transmision TLG-YRD 230 kV 2028 59.5

7 NCO-LEC Linea de transmision NCO-LEC 230 kV 2028 658

Transformador NCO 230/138 kV

Linea de transmisiéon CCD-SIS 230 kV
§ CCD-SIS Transformador SIS 230/138 kV 2028 429

Linea de transmision PRD-L627 230 kV
9 PRD-L627 Reconstruccion de Linea de transmision 1615, 1637, L617 2028 434

Linea de transmision SLU-AGC 230 kV
10 SLU-AGC Reconstruccion de Linea de transmision L615, 1637, L617 2028 330

Linea de transmision NIS-GLL 230 kV

11 NIS-GLL Transformador NIS 230/69 kV 2028 45.6
Subestacion Gualala (GLL)

12 EBI-ZMD Linea de transmision EBI-ZMD 230 kV 2028 53.3

13 SMT-VNU Linea de transmision SMT-VNU 138 kV 2030 10.3

14 SMT-CAR Linea de transmision SMT-CAR 138 kV 2030 19.5

15 SBV-CRL Linea de transmision SBV-CRL 230 kV 2028 256

Transformador CRL 230/138 kV
Linea de transmision SBV-CRL 138 kV

16 SBV-CRL Transformador SBV 230/138 kV 2028 20.5

17 CRL-RLN Linea de transmision CRL-RLN 138 kV 2028 7.4
Linea de transmision MAS-TEL 230 kV

18 MAS-TEL Transformador TEL 230/138 kV 2028 206

19 MAS-TEL Linea de transmision MAS-TEL 138 kV 2028 28.6

20 NEG-RGU Montar segundo circuito NEG-RGU 230 kV 2028 62.1
Seccionamiento de la L501

RLN-SBV y Linea CRL-SBV 138 kV
21 CRL-SBV Linea RLN-SBV 138 kV 2028 159

Transformador SBV 230/138 kV
Seccionamiento de la L608
Linea CIN-CDS
22 JRD-CDS Linea AMT-CDS 230 kV 2028 38.1
Transformador CDS 230/69 kV
Subestacion Concepcion del Sur (CDS)
Seccionamiento de un circuito SPS-PGR

LVI-SPS

23 Linea LVI-SPS 2028 21.9
LVI-PGR Linea LVI-PGR
24  Repotenciacion L512 Repotenciacion L512 CHM-LVI 2027 4.7
_25 Enlace Transformador TLD 230/138 kV 2028 286
26 El Taladro Subestacion el Taladro (TLD) 2028 )
27 Enlace 230/138 JRD 2028
28 Enlace Jardines Transformador JRD 230/138 kV 2028 25.8
29 Subestacion Jardines (JRD) 2028
30 Enlace Siguatepeque Enlace 230/138 SGT 2028 247
31 Transformador SGT 230/138 kV 2028 )
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No. Proyecto Elementos Aiio minimo de entrada Costo [MUSD]

32 Compensacion Serie  Compensacion Serie L526 y L527 AGP-SPS 2027 15.1
Fuente: Elaboracion propia

Para optimizar las incorporaciones a la red de transmision se utilizd el modulo OptNet, parte del software de
Optimizacion Netplan, para obtener un cronograma de inversiones que responda a las necesidades identificadas a
largo plazo. La lista de proyectos optimizados se muestra a continuacion en la Tabla 14.

Tabla 14. Lista de proyectos seleccionados en la etapa de expansion optimizada
No. Proyecto Elementos Aiio de entrada
Subestacion Villanueva II (VND)

I SPS-VND Linea de transmision SPS-VND 230 kV 29
2 Repotenciacion L512 Repotenciacion L512 CHM-LVI 2027
3 PRD-AGC Linea de transmision PRD-AGC 230 kV 2030
Repotenciacion L615  Repotenciacion L615 PAV-SLU
LVI-SPS S?ccionamiento de un circuito SPS-PGR
4 LVI-PGR Linea LVI-SPS 2031
Linea LVI-PGR
5 CRL-RLN Linea de transmision CRL-RLN 138 kV 2030

Fuente: Elaboracion propia.

Con los nuevos refuerzos de transmision se reduce el maximo flujo de potencia en los circuitos sobrecargados,
obteniendo los siguientes porcentajes para los distintos elementos:

Tabla 15. Porcentaje de carga en los distintos elementos de la red de transmision después de la etapa de optimizacion de la red.
Elemento 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

L531 VNU-SPS 87.0 117.0 814 80.0 100.4 87.2 77.3 83.7 87.6 79.4 82.1
L615 SLU-PAV 55.0 55.2 52.8 80.5 72.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L501 CRL-RLN 81.2 96.9 99.7 102.6 111.2 543 51.2 51.1 49.5 51.2 51.9
L528 SMT-SPS 71.1 534 85.9 71.6 101.4 103.5 58.9 61.0 56.4 63.9 60.6
L533 CYG-AMT 536 65.1 61.6 66.6 69.4 80.4 82.6 86.5 84.2 87.4 94.9
L518 END-SIS 80.7 94.6 71.5 79.5 61.9 79.3 72.1 73.0 74.5 90.0 90.2
L539 END-RGU  56.0 82.0 71.5 79.5 37.9 56.1 72.1 73.0 74.5 90.0 90.2
SPS_T6XXA 46.8 42.4 57.9 42.6 71.9 82.2 39.0 46.8 40.6 452 41.7
SPS_T6XXB 46.8 424 57.9 42.6 77.9 82.2 39.0 46.8 40.6 452 41.7
L635 SLU-CHY 239 23.9 24.1 473 48.4 86.2 84.8 84.2 90.0 86.3 82.8
L512 CHM-LVI 1395 113.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LT _MER-CHM 943 98.7 743 74.1 62.9 64.6 553 57.8 559 56.7 56.2
L512 LVI-BER 115.3 88.1 84.7 80.2 51.2 52.5 24.7 293 30.0 28.2 28.6
L422 SUY-ZAM  126.7 131.1 130.8 41.2 55.7 39.9 47.8 48.4 48.7 49.1 48.4
ZMD T6XX 0.0 0.0 0.0 96.3 50.0 40.1 41.9 433 444 46.1 47.8
L513 MAS-CHM 1224  40.6 17.5 15.5 29.8 353 20.8 26.7 235 23.6 21.6
L513 TSZ-MAS 1414 554 38.9 26.4 15.5 22.7 15.5 16.4 16.0 18.4 20.0
L423 ZMD-ODA = 0.0 0.0 0.0 108.8 20.1 234 22.6 26.2 22.7 28.9 25.2
L564 TSZ-BIJ 101.1 28.0 293 29.1 253 24.6 26.9 25.1 25.0 24.9 25.2
SFE T509 D1 106.2 1059 91.1 58.9 65.3 15.5 14.3 13.2 14.6 15.2 16.9
BER T505 D1 1204  81.7 71.8 63.3 36.4 37.1 8.5 10.3 9.9 9.9 10.3
SUY T510 D1 101.0 101.9 89.5 45.7 43.7 11.0 10.9 11.1 12.2 12.6 13.1
SUY T542 D1 1002 101.1 88.8 454 433 11.0 10.8 11.0 12.1 12.5 13.0

Fuente: Elaboracion propia.

3.2 Proyectos de transmision optimizados

3.2.1 Subestacion Villanueva Dos

Debido al crecimiento de la demanda en las subestaciones de Villanueva y Caracol, se identificaron
sobrecargas en diferentes escenarios en la linea L531 SPS-VNU. Para aliviar esta sobrecarga se considera adecuado
construir una nueva subestacion Villanueva II en 230 kV, seccionando la linea en 230 kV L653 SPS-SBV y tomar
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carga de la actual subestacion Villanueva. Para este proyecto se prevé la instalacion de dos transformadores de
distribucion que operaran en 230/34.5 kV con una capacidad 50 MVA cada uno. Es importante destacar que el costo
de los transformadores 230/34.5 kV sera responsabilidad de ENEE distribucion.

Tabla 16. Desglose de costos de inversion para proyecto VND

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Subestacion VND 230 kV 2,505,814.63 1 2.51
2 Bahia 230 kV VND, INT. Y MEDIO, dos alimentadores LT+T 5,657,185.50 2 11.31
Total 13.82

Fuente: Elaboracion propia.

3.2.2 Repotenciacion L512 CHM-LVI

Para atender restricciones en la zona de Choloma, se considera la repotenciacion del tramo Choloma — La
Victoria. Actualmente esta linea de transmision opera con un conductor ACSR Flicker 477 MCM en arreglo de un
conductor por fase. Para seguir utilizando las estructuras, tanto por restricciones de peso y libramientos para 138
kV, se recomienda utilizar para la repotenciacién un conductor de nicleo compuesto. Estos conductores cuentan
con una menor distancia de flecha, y con peso similar incrementan sustancialmente la capacidad de transporte de
una linea de transmision. Para este caso particular se sugiere conductor ACCC Hawk 611 MCM en arreglo de un
conductor por fase. Esta configuracion permite transportar 292 MVA en condiciones de operacion normal.

Si bien es cierto, este proyecto contempla una repotenciacion de la linea de transmision, la capacidad de
corriente de los equipos ya instalados en ambas subestaciones fue dimensionada para una linea de transmision de
151 MVA, debido a esto se contempla necesario el reemplazo de las bahias existentes en ambas subestaciones esto
incluye interruptores, seccionadoras, equipo de barra y demas elementos asociados. Los costos estimados para este
proyecto se resumen a continuacion.

Tabla 17. Desglose de costos para proyecto Repotenciacion L512 CHM- LVI

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1  Bahia 138 kV LVI, INT. Y MEDIO, un alimentador LT 2,229,716.68 1 2.23
2 Bahia de linea 138 kV CHM, BS 1,684,047.39 1 1.68
3 Repotenciacion L512 CHM-LVI, 300 MVA, ACCC HAWK 611 1C/F 209,479.05 3.78 km 0.79
Total 4.71

Fuente: Elaboracion propia.

3.2.3 Linea de Transmision Prados — Aguacaliente y repotenciacion de lineas L.615 PAV-SLU y L617 PRD-
Frontera

La alta concentracion de generacion renovable variable en la zona sur del pais presenta desafios significativos
para su transporte a la zona centro y norte del pais. Durante las horas de maxima produccion solar, esta generacion
concentrada en la zona sur produce un elevado flujo de potencia en las lineas L615 PAV-SLU y L637 SLU-PRD.
Estas condiciones representan un escenario de alta exigencia para la red de transmision en la zona y, en general,
para el sistema, esto debido al flujo de potencia en direccion sur-norte. Ademas, vale la pena resaltar que las lineas
L615 y L637, restringen la capacidad de las transferencias regionales tanto para importaciéon como porteo.

Para abordar estas restricciones y mejorar la capacidad de transmision, se propone la construccion de un nuevo
circuito en 230 kV que seccionard el segundo circuito de la nueva linea SIEPAC. Este proyecto se conforma de una
linea de transmision que se extiende desde la subestacion Prados hasta las estructuras de la linea L627, con una
longitud de aproximadamente 3 km, en estructuras para doble circuito, un conductor por fase ACAR 1024.5 MCM,
manteniendo el enlace adicional entre Honduras, desde la subestacion Prados, hasta Nicaragua.

Adicionalmente, se propone repotenciar las lineas de transmision L615 PAV-SLU, L637 SLU-PRD y L617
PRD-FNH a una capacidad de transporte de 455 MVA cada una. Para esta repotenciacion se propone reconstruir las
lineas L615, L637, y L617, construyendo nuevas torres para dos circuitos, montando inicialmente uno, con una
configuracion propuesta de dos conductores por fase ACSR Flicker 477 MCM, conductores alternativos pueden
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utilizarse, mientras mantengan al menos la capacidad del conductor propuesto. En resumen, la Tabla 18 presenta el
desglose de los costos de inversion requeridos en este proyecto.

Tabla 18. Desglose de costos de inversion para proyecto PRD-AGC

Costo unitario . Costo
No. Elemento [USD] Cantidad [MUSD]
1 Bahia 230 kV PRD, INT. Y MEDIO, dos alimentadores LT+LT 6,427,153.19 1 6.43

LT 230 kV PRD-L627, 349 MVA, ACAR 1024.5 MCM 2C 1C/F,

2 682,355.47 3 km 2.05
Torre de acero

3 LT 230 kV L615 PAV-SLU, 455 MVA, ACSR Flicker 477 2C MI1C, 2C/F, 572.811.16 20 km 11.46
Torre de Acero

4 LT 230 kV L637 SLU-PRD, 455 MVA, ACSR Flicker 477 2C M1C, 2C/F, 572.811.16 17 km 9.74
Torre de Acero

5 LT 230 kV L617 PRD-FNH, 455 MVA, ACSR Flicker 477 2C M1C, 2C/F, 572.811.16 24 km 1375

Torre de Acero
Total 43.42

Fuente: Elaboracion propia.

3.2.4 Linea de transmision La Victoria — San Pedro Sula Sur y La Victoria — Progreso

Para reforzar la capacidad de transporte desde el Valle de Sula hacia el centro y sur del pais, se identifica
adecuado un enlace desde la subestacion La Victoria hacia las subestaciones de San Pedro Sula Sur y El Progreso.
El nuevo enlace en 230 kV permitira aliviar posibles sobrecargas en la zona norte, por ejemplo, en las lineas L528
SPS-SMT, L524 CIR-CAL y los transformadores SPS T663, SPS T664. Esta adicion mejora la capacidad de
transporte en la zona norte permitiendo tener una red en 230 kV de forma continua hasta la subestaciéon de Masca.
Para los nuevos enlaces LVI-PGR y LVI-SPS se proyecta seccionar uno de los circuitos SPS-PGR y vincular cada
uno de los extremos con la subestacion de LVI, las nuevas lineas de transmision se construiran en una configuracion
de dos conductores por fase ACSR Flicker 477 MCM, con una capacidad de 455 MVA cada una, montando los dos
circuitos sobre una misma estructura, el desarrollador podra utilizar un conductor con prestaciones iguales o
superiores a las del conductor propuesto. El desglose de los costos de inversion se resume en la siguiente tabla.

Tabla 19. Desglose de costos de inversion para proyecto SPS-LVI-PGR

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
| LT 230 kV LVI-L6XX PGR-SPS, 455 MVA, ACSR Flicker 477 MCM 2C 675.514.36 23 km 15.54
2C/F Torre de acero
2 Bahia 230 kV LVI, INT. Y MEDIO, dos alimentadores LT+LT 6,427,153.19 1 6.43
Total 21.96

Fuente: Elaboracion propia.
3.2.5 Linea de transmision Cafiaveral — Rio Lindo

Actualmente, las subestaciones Cafaveral y Rio Lindo estan conectadas mediante una linea de transmision en
138 kV con capacidad de 151 MVA, el cual es un enlace esencial para el funcionamiento del corredor norte-sur. Sin
embargo, la desconexion de esta linea ha generado problemas de tension en subestaciones ubicadas en la zona
central, como Cafaveral, Siguatepeque y Piedras Azules. En ese sentido, se propone la construccion de una linea
adicional en paralelo al enlace CRL-RLN. Esta adiciéon mejora la confiabilidad del corredor en 138 kV y también
previene posibles sobrecargas en el enlace existente para casos de contingencia en la linea L558 AMT-CYG. Esta
nueva linea de transmision es planificada para una capacidad de transporte de 151 MVA y se propone para ser
construida en arreglo de doble circuito, montando inicialmente uno, usando un conductor por fase ACSR Flicker
477 MCM instalado en estructuras de acero, el desarrollador podra utilizar un conductor con prestaciones iguales o
superiores a las del conductor propuesto. El desglose de los costos de inversion se resume en la siguiente tabla.

Tabla 20. Desglose de costos para proyecto CRL-RLN

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Bahia de linea 138 kV CRL BP + BA 1,755,118.12 1 1.76
2 Bahia 138 kV RLN, INT. Y MEDIO, un alimentador LT 2,263,201.07 1 2.26
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LT 138 kV CRL-RLN, 151 MVA, ACSR Flicker 477 MCM 2C M1C, 1C/F,

371,514.33 9 km 3.34
Torre de acero

Total 7.36

Fuente: Elaboracion propia.

4 Expansion orientada a confiabilidad y resiliencia

Adicionalmente a los proyectos de transmision identificados de la etapa de optimizacidn, en la presente seccion
se detallan las obras asociadas a la mejora de la confiabilidad de la red de transmision. Especificamente se evalud
el cumplimiento de los Criterios de Calidad, Seguridad y Desempefio Minimo, CCSDM. Se identificaron los
elementos que no cumplen con estos criterios, en condiciones operativas normales y condiciones de contingencia
simple, y se proponen los elementos necesarios para permitir la operacion segura del sistema ante condiciones de
alta exigencia para el sistema.

4.1 Resultados

Para esta etapa, se utilizan los resultados de los despachos de la optimizacion realizada con la herramienta
SDDP para cada hidrologia seleccionada. En las estaciones seca y lluviosa se consideran cinco escenarios que
representan bloques horarios con condiciones operativas que representan diferentes combinaciones de despacho y
condiciones de demanda para el sistema. Estos escenarios operativos se modelan para elaboracion de estudios
eléctricos utilizando la herramienta PSS/E y se realizan analisis de flujo de potencia en condiciones de operacion
normal, y bajo contingencia simple de todos los elementos de la red de transmision. Se identifican las violaciones
a los CCSDM en los escenarios analizados, las condiciones operativas en las cuales ocurren, y si aplica, la
contingencia que provoca dichas violaciones.

Las siguientes tablas resumen las sobrecargas identificadas, asi como las violaciones al rango permitido de
voltaje en las barras de transmision. En estas tablas también se colocan los proyectos candidatos para mejorar la
confiabilidad de la red. Los proyectos candidatos a los que se hace referencia se encuentran en la Tabla 25.

La Tabla 21 muestra las sobrecargas identificadas en esta etapa, también indica la maxima sobrecarga
encontrada, la contingencia que provoca dicha sobrecarga, asi como la cantidad de escenarios operativos en los
cuales se encontr6 la sobrecarga descrita, y la cantidad de contingencias que provocan las violaciones a los CCSDM.

La Tabla 22 y la Tabla 23 muestran los voltajes fuera de rango identificados en los analisis de flujo de potencia.
De forma similar a la tabla descrita previamente, se indica la peor violacion identificada, la contingencia que
provoca dicho incumplimiento, y la cantidad de escenarios y contingencias que provocan la condicién de bajo o
alto voltaje. A su vez se indican los proyectos candidatos, acorde a la Tabla 25, para atender cada problema
identificado.

Para complementar la informacion presentada, la Tabla 24 muestra las contingencias para las cuales no se
logrd convergencia numérica del flujo de potencia. Esto ya que la condicion de no convergencia es un indicador de
deficit de potencia reactiva en la zona de influencia de dicha contingencia. Se muestra también la cantidad de
escenarios para los cuales no se obtuvo la convergencia de cada contingencia en particular. Y también los proyectos
candidatos para atender estas limitaciones.

Tabla 21. Sobrecargas identificadas en andlisis eléctricos de flujo de potencia

Elemento Maxima sobrecarga [%)] Contingencia Conteo Escenarios Conteo Contingencias Proyectos candidatos

SUY T510 141.27 SUY_T542 3 2 1,10, 19

SUY T542 142.05 SUY_T510 4 2 1,10, 19

SFE T509 130.77 SUY_T542 2 3 1,10, 19

L441 GMC-JUT 140.95 L6X1_TRB-DND 11 5 9,15,16,17

L515A PGR-GUA 121.62 L518_SIS-END 20 4 6

L515B GUA-TEL 112.58 L539 END-RGU 20 7 6

SUY T612 112.12 TON_T610 3 4 1,10, 19
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Elemento Mixima sobrecarga [%] Contingencia Conteo Escenarios Conteo Contingencias Proyectos candidatos
SUY Toll 111.34 TON_T610 3 3 1,10, 19
SUY T613 110.70 TON_T610 2 3 1,10, 19
L518 SIS-END 168.42 L6X1 _NEG-YRD 22 7 1,10, 19
CRL T501 134.52 L531_SPS-VNU 3 150 7,20
L512 CHM-LVI 124.19 L534_CHM-BER 4 3 5
L525 CHM-AGP 104.76 L526_SPS-AGP 2 1 5
L534 CHM-BER 105.48 L512 LVI-CHM 2 1 5
L520 RGU-ISL 111.87 RGU_T6XX 6 4 9,12,16, 17
CCD T6XX 120.50 RGU_T6XX 6 140 6,9,12, 16,17
AMT T605 107.76 L550A_CRL-SGT 9 3 4,19,21
L441B TLG-GMC 131.75 L6X1_TRB-DND 3 1 9,15,16,17
L539 RGU-END 168.76 L6X1_NEG-YRD 21 6 6,18
L550A CRL-SGT 126.15 L558_CYG-AMT 13 1 4,21
L550 B SGT-PAZ 100.48 L558_CYG-AMT 1 1 4,21
RGU T6XX 174.21 L519_RGU-CCE 30 164 6,18
L519 CCE-RGU 136.36 RGU_T6XX 11 2 6,18
L558 CYG-AMT 126.04 L550A_CRL-SGT 5 1 4,21
L517 CTE-SIS 122.04 L6X1_NEG-YRD 4 3 6,11, 18
PGR T520 150.15 L6X1 NEG-YRD 5 1 11, 18
L414A MOR-CUY 132.77 L6X1_NEG-YRD 2 1 11, 18
L412 PGR-MOR 113.06 L6X1_NEG-YRD 1 1 11, 18
L414B CUY-YRD 113.41 L6X1 NEG-YRD 1 1 11,18
YRD T6XX 123.09 L6X1_NEG-YRD 1 1 11, 18
TON T610 109.41 AMT _T605 1 4 10, 19

Fuente: Elaboracion propia a partir de resultados obtenidos por simulaciones.

Tabla 22. Violaciones de bajo voltaje identificadas en analisis de flujo de potencia

Elemento  Voltaje nominal Voltaje minimo [pu] Contingencia Conteo escenarios Conteo contingencias Zona Proyecto Candidato
CYG B536 138 0.8932 BASE CASE 5 1 CE 4,21
PAZ B525 138 0.8923 BASE CASE 5 1 CE 4,21
SGT B574 138 0.896 BASE CASE 4 1 CE 4,21
AMT B541 138 0.9105 L550A_CRL-SGT 5 7 CE 1,4,19,21
CDA B530 138 0.9295 L609A_AMT-SBV 1 1 CE 1
MFL B523 138 0.9295 L609A_AMT-SBV 1 1 CE 1
SFE B505 138 0.9236 L609A_ AMT-SBV 3 3 CE 1
LNZ B5XX 138 0.9292 L609A_AMT-SBV 1 1 CE 1
TON B535 138 0.9294 TON_T610 1 1 CE 1
CHP B5XX 138 0.7732 BASE CASE 39 1 LA 2,6,12,16, 17
BOR B571 138 0.744 BASE CASE 50 1 LA 2,6,12,16,17
CTE B513 138 0.7505 BASE CASE 56 1 LA 2,6,12,16,17
ISL B520 138 0.7848 BASE CASE 38 1 LA 2,6,12,16, 17
RGU B518 138 0.8143 BASE CASE 24 1 LA 2,6,12,16,17
SIS B548 138 0.749 BASE CASE 56 1 LA 2,6,12,16,17
SHL B572 138 0.7457 BASE CASE 42 1 LA 2,6,12,16, 17
END B572 138 0.7652 BASE CASE 37 1 LA 2,6,12,16,17
TOC B587 138 0.7669 BASE CASE 42 1 LA 2,6,12,16, 17
CCE B565 138 0.8464 BASE CASE 5 1 LA 2,6,12,16, 17
TEL B511 138 0.8777 BASE CASE 5 1 LA 2,6,12,16,17
CCD B6XX 230 0.7704 BASE CASE 13 1 LA 2,6,12,16, 17
ARN B6XX 230 0.7865 BASE CASE 12 1 LA 2,6,12,16,17
RGU B6XX 230 0.7329 BASE CASE 14 1 LA 2,6,12,16,17
CCD B5XX 138 0.8792 BASE CASE 1 1 LA 2,6,12,16, 17
ARN B586 138 0.8467 BASE CASE 4 1 LA 2,6,12,16,17
CUY B4XX 69. 0.8372 L6X1_NEG-YRD 7 3 NO 2,11, 18
PGR B603 230 0.8995 BASE CASE 2 1 NO 2,11, 18
YRD B6XX 230 0.846 BASE CASE 8 1 NO 2,11, 18
CRL B501 138 0.8283 L531_SPS-VNU 48 75 NO 4,7,20,21
CRL B4XX 69. 0.8595 L531_SPS-VNU 33 5 NO 4,7,20,21
VNU B520 138 0.6932 L531_SPS-VNU 6 3 NO 4,7,20,21
GUA B537 138 0.4497 L515A_PGR-GUA 55 11 NO 2,6
CAR B540 138 0.7676 L531_SPS-VNU 26 9 NO 22
CKP B576 138 0.7676 L531_SPS-VNU 26 9 NO 22
SPS B653 230 0.9268 L602A_VEG-NEG 2 3 NO 22
MOR B435 69. 0.8349 L6X1_NEG-YRD 8 3 NO 11,18
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Elemento  Voltaje nominal Voltaje minimo [pu] Contingencia Conteo escenarios Conteo contingencias Zona Proyecto Candidato
RLN B521 138 0.8321 L531 SPS-VNU 26 18 NO 22
CUY B4XX 69. 0.8397 L6X1_NEG-YRD 4 2 NO 11,18
YRD B4XX 69. 0.7275 L6X1_NEG-YRD 43 9 NO 11,18
NEG B6XX 230 0.8796 L602A_VEG-NEG 3 44 NO 11,18
VND B6XX 230 0.9209 L602A_VEG-NEG 2 12 NO 22
PGR B422 69. 0.8765 L6X1 NEG-YRD 2 1 NO 11,18
ERA B471 69. 0.8987 BASE CASE 5 1 oC 7,20
SRD B6XX 230 0.9206 BASE CASE 3 1 ocC 7,20
LFL B434 69. 0.5339 L433_SRS-GPT 30 9 oC 7,20
NIS B439 69. 0.654 L433_SRS-GPT 19 5 ocC 7,20
SRS B433 69. 0.4879 L433_SRS-GPT 6 3 ocC 7,20
SRD B4XX 69. 0.9297 L6XX LEC-SRD 1 1 oC 7,20
TLG B4XX 69. 0.9122 L6X1 TRB-DND 1 1 OR 9,15, 16,17

Fuente: Elaboracion propia a partir de resultados obtenidos por simulaciones.

Tabla 23. Violaciones de alto voltaje identificadas en analisis de flujo de potencia
Elemento  Voltaje nominal Voltaje maximo [pu] Contingencia Conteo escenarios Conteo contingencias Zona Proyecto Candidato

SUY B612 230 1.0745 BASE CASE 5 1 CE 3
TON B610 230 1.0727 BASE CASE 5 1 CE 3
AMT B605 230 1.0731 BASE CASE 5 1 CE 3
CDH B629 230 1.0777 BASE CASE 5 1 CE 3
T43 AMT 230 1.0508 BASE CASE 2 1 CE 3
SIT B6XX 230 1.0742 BASE CASE 3 1 CE 3
TLG B6XX 230 1.0628 BASE CASE 2 1 CE 3
SUY B418 69. 1.095 L651_TRB-PAT 30 16 CE 3
T43 CIN 230 1.0533 L653_SPS-SBV 3 4 NO 22
ZMD B6XX 230 1.0807 BASE CASE 3 1 OR 3,14
DND B6XX 230 1.0822 BASE CASE 4 1 OR 3,14
PAV B620 230 1.0759 BASE CASE 5 1 SU 3,14
LSL B628 230 1.0759 BASE CASE 5 1 SU 3,14
LUV B621 230 1.0759 BASE CASE 5 1 SU 3,14
PSM 230 230 1.0737 BASE CASE 4 1 SU 3,14
NNC B639 230 1.076 BASE CASE 5 1 SU 3,14
AGC B624 230 1.0767 BASE CASE 5 1 SU 3,14
PRD B618 230 1.0748 BASE CASE 4 1 SU 3,14
CHY Bo647 230 1.074 BASE CASE 4 1 SU 3,14
LUT B622 230 1.0767 BASE CASE 5 1 SU 3,14
SLU B637 230 1.0745 BASE CASE 4 1 SU 3,14
EBI B635 230 1.0737 BASE CASE 4 1 SU 3,14
AGF B641 230 1.0761 BASE CASE 5 1 SU 3,14

Fuente: Elaboracion propia a partir de resultados obtenidos por simulaciones.

Tabla 24. Contingencias que provocan no convergencia de la solucion de flujo de potencia

Contingencia Conteo escenarios Candidato
L615_PAV-SLU 4 14
L444 JUT-JUD 58 13,15, 16, 17
L650_JUD-TRB 56 13,15, 16, 17
L519_RGU-CCE 30 6,18,9,11,12, 16,17
L540_CCE-ARN 18 6,18,9,11,12,16,17
L433_SRS-GPT 17 7,20
L501_CRL-RLN 14 4,21
L558_CYG-AMT 24 4,21,19
L522_BOR-SHL 3 9,12,16, 17
L521B_TOC-CHP 1 9,12,16, 17
L541_TOC-BOR 1 9,12, 16,17
CCD_T6XX 12 6,18
L515A_PGR-GUA 45 6,18
L515B_GUA-TEL 40 6,18
L5XX_CCE-CCD 12 6,9,12,16,17,18
L6X1_ARN-CCD 45 6,9,12,16,17,18
L608_CIN-AMT 1 11,13
L516_TEL-CTE 22 6,18
L539_END-RGU 35 6,18
L518_SIS-END 35 6,18
L6X1_NEG-YRD 17 11,18
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Contingencia Conteo escenarios Candidato
L517_CTE-SIS 4 6,18
L6X1_YRD-ARN 28 11,18
L6X1_TRB-DND 6 9,15,16,17
L623 SBV-LEC 34 7,20
RGU_T6XX 21 6,18
SRD T6XX 12 7,20
L6XX LEC-SRD 12 7,20
L6XX RGU-CCD 6 6,18
L550A_CRL-SGT 1 4,21

Fuente: Elaboracion propia a partir de resultados obtenidos por simulaciones.
Considerando las limitaciones e incumplimientos a los CCSDM descritos de la Tabla 21 a la Tabla 24 se
proponen los siguientes proyectos candidatos para solucionar las restricciones identificadas. Para algunas de las
violaciones a los CCSDM no se proponen candidatos, especialmente en los afios iniciales del horizonte de estudio
ya que esas seran atendidas por los proyectos ya en desarrollo, con financiamiento, o los proyectos identificados en
la etapa optimizada de la planificacion. La Tabla 25 resume los proyectos candidatos considerados para esta etapa,
asi como sus componentes principales y costos de inversion estimados.

Tabla 25. Proyectos candidatos para la etapa de expansion orientada a confiabilidad y resiliencia

Afio minimo  Costo
No. Proyecto Elementos deentrada  [MUSD]
| Compensacion reactiva capacitiva en Distrito Compensacion capacitiva CDA 40 MVAr 2008 485
Central Compensacion capacitiva SUY 30 MVAr '
By Compensacion reactiva capacitiva en Litoral Compensacion capacitiva ISL 24 MVAr 2008 536
Atlantico Compensacion capacitiva CTE 24 MVAr )
. - . Compensacion inductiva AGC 30 MVAr
¢ t t Z 202 17.52
3 Compensacion reactiva inductiva en Zona Sur Compensacion inductiva EBI 30 MVAr 028 7.5
Linea de transmision 138 kV TLD-L551
., Linea de transmision 230 kV TLD-L609
4 Subestacion El Taladro Transformador 230/138 kV de 150 MVA TLD 2029 3064
Subestacion TLD 230 kV
5 Compensacion serie L526 y L527 Compensacion serie 65% en lineas L526 y L527 2027 15.01
Subestacion CBS 230 kV
6  Proyecto Coyoles Central Dos — Ceiba Sur Linea de transmision 230 kV CCD-CBS 2029 46.53
Transformador 230/138 kV de 150 MVA CBS
Subestacion CDS 230 kV
7  Subestacién Concepcion del Sur Linea de transmision 230 kV L608-CDS 2030 40.67
Transformador 230/69 kV de 75 MVA CDS
8 Compensacion reactiva capacitiva en Catacamas Compensacion capacitiva CAT, 12 MVAr 2030 1.98
Linea de transmision JUD-CBN 230 kV
9  Proyecto Juticalpa II — EI Carbon Transformador 230/138 kV de 150 MVA CBN 2031 95.85
Subestacion El Carbon (CBN) 230 kV
N ., 5 Transformador 230/138 kV de 150 MVA CDA
10 Ampliacion Canada 230 kV Linea de transmision 230 kV L614-CDA., 2032 20.08
11 Linea de transmision Talanga — Yoro Dos Linea de transmision 230 kV TLG-YRD 2033 62.26
12 E;“rzi:e transmision Reguleto = Bonito Oriental -y o e transmision 230 kV RGU- BOR-CBN 2033 86.85
13 g;‘:a de transmision Terrero Blanco —Juticalpa 1 o o jo Transmisién 230 kV TRB-JUD 2033 30.86
14 Linea de transmision El Bijagual — Zamorano Dos  Linea de transmision 230 kV EBI-ZMD 2031 53.27
15 Linea de transmision Juticalpa Dos - Talanga Linea de transmision 230 AMT-JUD 2033 62.80
. .. . Transformador 138/230 kV ISL
16 Linea de transmision Juticalpa Dos- Isletas Linca de ransmision 230 &V ISL - BOR 2031 110.59
17 Linea de transmision Juticalpa Dos- Bonito Transformador 138/230 kV BOR 2031 107.81
Oriental Linea de transmision 230 kV JUD - BOR )
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No. Proyecto Elementos It;::oeﬁlt:::;o [ﬁ%sstom
18 Segundo circuito Negrito-Yoro Dos-Arenales- Linea de transmision 230kV NEG-YRD-ARN- 2031 62.06
Coyoles Central Dos-Reguleto CCD-RGU '
Transformador 230/138 kV 150 MVA en
19 subestacion Toncontin y Transformador 230/13g | ransformador 2307138 kVTON 150 MVA 2032 25.00
kV 150 MVA en subestacion Amarateca Transformador 230/138 kV AMT 150 MVA
Subestacion NID
20 Subestacion Nispero Dos y LT L623-NID Linea de transmision 230 kV L623-NID 2030 48.39
Transformador 230/69 kV 75 MVA, NID
Linea de transmision 138 kV SGD-L551
e as Linea de Transmision 230 kV SGD-L609
21 Subestacion Siguatepeque Dos Transformador 230/138 KV de 150 MVA SGD 2029 30.64
Subestacion SGD 230 kV
Transformador 230/138 kV de 150 MVA CAR
Habilitacion de segundo circuito SPS-SBV con
22 Ampliacion Caracol 230 kV conexion en CAR 2029 32.77

Construccion de 10 km en 138 kV de L504 y
L502

Fuente: Elaboracion propia.
Se identificaron los proyectos que permitan atender de mejor forma, y al menor costo de inversion, las
restricciones identificadas a causa de incumplimientos a los CCSDM. Los proyectos seleccionados posterior a la
verificacion de su efectividad fueron los siguientes:

Tabla 26. Proyectos seleccionados en la etapa de expansion orientada a confiabilidad y resiliencia

No. Proyecto Elementos é]lzoezltlrr:g;o [I&%SStOD]
1 Compensacion reactiva capacitiva en Distrito Compensacion capacitiva CDA 40 MVAr 2008 485
Central Compensacion capacitiva SUY 30 MVAr )
2 Compensacion reactiva capacitiva en Litoral Compensacion capacitiva ISL 24 MVAr 2008 536
Atlantico Compensacion capacitiva CTE 24 MVAr )
. - : Compensacion inductiva AGC 30 MVAr
3 Compensacion reactiva inductiva en Zona Sur Compensacion inductiva EBI 30 MVAr 2028 17.52
4 Compensacion serie L526 y L527 Compensacion serie 65% en lineas L526 y L527 2027 15.01
Linea de transmision 138 kV TLD-L551
., Linea de transmision 230 kV TLD-L609
5 Subestacién El galadro Transformador 230/138 kV de 150 MVA TLD 2029 3064
Subestacion TLD 230 kV
Subestacion CBS 230 kV
6  Proyecto Coyoles Central Dos — Ceiba Sur Linea de transmision 230 kV CCD-CBS 2029 46.53
Transformador 230/138 kV de 150 MVA CBS
Transformador 230/138 kV de 150 MVA CAR
Habilitacion de segundo circuito SPS-SBV
7  Ampliacién Caracol 230 kV Conexion 230 kV CAR 2029 32.77
Linea de transmision T51-T62 de L502
Linea de transmision T74-T93 de L502 y L504
Subestacion CDS 230 kV
8  Subestacion Concepcion del Sur Linea de transmision 230 kV JRD-CDS 2030 40.67
Transformador 230/69 kV de 75 MVA CDS
9 Compensacion reactiva capacitiva en Catacamas Compensacion capacitiva CAT 12 MVAr 2030 1.98
10 Linea de transmision El Bijagual — Zamorano Dos  Linea de transmision 230 kV EBI-ZMD 2031 53.27
Linea de transmision JUD-CBN 230 kV
11 Proyecto Juticalpa II — El Carbon Transformador 230/138 kV de 150 MVA CBN 2031 95.85
Subestacion El Carbon (CBN) 230 kV
12 Ampliacion Cafiada 230 kV Transformador CDA 230/138 kV de 150 MVA 2032 20.08
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Ao minimo Costo

No. Proyecto Elementos de entrada [MUSD]

Linea de transmision 230 kV L614-CDA,

13 Linea de transmision Talanga — Yoro Dos Linea de transmision 230 kV TLG-YRD 2033 62.26
14 g:;a de transmision Terrero Blanco —Juticalpa o 4o rancmision 230 kV TRB-JUD 2033 30.86

Fuente: Elaboracion propia.

A continuacion, y para mostrar la efectividad de los proyectos identificados en la etapa de expansion orientada
a confiabilidad, se presenta la comparativa de la cantidad de eventos en los cuales se registran violaciones a los
CCSDM para los elementos de transmision. Es apreciable, en la Figura 34, una reduccion significativa en la cantidad
de violaciones a los CCSDM identificadas, especificamente de sobrecargas en los elementos de transmision. Esto
es un indicador que muestra la mejora en la capacidad del sistema, tanto en capacidad de transporte, como en
resiliencia y confiabilidad ante condiciones de alta exigencia y diferentes escenarios operativos esperables a largo
plazo.

Figura 34. Comparativa de cantidad de incumplimientos a los CCSDM.
m Etapa optimizada ™ Etapa de confiabilidad
3,000
2,500

2,000

1,500

Eventos

1,000
500

0
Voltaje Sobrecarga

Fuente: Elaboracion propia a partir de resultados obtenidos.

4.2 Proyectos para mejoras en la confiabilidad y resiliencia del sistema

4.2.1 Compensacion reactiva capacitiva en Distrito Central

Con el propdsito de mejorar los perfiles de tension en la red eléctrica nacional, especialmente en areas con alta
demanda de potencia reactiva, se ha identificado la necesidad de instalar bancos de compensacion capacitiva
paralela en la zona central. Esta medida tiene como objetivo principal suministrar potencia reactiva de forma local,
lo que permitiria, ademas de mejorar los voltajes en la zona, también reducir la carga de los transformadores de
230/138 kV y 138/69 kV ubicados en el Distrito Central, contribuyendo significativamente a mejorar la
confiabilidad del suministro eléctrico en la zona. Para el proyecto de compensacion, la Tabla 27 presenta el
respectivo desglose de costos. Se recomienda la instalacion de los bancos de compensacion en tres bloques o pasos
para facilitar el control en la regulacion de voltaje en la zona de influencia del proyecto.

Tabla 27. Desglose de costos para proyecto de compensacion capacitiva en Distrito Central

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad  Costo [MUSD]
1 Bloque de compensacion capacitiva 138 kV, 40 MVAr CDA 1,324,400.19 1 1.32
2 Bloque de compensacion capacitiva 69 kV, 30 MVAr SUY 1,082,434.24 1 1.08
3 Bahia de compensacion 138 kV, CDA 1,386,865.34 1 1.39
4 Bahia de compensacion 69 kV, SUY 1,055,324.24 1 1.06
Total 4.85

Fuente: Elaboracion propia.
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4.2.2 Compensacion reactiva capacitiva en Litoral Atlantico

Actualmente, al ser alimentado mediante un circuito radial en 138 kV, el Litoral Atlantico requiere de
generacion local, en ocasiones mas costosa, para suministrar la potencia reactiva en la zona. Para atender esta
problematica, y con tiempos constructivos menores al de las lineas de transmision, se considera la instalacion de
bancos de compensacion capacitiva en las subestaciones de Ceiba Térmica e Isletas, con capacidad de 24 MVAr
cada uno. Se recomienda que los bancos de compensacion se instalen en tres bloques de igual capacidad, para
facilitar la regulacion de voltaje local. Cabe mencionar que, en caso no sea posible la instalacion en la subestacion
Ceiba Térmica, se obtendran beneficios equivalentes instalando los bancos de compensacion en la subestacion San
Isidro. La siguiente tabla describe los costos de inversion del proyecto.

Tabla 28. Desglose de costos para proyecto de compensacion capacitiva en Litoral Atlantico

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Bahia de compensacion 138 kV, CTE 1,386,865.34 1 1.39
2 Bahia de compensacion 138 kV, ISL 1,386,865.34 1 1.39
3 Bloque de compensacion capacitiva 138 kV, 24 MVAr CTE 1,292,644.25 1 1.29
4  Bloque de compensacion capacitiva 138 kV, 24 MVAr ISL 1,292,644.25 1 1.29
Total 5.36

Fuente: Elaboracion propia.
4.2.3 Compensacion reactiva inductiva en Zona Sur

En condiciones de baja demanda, y baja produccion de energia, principalmente en horas de la madrugada, se
observa en la red de 230 kV de la zona sur del pais que los voltajes tienden a elevarse, superando la cota establecida
en la regulacion nacional. Esto suele darse en condiciones de operacion normal, esto debido a que la combinacion
de las condiciones descritas provoca que las lineas de transmision en 230 kV inyecten potencia reactiva adicional
al sistema. Para mitigar estas condiciones, se propone la instalacion de bancos de reactores en las subestaciones
Aguacaliente y El Bijagual. Los bancos de reactores se consideran con capacidad de 30 MVAr cada uno, y deberan
instalarse en tres bloques de 10 MVAr cada uno para facilitar el control de voltaje local.

En caso no sea posible la instalacion del banco de reactores en Aguacaliente por limitaciones de espacio, se
obtendra un beneficio equivalente al instalar los equipos en la subestacion Pavana. La siguiente tabla detalla los
costos de inversion estimados para este proyecto.

Tabla 29. Desglose de costos para proyecto de compensacioén inductiva en la zona sur

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Bloque de compensacion inductiva 230 kV, 30 MVAr AGC 6,566,676.82 1 6.57
2 Bloque de compensacion inductiva 230 kV, 30 MVAr EBI 6,566,676.82 1 6.57
3 Bahia obra de compensacion 230 kV, AGC 2,192,776.78 1 2.19
4 Bahia obra de compensacion 230 kV, EBI 2,192,776.78 1 2.19
Total 17.52

Fuente: Elaboracion propia.

4.2.4 Compensacion serie en lineas 1.526 y L527 San Pedro Sula Sur — Agua Prieta

Este proyecto es propuesto para mejorar las condiciones operativas a corto plazo de la red en 138 kV de la
zona norte del pais. Dado que al presentarse contingencias de la linea existente L512 CHM-LVI o la linea futura
L514 CHM-BER se identifican sobrecargas en lineas adyacente, ya sea la linea L512 o la L514. Para abordar esta
problematica y mejorar la capacidad de transporte de los elementos de transmision, se propone la instalacion de
compensadores serie en las lineas de transmision L526 y L527 que conectan las subestaciones de Agua Prieta y San
Pedro Sula Sur. La compensacion serie corresponde al 65% de las reactancias de cada una de las lineas y permite
aprovechar de mejor forma la capacidad de estos elementos, y a la vez evitar sobrecargas en la zona de influencia
del proyecto.
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Tabla 30. Desglose de costos para proyecto de compensacion serie L526/L527

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Compensacion serie L526/L527 6,163,008.31 2 12.33
2 Bahia obra de compensacion 138 kV, SPS 1,386,865.34 2 2.77
Total 15.01

Fuente: Elaboracion propia.

4.2.5 Subestacion El Taladro

Actualmente la zona centro del pais, especificamente el departamento de Comayagua es alimentado a través
de un circuito en 138 kV, el cual se extiende desde la subestacion de Villanueva en el Valle de Sula, hasta la
subestacion de Amarateca al norte del Distrito Central. Esta configuracion hace que el corredor centro-norte en 138
kV sea vulnerable ante contingencias N-1, lo cual conlleva a que la pérdida de uno de sus elementos puede impactar
significativamente el suministro eléctrico, especialmente para las subestaciones en el departamento de Comayagua.
Por lo tanto, se propone la alternativa para conectar la red de 230 kV, que se encuentra en las proximidades, con la
red de 138 kV a partir de una nueva subestacion denominada El Taladro (TLD).

Para la conexion de la nueva subestacion TLD con las lineas de transmision existentes, se propone una linea
de aproximadamente 6 km en 138 kV, la cual seccionara la actual L551 CYG-PAZ, construyéndose en doble
circuito, un conductor ACSR Flicker 477 MCM por fase y aproximadamente 2 km de linea de transmision para
interceptar la linea L609 en doble circuito, doble conductor ACSR Brant 397.5 MCM por fase. Ademas, se propone
un transformador con relacién de 230/138 kV con capacidad de 150 MVA y un transformador de distribucion
230/34.5 kV de al menos 50 MVA, los costos del transformador 230/34.5 kV correrdn a cargo de ENEE distribucion.
Para este enlace, los costos de inversion estimados se presentan en la Tabla 31.

Tabla 31. Desglose de costos para proyecto Subestacion El Taladro

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad [;[;)jsg(;)]
1 Subestacion TLD 230 kV 2,505,814.63 1 2.51
2 Bahia 230 kV TLD, INT. Y MEDIO, dos alimentadores T+LT 5,657,185.50 2 11.31
4 Bahia de linea 138 kV TLD, BP + BA 1,738,375.93 2 3.48
5 Bahia de transformador 138 kV TLD, BP + BA 1,512,979.18 1 1.51
6 LT 138 kV TLD-L551, 151 MVA, ACSR Flicker 477 MCM 2C 1C/F, 435,351.75 6 km 261

Torre de acero
- LT 230 kV TLD-L609, 407 MVA, ACSR Brant 397.5 MCM 2C 2C/F, 654.309.32 2 km 131
Torre de acero
8 Transformador 230/138 kV de 150 MVA TLD 7,912,571.71 1 7.91
Total 30.64

Fuente: Elaboracion propia.
4.2.6 Proyecto Coyoles Central Dos — Ceiba Sur

Una vez completado el vinculo entre las subestaciones de NEG-YRD-ARN-CCD, se propone la construccion
de un nuevo enlace en 230 kV entre la nueva subestacion CCD y una nueva subestacion en La Ceiba, esta nueva
subestacion denominada Ceiba Sur (CBS). El proposito principal de este proyecto es mejorar los niveles de voltaje
de las subestaciones de Tela, Ceiba Térmica, y San Isidro ante falla 0 mantenimiento en las lineas existentes L515
PGR - TEL o L539 END-RGU.

La nueva subestacion Ceiba Sur seccionara la linea L517 CTE-SIS, aproximadamente a dos kilometros de la
subestacion San Isidro, con una extension de linea de aproximadamente un kilometro desde el punto de
seccionamiento hasta la posible ubicacion de la subestacion CBS. Para esta extension de linea en 138 kV, sera
necesaria la construccion de una linea de transmision en postes de concreto con capacidad para dos circuitos,
utilizando conductor ACSR Flicker 477 MCM en un conductor por fase. La nueva linea de transmision en 230 kV,
de aproximadamente 40 km, se propone en estructuras de doble circuito montando inicialmente uno de ellos,
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utilizando un arreglo de dos conductores ACSR Brant 397.5 por fase, en torres de acero. El desarrollador podra
utilizar un conductor con prestaciones iguales o superiores a las del conductor propuesto.

Ademas, se plantea la instalacion de un transformador de potencia con relacion de 230/138 kV y capacidad de
150 MVA en la subestacion Ceiba Sur, el desglose de costos de inversion para el proyecto se presenta en la Tabla
32.

Tabla 32. Desglose de costos para proyecto CCD-CBS

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Subestacion CBS 230 kV 2,505,814.63 1 2.51
2 Complemento bahia 230 kV CCD, INT. Y MEDIO, un alimentador LT 2,527,220.22 1 2.53
3 Bahia 230 kV CBS, INT. Y MEDIO, dos alimentadores LT+T 5,657,185.50 1 5.66
4 Bahia de transformador 138 kV CBS, BP+BA 1,512,979.18 1 1.51
5  Bahia de linea 138 kV CBS, BP+BA 1,738,375.93 2 3.48
6 LT 230 kV CCD-CBS, 407 MVA, ACSR Brant 397.5 MCM 2C M1C 2C/F, 561.705.92 40 km 29 47

Torre de acero
7 LT 138 kV L517 - CBS, 151 MVA, ACSR Flicker 477 MCM 2C, 2C/F, 470,709.15 | km 0.47
Poste de concreto
8  Transformador 230/138 kV de 150 MVA CBS 7,912,571.71 1 7.91
Total 46.53

Fuente: Elaboracion propia.
4.2.7 Ampliacion Caracol 230 kV y habilitacion de segundo circuito SPS-SBV

Con el proposito de utilizar de forma mas eficiente la linea de transmision en 230 kV L653 SPS-SBV, y
considerando que esta linea comparte servidumbre con las lineas L502 CAR-RLN y L504 CAR-VNU, se contempla
la ampliacion de la subestacion Caracol para que pueda albergar elementos en 230 kV. De esta forma sera posible
enlazar la red de 138 y 230 kV en la zona, y al mismo tiempo permitir ampliaciones de distribucion desde 230 kV,
fortaleciendo la capacidad de ENEE Distribucion para el suministro de carga al sur del Valle de Sula. En la
subestacion Caracol se considera la instalacion de un transformador 230/138 kV de 150 MVA, y un transformador
230/34.5 kV de 50 MVA. El costo de este segundo transformador corresponde a ENEE Distribucion.

Para la construccion de la linea de transmision SPS-SBV fue necesario utilizar parte de la servidumbre de las
lineas de transmision L502 y L504, por lo cual actualmente estas lineas de transmision comparten parte de las
estructuras de la linea L653 SPS-SBV. Es necesario para este proyecto la construccion de ciertos tramos en 138 kV
para permitir la operacion simultanea de los dos enlaces en 230 kV SPS-SBYV, ya construidos, y la operacion de las
lineas L502 y L504. Este proyecto requiere también la construccion del complemento de bahias en 230 kV en las
subestaciones SPS y SBV para conectar la segunda linea de transmision.

El primero de estos tramos en 138 kV se extiende desde la estructura T51 hasta la estructura T62 de la linea
SPS-SBV y tiene una longitud aproximada de 3 km. Para la construccion de este tramo es necesario reemplazar las
estructuras de la linea L503 PGR-RLN en este tramo por estructuras tipo torre de acero con capacidad para dos
circuitos en 138 kV, utilizando un conductor por fase ACSR Flicker 477 MCM. De esta forma, por aproximadamente
3 km, las lineas L502 CAR-RLN y L503 PGR-RLN compartiran estructuras.

El segundo tramo, que se extiende desde la estructura T74 hasta la estructura T93, debera utilizar una
servidumbre independiente y se estima una longitud aproximada de 7 km. Este tramo de 7 km se construira aislado
para 138 kV sobre postes de concreto con capacidad de un circuito utilizando un conductor por fase ACSR Flicker
477 MCM. Los costos estimados para estas obras se detallan en la Tabla 33. Se incluye el costo de las bahias de
linea de transmision en 138 kV para la subestacion Caracol, esto debido a que actualmente los interruptores
asociados a las lineas L502 y L504 se encuentran fuera de servicio, y es necesario habilitar las bahias para la
operacion correcta de los elementos propuestos.
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Tabla 33. Desglose de costos para proyecto Caracol 230 kV

Costo unitario . Costo
No. Elemento [USD] Cantidad [MUSD]
1 Complemento bahia 230 kV SPS, INT. Y MEDIO, un alimentador LT 2,527,220.22 1 2.53
2 Complemento bahia 230 kV SBV, INT. Y MEDIO, un alimentador LT 2,527,220.22 1 2.53
3 Bahia 230 kV CAR, INT. Y MEDIO, dos alimentadores LT+T 5,751,032.90 2 11.50
4 Bahia de linea 138 kV CAR, BS 1,684,047.39 2 3.37
, 1,316,868.88 1 1.3233
5 Bahia de transformador 138 kV CAR, BS 1.333.611.07
6 Transformador 230/138 kV de 150 MVA CAR 7,912,571.71 1 7.91
7 LT 138 kV T51-T62, 151 MVA, ACSR Flicker 477 MCM 2C 1C/F, Torre 43535175 3 km 131
de acero
2 LT 138 kV T74-T93, 151 MVA, ACSR Flicker 477 MCM 1C, 1C/F, 328.144.72 7 km 530

Poste de concreto

Total 32.77
Fuente: Elaboracion propia.

4.2.8 Subestacion Concepcion del Sur

Este proyecto busca dar un punto adicional de conexion para la zona occidental del pais. Esta region se
alimenta actualmente de forma radial por una red en 69 kV que inicia en la subestacion Cafiaveral. El objetivo de
este proyecto es acercar la red en 230 kV a este circuito radial. La subestacion Concepcion del Sur (CDS)
complementa el proyecto La Entrada — Santa Rosa Dos — Santa Rosa, el cual cuenta con financiamiento por parte
del BCIE pero que no ha iniciado su ejecucion.

La subestacion Concepcion del Sur seccionard la linea en 69 kV L429 CRL-NIS, aproximadamente a 27 km
de la subestacion Caflaveral. Para la conexion en 230 kV a la subestacion CDS se propone derivar la linea en 230
kV L608 AMT-CIN, aproximadamente a 49 km de la subestacion CJN, la derivacion se construird en estructuras
de doble circuito utilizando conductor ACSR Brant 397.5 en arreglo de doble conductor por fase. La extension de
linea de transmision tendrd una longitud aproximada de 25 km desde el punto de seccionamiento hasta la nueva
subestacion CDS.

En esta subestacion se contempla la instalacion de un transformador 230/69 kV de 75 MVA para el enlace
entre ambos niveles de tension. Complementario, se considera la instalacion de un transformador de carga 230/34.5
kV de al menos 50 MVA para suministro de demanda en la zona. El costo de este transformador 230/34.5 kV correra
a cargo de ENEE Distribucion. Los costos correspondientes a este proyecto se detallan a continuacion.

Tabla 34. Desglose de costos para proyecto CDS
No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Subestacion CDS 230 kV 2,505,814.63 1 2.51
LT 230 kV L608-CDS, 407 MVA, ACSR Brant 397.5 MCM 2C 2C/F,

2 654,309.32 25 km 16.36
Torre de acero
3 Bahia 230 kV CDS, INT. Y MEDIO, dos alimentadores LT+T 5,657,185.50 2 11.31
5 Bahia de linea 69 kV CDS, BS 1,333,648.36 2 2.67
6 Bahia de transformador 69 kV CDS, BS 1,299,100.79 1 1.30
7 Transformador 230/69 kV de 75 MVA CDS 6,525,109.31 1 6.53
Total 40.67

Fuente: Elaboracion propia.
4.2.9 Compensacion reactiva capacitiva en Catacamas

Para mejorar las condiciones de voltaje en la subestacion Catacamas se contempla la instalacion de un bloque
de compensacion capacitiva de 12 MVAr. Actualmente Catacamas es la subestacion final en el circuito radial de 69
kV en Olancho. Considerando el desarrollo del proyecto L613-ZMD-DND-TRB, la subestacion Catacamas seguira
alimentada por una linea en 69 kV de 41 km de longitud. Estas condiciones provocan que los voltajes tiendan a
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reducirse por debajo de los limites establecidos en los CCSDM, especialmente en afios posteriores considerando el
incremento de demanda natural de la zona. El costo de inversion de esta ampliacion se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 35. Desglose de costos para proyecto Compensacion capacitiva Catacamas.

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Bloque de compensacion capacitiva 69 kV 12 MVAr, CAT 921,901.50 1 0.92
2 Bahia de compensacion 69 kV, CAT 1,055,324.24 1 1.06
Total 1.98

Fuente: Elaboracion propia.
4.2.10 Proyecto Juticalpa Dos — El Carbon

Este proyecto pretende mejorar la robustez de la red en las zonas de Olancho y el Litoral Atlantico. En cuanto
al Litoral, este proyecto pretende dar una ruta alternativa para suministrar la demanda en las subestaciones de los
extremos, Isletas, Chiripa y Bonito Oriental, ante condiciones de N-1 o condiciones de baja produccion de energia
eléctrica de la central hidroeléctrica SHOL. En cuanto al circuito de Olancho, este proyecto permite suministrar la
demanda en Juticalpa y Catacamas, bajo condiciones de contingencia simple del enlace Juticalpa Dos - Terrero
Blanco. El objetivo principal de este nuevo enlace entre Juticalpa Il y la nueva subestaciéon denominada El Carbon
(CBN) es el cumplimiento de los CCSDM ante condiciones de contingencia simple. Un beneficio potencial de este
proyecto es la posibilidad de instalar subestaciones de carga a lo largo de la nueva linea de transmision, permitiendo
mejorar la calidad del servicio de los usuarios finales de la zona.

La implementacion de este proyecto involucra la construccion de una nueva subestacion de maniobras
denominada El Carbon, la cual seccionara la linea L522 BOR-SHOL, aproximadamente a 6 km de la subestacion
SHOL. Asimismo, se proyecta la construccion de la nueva linea de transmision Juticalpa IT — Carbon cuya distancia
es aproximadamente 130 km. Esta linea de transmision se propone en 230 kV, en estructuras para doble circuito
montando inicialmente uno de ellos, en conductor ACSR Condor 795 MCM, también se podra utilizar un conductor
con prestaciones iguales o superiores a las del conductor propuesto. El espacio para un segundo circuito corresponde
para futuras expansiones y aprovechar de esta forma la servidumbre. Ademads, se propone la instalaciéon de un
transformador con relacion de 230/138 kV con capacidad de 150 MVA en la subestacion El Carbon. Este proyecto
tiene un desglose de costos de inversion seglin se estima en la Tabla 36

Tabla 36. Desglose de costos para proyecto JUD-CBN

No. Elemento Cost[(;;;?)l]tarm Cantidad [I\?I?JSS“I))]
1 Subestacion El Carbon (CBN) 230 kV 2,505,814.63 1 2.51
2 Complemento bahia 230 kV JUD, INT. Y MEDIO, un alimentador LT 2,527,220.22 1 2.53
3 Bahia 230 kV CBN, INT. Y MEDIO, dos alimentadores T+LT 5,657,185.50 1 5.66
4 Bahia de linea 138 kV CBN, BP+BA 1,738,375.93 2 3.48
5 Bahia de transformador 138 kV CBN, BP+BA 1,512,979.18 1 1.51
6 Transformador 230/138 kV de 150 MVA CBN 7,912,571.71 1 7.91
7 LT 230 kV JUD-CBN, 317 MVA, ACSR Condor 795 MCM 2C M1C 555.856.19 130 km 726

1C/F, Torre de Acero
Total 95.85

Fuente: Elaboracion propia.

4.2.11 Ampliacion Canada 230 kV

Para robustecer la red en 138 kV del Distrito Central, y proporcionar puntos alternos de conexion desde la red
en 230 kV, se considera la ampliacion de la subestacion Cafiada para instalar elementos en 230 kV. Se considera el
seccionamiento, y extension, de la linea L614 SUY-CDH. El seccionamiento de la lineca mencionada sera
aproximadamente a 9 km de la subestacion Suyapa, y la extension de linea de transmision sera de aproximadamente
3 km.
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Se recomienda construir la extension de linea en postes de concreto, y deberan ser estructuras de doble circuito,
utilizando un conductor ACSR Condor 795 MCM por fase, como el instalado actualmente en la linea L614. Para
complementar la ampliacion en 230 kV, es necesaria la instalacion de un transformador 230/138 kV de 150 MVA
de capacidad. Los costos de inversion de este proyecto se describen en la Tabla 37.

Tabla 37. Desglose de costos para proyecto CDA 230 kV

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Bahia 230 kV CDA, INT. Y MEDIO, dos alimentadores T+LT 5,657,185.50 1 5.66
2 Bahia 230 kV CDA, INT. Y MEDIO, un alimentador LT 3,606,715.29 1 3.61
3 Bahia de transformador 138 kV CDA, BS 1,316,868.88 1 1.32
4 Transformador 230/138 kV de 150 MVA, CDA 7,912,571.71 1 7.91
5 LT 230 kV L614-CDA, 317 MVA, ACSR Condor 795 MCM 2C 1C/F, 529.865.54 3 159

Poste de concreto
Total 20.08

Fuente: Elaboracion propia.

4.2.12 Linea de transmision Talanga — Yoro Dos

Actualmente, la zona central y zona norte del pais se conectan eléctricamente mediante dos vinculos que
comparten estructuras, especificamente las lineas L608 AMT-CJN y L609 AMT-SBV. Las dos lineas de transmision
se convierten en un cuello de botella para la transferencia de potencia entre ambas regiones, especialmente en casos
de mantenimiento o ante contingencia de una de las lineas. Ademas, se identificaron posibles sobrecargas en la red
en 138 kV en la zona del Litoral Atlantico, especialmente ante contingencia del tramo NEG-YRD, lo cual fuerza el
flujo de potencia hacia los elementos en 138 kV que inician en la subestacion Reguleto.

Para atender estas restricciones identificadas y robustecer la red de transmision, se propone la construccion de
una linea en 230 kV entre las subestaciones futuras Talanga y Yoro Dos. Esta linea de transmision tendra una
longitud aproximada de 98 km, y se plantea en torres de acero preparadas para dos circuitos, montando inicialmente
uno de ellos. La linea se propone utilizando conductor ACSR Brant 397.5 MCM en configuracion de dos
conductores por fase, existiendo la posibilidad de usar un conductor con prestaciones iguales o superiores a las del
conductor propuesto.

Tabla 38. Desglose de costos para proyecto TLG-YRD

- . Costo
No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad [MUSD]
1 Bahia de linea 230 kV TLG, INT. Y MEDIO, un alimentador 3,606,715.29 1 3.61
2 Bahia de linea 230 kV YRD, INT. Y MEDIO, un alimentador 3,606,715.29 1 3.61
3 LT 230 kV TLG-YRD, 405 MVA, ACSR Brant 397.5 MCM 2C M1C 561.705.92 98 km 55.05

2C/F, Torre de acero

Total 62.26
Fuente: Elaboracion propia.

4.2.13 Linea de transmision Terrero Blanco — Juticalpa Dos

Para robustecer la zona de Olancho, proporcionar redundancia al extremo del circuito de 69 kV, y mitigar
sobrecargas en la zona del Litoral Atlantico ante contingencias del tramo TRB-JUD se contempla la construccion
de un circuito paralelo a la linea L650 JUD-TRB. Actualmente este vinculo se encuentra construido en estructuras
de circuito sencillo. Se contempla la opcion de reemplazar estas torres por estructuras para dos circuitos.

La nueva linea de transmision aprovecharia la servidumbre existente, y se montaria sobre torres de acero con
capacidad de dos circuitos, utilizando un arreglo de dos conductores por fase de tipo ACSR Flicker 477 MCM. Los
costos de inversion estimados para este proyecto se desglosan en la Tabla 39.
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Tabla 39. Desglose de costos para proyecto TRB-JUD

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Bahia 230 kV JUD, INT. Y MEDIO, un alimentador LT 3,606,715.29 1 3.61
2 Bahia 230 kV TRB, INT. Y MEDIO, un alimentador LT 3,606,715.29 1 3.61

LT 230 kV JUD-TRB, 455 MVA, ACSR Flicker 477 MCM 2C 2C/F,
Torre de acero

Total 30.86

Fuente: Elaboracion propia.

675,514.36 35 km 23.64

4.2.14 Linea de transmision El Bijagual — Zamorano Dos

Con el fin de aumentar la capacidad de transporte de sur a norte y mejorar la capacidad para transferencias
regionales, se propone la construccion de una linea de transmision que conectara la subestacion El Bijagual y la
nueva subestacion Zamorano II en 230 kV. Con esta alternativa, es posible transportar la potencia desde la zona sur
del pais hacia los diferentes centros de consumo, principalmente en escenarios que permitan soportar condiciones
operativas de emergencia en estado N-1 ante la pérdida de uno de los enlaces de la zona sur hacia el centro del pais,
como ser las lineas L610, L611 TON-AGC y L614 SUY-CDH. Esta nueva linea de transmision consiste en
aproximadamente 82 km, la cual se plantea construir en configuracion de doble circuito montando inicialmente un
circuito en estructuras de torre de acero, con capacidad de transporte de 405 MVA, con doble conductor ACSR
Brant 397.5 MCM por fase, se podra utilizar un conductor con prestaciones iguales o superiores a las del conductor
propuesto. El espacio para el segundo circuito corresponde para futuras expansiones y aprovechar de esta forma la
servidumbre. Los costos de inversion para el proyecto EBI-ZMD es presentado en

Tabla 40. Desglose de costos para proyecto EBI-ZMD

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Bahia 230 kV ZMD, INT. Y MEDIO, un alimentador LT 3,606,715.29 1 3.61
2 Bahia 230 kV EBI, INT. Y MEDIO, un alimentador LT 3,606,715.29 1 3.61

LT 230 kV EBI-ZMD, 405 MVA, ACSR Brant 397.5 MCM 2C M1C
2C/F, Torre de acero

Total 53.27
Fuente: Elaboracion propia.

3 561,705.92 82 km 46.06
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5 Proyectos para la mejora a la calidad en el servicio de distribucion

Esta seccion resume los proyectos de transmision necesarios para mejorar las condiciones, y la capacidad de
suministro, a nivel de distribucion. Estos proyectos no buscan atender restricciones directas en la red de transmision,
pero son obras orientadas a mejorar la calidad del servicio al usuario final. Estos proyectos se basan principalmente
de incorporacion de nuevas subestaciones a la red de transmision.

5.1 Proyecto La Paz — La Esperanza — Erandique

Este proyecto tiene como objetivo principal mejorar la calidad del suministro eléctrico en los departamentos
de La Paz e Intibucé, donde la mayoria de la demanda se abastece a través de circuitos de distribucion en 34.5 kV
que se originan en la subestacion Comayagua. Para la etapa inicial, se plantea la construccion de una nueva
subestacion denominada La Paz (LPZ), ubicada aproximadamente a 37 km de la subestacion Amarateca. Para la
conexion de esta subestacion, se debe realizar el seccionamiento de la linea L608 AMT-CIN o L609 AMT-SBV.
Ademas, en la subestacion LPZ se incluira un transformador 230/34.5 kV con una capacidad de al menos 50 MVA,
los costos del transformador 230/34.5 kV estaran a cargo de ENEE Distribucion.

En la segunda fase del proyecto, se llevara a cabo la construccion de una subestacion denominada La Esperanza
(EPZ). Esta subestacion contara con un transformador con relacion de 230/34.5 kV y capacidad de 50 MVA, el
transformador 230/34.5 kV financiado por ENEE Distribucion. Para conectar la subestacion La EPZ con la
subestacion LPZ, se contempla la construccion de una linea de transmision en 230 kV en configuracion de doble
circuito montando inicialmente uno de ellos. Se sugiere el uso de un conductor ACSR Condor 795 MCM por fase,
con capacidad de 317 MVA, de aproximadamente 55 km soportados en torres de acero.

En la tercera fase del proyecto, se contempla la construccion de una linea de transmision de 33 km en 230 kV
que conectard las subestaciones Erandique y La Esperanza. Para esta linea también se sugiere un conductor ACSR
Condor 795 MCM por fase, con capacidad de 317 MVA, construida en estructuras de doble circuito montando
inicialmente uno de ellos. También se podra utilizar un conductor con prestaciones iguales o superiores a las del
conductor propuesto. Adicionalmente, sera necesario instalar un transformador de 230/69 kV, 75 MVA, el cual
permitira la conexion entre la red de 230 kV y la red de 69 kV de la zona occidente. El desglose de costos para todo
el proyecto se presenta en la Tabla 54.

Tabla 41. Desglose de costos para proyecto LPZ-EPZ-ERA

Costo unitario . Costo
No. Elemento [USD] Cantidad [MUSD]

1 Subestacion LPZ 230 kV 2,505,814.63 1 2.51

2 Bahia 230 kV LPZ, INT. Y MEDIO, dos alimentadores LT+LT 6,427,153.19 1 6.43

3 Bahia 230 kV LPZ, INT. Y MEDIO, dos alimentadores T+LT 5,657,185.50 1 5.66

4 Subestacion EPZ 230 kV 2,505,814.63 1 2.51

5 Bahia 230 kV EPZ, INT. Y MEDIO, dos alimentadores LT+T 5,657,185.50 1 5.66

6 Bahia 230 kV EPZ, INT. Y MEDIO, un alimentador LT 3,606,715.29 1 3.61

7 LT 230 kV LPZ-EPZ, 317 MVA, ACSR Condor 795 MCM 2C M1C 1C/F, 555.856.19 55 km 30.57

Torre de acero
, . 5,657,185.50 1 5.6675
+
8 Bahia 230 kV ERA, INT. Y MEDIO, dos alimentadores LT+T 5.751.032.90
9 Bahia 230 kV ERA, INT. Y MEDIO, un alimentador T 3,127,911.23 1 3.13
, 1,299,100.79 1 1.30
10  Bahia de transformador 69 kV ERA, BS 1.304.123.39
1 LT 230 kV EPZ-ERA, 317 MVA, ACSR Condor 795 MCM 2C M1C 1C/F, 555.856.19 33 km 1834
Torre de acero

12 Transformador 230/69 kV de 75 MVA ERA 6,525,109.31 1 6.53

Total 88.86
Fuente: Elaboracion propia.
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5.2 Subestacion La Flecha y linea de transmision La Entrada — La Flecha

Este proyecto tiene como objetivo la construccion de una nueva subestacion denominada La Flecha (FLE) en
230 kV. Esta subestacion permitird tomar carga, la cual actualmente se estd suministrando desde las subestaciones
La Entrada y Naco. Al acortar la longitud de los circuitos de distribucion de estas subestaciones, se mejorara la
regulacion de voltaje en el sistema de distribucion.

Para conectar esta nueva subestacion al sistema eléctrico, se propone la construccion de una linea de
transmision de 230 kV, de aproximadamente 47 km, en configuracion de doble circuito montando inicialmente uno
de ellos, con un conductor ACSR Condor 795 MCM por fase, y una capacidad de 317 MVA, utilizando un conductor
ACSR Condor 795 MCM por fase, con capacidad de 317 MVA, el desarrollador podra utilizar un conductor con
prestaciones iguales o superiores a las del conductor propuesto. Adicionalmente, en la subestacion La Flecha se
considera la inclusion de un transformador 230/34.5 kV con capacidad de 50 MVA a cargo de ENEE distribucion.
Los costos de inversion son presentados en la Tabla 42

Tabla 42. Desglose de costos para proyecto LEC-FLE

No. Elemento COSt[(I)jglll)l]tarw Cantidad [;[%s;(;)]
1 Subestacion FLE 230 kV 2,505,814.63 1 2.51
2 Bahia 230 kV LEC, INT. Y MEDIO, un alimentador LT 3,700,562.69 1 3.70
3 Bahia de linea 230 kV FLE, BP+BA 2,744,361.70 1 2.74
4 Bahia de transformador 230 kV FLE, BP+BA 2,349,742.83 1 2.35
5 LT 230 kV LEC-FLE, 317 MVA, ACSR Condor 795 MCM 2C MIC, 1C/F, 555.856.19 47 km 26.13

Torre de Acero
Total 37.43

Fuente: Elaboracion propia.

5.3 Subestacion La Labor y linea de transmision Santa Rosa-La Labor

Se presenta la propuesta de construir una nueva subestacion denominada La Labor (LLB) operando en 69 kV
para reducir la longitud de los circuitos de distribucion que suministran la demanda del departamento de Ocotepeque
desde las subestaciones Erandique, Santa Rosa y La Entrada. Esta subestacion sera alimentada de manera radial
desde la subestacion Santa Rosa a través de una linea de transmision en 69 kV.

La linea de transmision de 44 km se plantea en una configuracion de doble circuito, montando inicialmente
uno de ellos, con una capacidad de 94 MVA utilizando un conductor ACSR Condor 795 MCM por fase montado
sobre postes de concreto, se podra utilizar un conductor con prestaciones iguales o superiores a las del conductor
propuesto. Adicionalmente, se prevé que esta nueva subestacion incluira la instalacion de un transformador 69/34.5
kV, con una capacidad minima de 30 MVA, a cargo de ENEE distribucion. Los costos de inversion son resumidos
en la Tabla 52

Tabla 43. Desglose de costos para proyecto SRS-LLB

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad m(/f{;sst;))]

1 Subestacion LLB 69 kV 2,125,703.29 1 2.13

2 Bahia de linea SRS 69 kV, BS 1,333,648.36 1 1.33

3 LT 69 kV SRS-LLB, 94 MVA, ACSR Condor 795 MCM 2C MIC, 1C/F, 315,430.41 44 km 13.88
Poste de concreto 435,655.80 19.17

4 Bahia de linea LLB 69 kV, BS 1,333,648.36 1 1.33

5 Bahia de transformador LLB 69 kV, BS 1,299,100.79 1 1.30
Total 25.26

Fuente: Elaboracion propia.
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5.4 Subestacion El Transito

Actualmente, el departamento de Valle no cuenta con subestaciones para suministro de carga de distribucion.
Se ha implementado una solucién transitoria para mitigar las restricciones existentes en la zona. Una gran parte del
departamento de Valle se abastece del circuito, en 34.5 kV, L368 que se origina en la subestacion Pavana en el
departamento de Choluteca. Para poder abastecer la demanda de este circuito, reducir pérdidas técnicas, aliviar la
carga en la infraestructura de distribucion y mejorar la calidad del servicio en los municipios del departamento de
Valle se propone la construccion de una subestacion cerca de la aldea El Transito, en el municipio de Nacaome.
Esta subestacion seccionara la linea de transmision en 230 kV L640 NNC — 15S.

En esta subestacion se considera la instalacion de un transformador de distribucion 230/34.5 kV de 50 MVA,
el cual correra a cargo de ENEE Distribucion. Debido a la ubicacion de esta subestacion, y que pretende seccionar
uno de los enlaces Honduras — El Salvador, se considera adecuado la construccion de esta subestacion en arreglo
de interruptor y medio, esto para mejorar la redundancia y confiabilidad del arreglo.

Tabla 44. Desglose de costos para subestacion GOATRT

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad  Costo [MUSD]
1 Subestacion GOATRT 230 kV 2,505,814.63 1 2.51
2 Bahia 230 kV GOATRT, INT. Y MEDIO, dos alimentadores LT+T 5,657,185.50 1 5.66
3 Bahia 230 kV GOATRT, INT. Y MEDIO, un alimentador LT 3,606,715.29 1 3.61
Total 11.77

Fuente: Elaboracion propia.

5.5 Subestacion Santa Rita

Este proyecto consiste en seccionar la actual linea de transmision L604, CIN — PGR, aproximadamente a una
distancia de 23 km de la subestacion El Cajon para la construccion de la nueva subestacion Santa Rita (SRT) ubicada
en el departamento de Yoro. Se tiene previsto la instalacién de un transformador 230/34.5 kV con al menos una
capacidad de 50 MVA, cuyos costos del transformador correran a cargo de ENEE distribucion.

Esta obra tiene como proposito descargar los circuitos de distribucion PGR319, VNU324 y MOR396 los cuales
operan en valores superiores a capacidad nominal. Esto permitird mejorar la calidad del suministro eléctrico de la
zona, reduciendo la distancia de los circuitos de distribucion y por ende reduciendo las perdidas técnicas. En la
Tabla 45 se resumen los costos asociados a la construccion de dicha subestacion

Tabla 45. Desglose de costos para subestacion SRT

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Subestacion SRT 230 kV 2,505,814.63 1 2.51
2 Bahia de linea 230 kV SRT, BP+BA 2,744,361.70 2 5.49
3 Bahia de transformador 230 kV SRT, BP+BA 2,349,742.83 1 2.35
Total 10.34

Fuente: Elaboracion propia.

5.6 Subestacion Taujica

De forma transitoria se ha instalado un transformador mévil en las cercanias de Tocoa, esto para atender parte
de la demanda en el Valle del Aguan. Para proporcionar una solucion mas duradera al suministro de demanda en la
ciudad de Tocoa, se propone la construccion de una subestacion en 138 kV al este de la ciudad de Tocoa. Esta
subestacion seccionara la linea L541 TOC-BOR aproximadamente a 28 km de Bonito Oriental, y debera contar con
un transformador de carga de 50 MVA en 138/34.5 kV. El costo del transformador, y ampliaciones en media tension
correran a cargo de ENEE Distribucion. Esta subestacion busca suministrar la demanda de los extremos de los
circuitos ISL L345, ISL L.347, BOR L351 y CHP L348. El desglose de costos de inversion para esta subestacion se
detalla en la Tabla 46.
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Tabla 46. Desglose de costos para subestacion TJC

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Subestacion TIC 138 kV 2,320,848.60 1 2.32
2 Babhia de linea 138 kV TJC, BP+BA 1,738,375.93 2 3.48
3 Bahia de transformador 138 kV TJC, BP+BA 1,512,979.18 1 1.51
Total 7.31

Fuente: Elaboracion propia.

5.7 Subestacion Choluteca Este

Para atender el crecimiento de demanda en la ciudad de Choluteca, se propone la construccion de una nueva
subestacion de carga al este de dicha ciudad. Se contempla construir esta nueva seccionando la linea de transmision
en 230 kV L635 SLU-CHY, aproximadamente a 12 km de Santa Lucia. En esta subestacion se instalard un
transformador de 230/34.5 kV de 50 MVA, el cual correra a cargo de ENEE Distribucion, asi como las adecuaciones
en media tension necesarias. La estimacion de costos para este proyecto se muestra a continuacion.

Tabla 47. Desglose de costos para subestacion CHE

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Subestacion CHE 230 kV 2,505,814.63 1 2.51
2 Bahia de linea 230 kV CHE, BP+BA 2,744,361.70 2 5.49
3 Babhia de transformador 230 kV CHE, BP+BA 2,349,742.83 1 2.35
Total 10.34

Fuente: Elaboracion propia.

5.8 Subestacion El Ocotillo

El sector El Ocotillo en el municipio de Choloma, y zonas aledafias presentan deficiencias y limitaciones en
el suministro eléctrico. El objetivo principal de este proyecto es aliviar la carga de los circuitos de distribucion
BER205, CAL295, CHM216 y LVI235 los cuales han presentado cargamentos en la linea trocal superior a su
capacidad nominal. Esto permitira mejorar la calidad del suministro eléctrico de la zona, reduciendo la distancia de
los circuitos de distribucion y por ende reduciendo las perdidas técnicas.

Para solucionar la problematica identificada, y aprovechando la identificacion del proyecto SPS-LVI-PGR en
la etapa de optimizacidn, se propone la construccion de una nueva subestacion en 230 kV denominada El Ocotillo
(OCT) la cual se conectara a una de las lineas de transmision que inician en la subestacion La Victoria hacia el Valle
de Sula. El costo del transformador y de las ampliaciones en media tension correran a cargo de ENEE Distribucion.
El desglose de costos se encuentra en la siguiente tabla.

Tabla 48. Desglose de costos para subestacion OCT

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Subestacion OCT 230 kV 2,505,814.63 1 2.51
2 Bahia de linea 230 kV OCT, BP+BA 2,744,361.70 2 5.49
3 Bahia de transformador 230 kV OCT, BP+BA 2,349,742.83 1 2.35
Total 10.34

Fuente: Elaboracion propia.

5.9 Subestacion Gualala

Para reducir la carga en los transformadores de distribucion de las subestaciones Nispero y Cafiaveral, y a la
vez mejorar la calidad de servicio para el usuario final, se propone la construccion de una subestacion en el
departamento de Santa Barbara. Especificamente se propone seccionar la linea L623 SBV-LEC a aproximadamente
27 km de San Buenaventura. En esta subestacion se contempla la instalacion de un transformador 230/34.5 kV de
50 MVA, el costo del cual correra a cargo de ENEE Distribucion. El desglose de costos estimado para este proyecto
se muestra en la Tabla 49.
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Tabla 49. Desglose de costos para subestacion GLL

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Subestacion GLL 230 kV 2,505,814.63 1 2.51
2 Bahia 230 kV GLL, INT. Y MEDIO, dos alimentadores LT+T 5,657,185.50 1 5.66
3 Bahia 230 kV GLL, INT. Y MEDIO, un alimentador LT 3,606,715.29 1 3.61
Total 11.77

Fuente: Elaboracion propia.

5.10 Subestacion Cerro Grande

En esta nueva subestacion denominada Cerro Grande (CRG), se plantea llevar a cabo el seccionamiento de la
linea L612, AMT-SUY, aproximadamente a una distancia de 24 km de Amarateca. Se tiene previsto la inclusion de
dos transformadores de carga, uno operando en 230/13.8 kV y otro en 230/34.5 kV, ambos con una capacidad de 50
MVA. Los costos asociados a estos transformadores seran cubiertos por la ENEE distribucion. Este proyecto tiene
como objetivo principal tomar parte de la carga que actualmente esta siendo abastecida desde las subestaciones La
Leona y Santa Fe, aliviando asi los transformadores y lineas eléctricas existentes en el Distrito Central. El desglose
de los costos de inversion asociados a este proyecto es presentado en la Tabla 50.

Tabla 50. Desglose de costos para subestacion CRG

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Subestacion CRG 230 kV 2,505,814.63 1 2.51
2 Bahia de linea 230 kV CRG, BP+BA 2,744,361.70 2 5.49
3 Bahia de transformador 230 kV CRG, BP+BA 2,349,742.83 2 4.70
Total 12.69

Fuente: Elaboracion propia.

5.11 Subestaciones San Francisco de la Paz y San Esteban

Con el proposito de mejorar la atencion a los usuarios al norte del Departamento de Olancho se contempla la
construccion de dos nuevas subestaciones de distribucion. Se pretende que estas subestaciones aprovechen el
proyecto en 230 kV JUD-CBN, identificado en la etapa orientada a confiabilidad de la red. Se propone que ambas
subestaciones seccionen dicha linea de transmision para instalar transformadores de distribucion. De esta forma se
reduce sustancialmente la longitud de los circuitos en media tension, especificamente interviniendo el circuito JUT
L380.

La subestacion San Francisco de la Paz (SFP) se considera a construirse aproximadamente a 33 km de
Juticalpa, y la subestacion San Esteban aproximadamente a 97 km desde Juticalpa. En cada una de estas
subestaciones se considera la instalacion de un transformador de carga 230/34.5 kV de 50 MVA. El costo de estos
transformadores correra a cargo de ENEE Distribucion. El costo estimado de las obras en alta tension necesarias
para este proyecto se desglosa en la Tabla 51.

Tabla 51. Desglose de costos para subestaciones SFP y SEB

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Subestacion SFP 230 kV 2,505,814.63 1 2.51
2 Bahia de linea 230 kV SFP, BP+BA 2,744,361.70 2 5.49
3 Bahia de transformador 230 kV SFP, BP+BA 2,349,742.83 1 2.35
1 Subestacion SEB 230 kV 2,505,814.63 1 2.51
2 Bahia de linea 230 kV SEB, BP+BA 2,744,361.70 2 5.49
3 Bahia de transformador 230 kV SEB, BP+BA 2,349,742.83 1 2.35
Total 20.69

Fuente: Elaboracion propia.

5.12 Subestacion Mogote

Para atender de mejor forma los circuitos de distribucion al occidente de Comayagiicla se contempla la
construccion de una subestacion en 230 kV denominada Mogote. Esta subestacion se plantea en la zona al oeste de
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la colonia Arturo Quezada. Se considera para esta subestacion realizar una extension de una de las lineas de
transmision en 230 kV TON-AMT, L630 o L631, para ello se requiere la construccion de una linea de transmision
en doble circuito montada sobre torres de acero, utilizando un arreglo de dos conductores ACSR 477 MCM por
fase, con capacidad de 455 MVA por circuito. La extension de linea de transmision necesaria es de aproximadamente
6 km de longitud. Esta subestacion debera contar con un transformador de carga de 50 MVA en 230/34.5 kV, el
costo de este y demds adecuaciones en media tension correran a cargo de ENEE Distribucion. El desglose de costos
estimado para este proyecto se da en la siguiente tabla.

Tabla 52. Desglose de costos para subestacion MGT

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Subestacion MGT 230 kV 2,505,814.63 1 2.51
2 Bahia de linea 230 kV MGT, BP+BA 2,744,361.70 2 5.49
3 Bahia de transformador 230 kV MGT, BP+BA 2,349,742.83 1 2.35
4 LT 230 kV LT MGT-L630, 455 MVA, ACSR Flicker 477 MCM 2C 2C/F 675.514.36 6 km 405

Torre de acero
Total 14.40
Fuente: Elaboracion propia.

5.13 Subestacion Armenta

Esta subestacion busca atender el crecimiento urbano en la zona norte de San Pedro Sula, aliviando la carga
de los circuitos de distribucion existentes y a la vez acercando la red de transmision a los centros de consumo en la
zona. Para ello se propone seccionar la linea de transmision en 138 kV L510 BVI-BER, aproximadamente a 2.5 km
de la subestacion Bermejo. En esta subestacion se debera instalar un transformador de distribucion 138/13.8 kV de
50 MVA, el cual correra a cargo de ENEE Distribucion, al igual que las adecuaciones necesarias en media tension.

Tabla 53. Desglose de costos para subestacion ART

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Subestacion ART 138 kV 2,320,848.60 1 2.32
2 Bahiade linea 138 kV ART, BP+BA 1,738,375.93 2 3.48
3 Bahia de transformador 138 kV ART, BP+BA 1,512,979.18 1 1.51
Total 7.31

Fuente: Elaboracion propia.

5.14 Subestacion Arizona

Para mejorar la calidad de servicio de los usuarios de distribucion en el departamento de Atlantida,
especificamente entre las ciudades de Tela y La Ceiba se contempla la construccion de una subestacion en 138 kV
en las cercanias de Arizona. Esta subestacion seccionara la linea L516 TEL-CTE. Se considera que esta subestacion
debera contar con un transformador de distribucion 138/34.5 kV de 50 MVA, del cual los costos seran asumidos
por ENEE Distribucion. Se pretende que esta nueva subestacion tome carga de los circuitos TEL L309 y CTE L312,
la zona de influencia de esta subestacion beneficia los usuarios en los extremos de ambos circuitos.

Tabla 54. Desglose de costos para subestacion ARZ

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Subestacion ARZ 138 kV 2,320,848.60 1 2.32
2 Bahia de linea 138 kV ARZ, BP+BA 1,738,375.93 2 3.48
3 Bahia de transformador 138 kV ARZ, BP+BA 1,512,979.18 1 1.51
Total 7.31

Fuente: Elaboracion propia.

5.15 Subestacion Tizatillo

La zona sur del Distrito Central se atiende parcialmente desde la subestacion Cerro de Hula, ubicada en el
municipio de Santa Ana, mediante el circuito L345. También se suministra carga desde el circuito L307 originado
en la subestacion Santa Fe. Estos circuitos operan en 34.5 kV y cuentan con una extension considerable, lo que
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impacta sobre la calidad del servicio a los usuarios de esta zona. Ademas, ENEE Distribucion ha identificado
necesidad de mejorar la capacidad de suministro para atender los desarrollos residenciales y comerciales en la zona
sur del Distrito Central.

Para ello se propone la construccion de una nueva subestacion en 230 kV en la zona de Tizatillo. Para ello se
propone seccionar la linea L614 CDH-SUY aproximadamente a 8 km de la subestacion Cerro de Hula. En esta
subestacion se considera la instalacion de un transformador en 230/34.5 kV de 50 MVA. El costo del transformador
mencionado, y demds ampliaciones en media tension, corresponden a ENEE Distribucion. El desglose de costos
estimado para este proyecto se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 55. Desglose de costos para subestacion TZL

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Subestacion TZL 230 kV 2,505,814.63 1 2.51
2 Bahiade linea 230 kV TZL, BP+BA 2,744,361.70 2 5.49
3 Bahia de transformador 230 kV TZL, BP+BA 2,349,742.83 1 2.35
Total 10.34

Fuente: Elaboracion propia.

5.16 Subestacion Copan Uno

Para mejorar la calidad del servicio en el occidente del departamento de Copan en el circuito LEC L357, aliviar
la carga del transformador de distribucion en La Entrada, y a la vez reducir pérdidas en media tension, se propone
la construccion de una nueva subestacion en el municipio de Santa Rita en Copan. Esta subestacion seccionaria la
linea de transmision L629 LEC-Panaluya, aproximadamente a 40 km de La Entrada. Esta subestacion se convertiria
en el nuevo punto frontera para la interconexion con Guatemala. En dicha subestacion se debera instalar un
transformador de distribucion 230/34.5 kV de 50 MVA. El costo de este transformador, y demas ampliaciones en
media tension, correrd a cargo de ENEE Distribucion. La Tabla 56 resume los costos de inversion estimados para
dicho proyecto.

Tabla 56. Desglose de costos para subestacion CPN

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Subestacion CPN 230 kV 2,505,814.63 1 2.51
2 Bahia 230 kV CPN, INT. Y MEDIO, dos alimentadores LT+T 5,657,185.50 1 5.66
3 Bahia 230 kV CPN, INT. Y MEDIO, un alimentador LT 3,606,715.29 1 3.61
Total 11.77

Fuente: Elaboracion propia.

5.17 Subestacion Tatumbla

Considerando el desarrollo del proyecto L613-ZMD-DND-TRB, actualmente en proceso de licitacion, se
propone la construccion de una subestacion de distribucion en el municipio de Tatumbla. Esto para mejorar la
calidad del servicio, y a la vez dar margen de crecimiento a los desarrollos habitacionales en dicha zona. Para esto,
se propone seccionar la linea L422 SUY-ZAM aproximadamente a 15 km de la subestacion Suyapa.

Para esta subestacion se contempla la instalacion de un transformador de distribucion 69/34.5 kV de 30 MVA.
Se pretende que la subestacion Tatumbla tome principalmente la demanda del circuito ZAM L383. El costo del
transformador mencionado, y las adecuaciones en media tension corren a cargo de ENEE Distribucion. El desglose
de los costos estimados para este proyecto se muestra a continuacion.

Tabla 57. Desglose de costos para subestacion TTB

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Subestacion TBL 69 kV 2,125,703.29 1 2.13
2 Bahia de linea TBL 69 kV, BS 1,333,648.36 2 2.67
3 Bahia de transformador TBL 69 kV, BS 1,299,100.79 1 1.30
Total 6.09
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Fuente: Elaboracion propia.

5.18 Subestacion El Trapiche

Considerando la creciente demanda en el Distrito Central, y atender de mejor forma los circuitos de
distribucion al oriente de Tegucigalpa, se considera adecuado construir una subestacion en 230 kV en la zona del
Trapiche, al oriente de la Capital. Para ello se propone seccionar la actual linea de transmision L614 SUY-CDH
aproximadamente a 4 km de la subestacion Suyapa.

Esta subestacion debera contar con al menos un transformador de distribucion en 230/13.8 kV de 50 MVA, el
costo de estos elementos, y demas adecuaciones en media tension corresponden a ENEE Distribucion. Este proyecto
permitird suministrar la demanda desde niveles de tension de transmision superiores, 230 kV, proporcionando un
mayor margen de crecimiento para futuros desarrollos en el Distrito Central. Los costos de inversion estimados para
este proyecto se detallan en la Tabla 58.

Tabla 58. Desglose de costos para subestaciéon TPC

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Subestacion TPC 230 kV 2,505,814.63 1 2.51
2 Bahia de linea 230 kV TPC, BP+BA 2,744,361.70 2 5.49
3 Babhia de transformador 230 kV TPC, BP+BA 2,349,742.83 1 2.35
Total 10.34

Fuente: Elaboracion propia.

5.19 Subestacion Pueblo Nuevo

De forma complementaria a la subestacion Cerro Grande, se identificaron alternativas para permitir el
suministro de demanda en el centro de Tegucigalpa, esto considerando las limitaciones a largo plazo del anillo en
69 kV del Distrito Central, y la antigliedad de esta infraestructura. Para ello se propone la construccién de una
subestacion en 69 kV que seccione la linea L402 LNZ-SUY en la ubicacion de la actual subestacion Pueblo Nuevo.

Debido a las restricciones de espacio en la zona, se recomienda el uso de elementos encapsulados para alta y
media tension, de esta forma se reduce la cantidad de espacio necesario para la construccion del proyecto. Esta
subestacion deberd contar con un transformador en 69/13.8 kV de 30 MVA. El costo del transformador y
ampliaciones en media tension correran a cargo de ENEE Distribucion. El desglose de costos de este proyecto se
resume a continuacion. Cabe mencionar que los costos descritos en este informe son indicativos y corresponden a
subestaciones no encapsuladas, las estimaciones especificas deberdn ser realizadas por el area ejecutora del
proyecto.

Tabla 59. Desglose de costos para subestacion PNU

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Subestacion PNU 69 kV 2,125,703.29 1 2.13
2 Bahia de linea PNU 69 kV, BS 1,333,648.36 2 2.67
5 Bahia de transformador PNU 69 kV, BS 1,299,100.79 1 1.30
Total 6.09

Fuente: Elaboracion propia.

5.20 Subestacion Chamelecon

Actualmente la zona sur de San Pedro Sula se abastece desde la subestacion La Puerta, especialmente de los
circuitos LPT L249 y LPT L250. Estos circuitos se encuentran cercanos a su capacidad nominal, por ende, restringen
el crecimiento de la demanda en la zona. En adicion, ENEE Distribucion proyecta que esta zona tendra expansiones
residenciales en el mediano plazo, por tanto, consideran estratégico incrementar la capacidad de transformacion de
alta a media tension en la zona.
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Para atender estas condiciones, se propone la construccion de una subestacion en 138 kV seccionando la linea
L509 BER-SPS o la linea L505 o L507 LPT-SPS. Esto sujeto a la disponibilidad de terrenos para la nueva
subestacion. Dentro de la misma se contempla la instalacion de al menos un transformador 138/13.8 kV de 50 MVA.
El costo de este elemento, y demas ampliaciones en media tension, corren a cargo de ENEE Distribucion. Los costos
de este proyecto se desglosan a continuacion.

Tabla 60. Desglose de costos para subestacion CHC

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Subestacion CHC 138 kV 2,320,848.60 1 2.32
2  Bahiade linea 138 kV CHC, BP+BA 1,738,375.93 2 3.48
3 Babhia de transformador 138 kV CHC, BP+BA 1,512,979.18 1 1.51
Total 7.31

Fuente: Elaboracion propia.

5.21 Transformador de distribucion Ojo de Agua

Con el fin de mejorar la calidad del servicio en parte del departamento de El Paraiso, y reducir pérdidas en
media tension, se propone la instalacion de un transformador de distribucion en la subestacion Ojo de Agua. Esta
subestacion actualmente funciona como conexion de maniobras para derivar la red de transmision hacia la
subestacion Porvenir. Al instalar un transformador de 69/34.5 kV de 30 MVA se mejora la calidad del servicio para
los usuarios al extremo del circuito ZAM L385. El costo del transformador mencionado, y ampliaciones de media
tension corresponden a ENEE Distribucion. Los costos de las ampliaciones en transmision estimadas para este
proyecto se muestran a continuacion.

Tabla 61. Desglose de costos para instalacion de transformador en ODA

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad Costo [MUSD]
1 Bahia de transformador ODA 69 kV, BS 1,299,100.79 1 1.30
Total 1.30

Fuente: Elaboracion propia.

5.22 Subestacion Cuyamel y linea de transmision Masca — Cuyamel

Este proyecto involucra la construccion de una nueva subestacion em 138 kV denominada Cuyamel (CYL).
Esta subestacion sera alimentada de forma radial desde la subestacion Masca mediante una linea de transmision con
una capacidad de 151 MVA en configuracion de doble circuito montando inicialmente uno de ellos, utilizando un
conductor por fase ACSR Flicker 477 MCM, en estructuras de poste de concreto, existiendo la posibilidad de utilizar
un conductor con prestaciones similares al propuesto. Ademas de la subestacion, se tiene previsto la instalacion de
un transformador de distribucion con capacidad de 50 MVA, que operara en 138/34.5 kV. El costo de este
transformador y demds ampliaciones en media tension corresponde a ENEE Distribucion. El desglose de costos de
inversion estimado para este proyecto se muestra en la Tabla 62.

Tabla 62. Desglose de costos para proyecto MAS-CYL

No. Elemento Costo unitario [USD] Cantidad U&;}Jssto])]
1 Subestacion CYL 138 kV 2,320,848.60 1 2.32
2 Bahia de linea 138 kV CYL, BP+BA 1,738,375.93 1 1.74
3 Bahia de transformador 138 kV CYL, BP+BA 1,512,979.18 1 1.51
4  Bahia de linea 138 kV MAS, BP+BA 1,738,375.93 1 1.74
5 LT 138 kV MAS-CYL, 151 MVA, ACSR Flicker 477 MCM 2C-M1C 362.689.48 13 13.78

1C/F, Poste de concreto
Total 21.09
Fuente: Elaboracion propia.
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VII Resultados generales

En el presente capitulo se muestra un resumen de los proyectos identificados en el proceso de planificacion de
la red de transmision, se muestra una breve descripcion de sus caracteristicas principales, su afio propuesto de
entrada en operacion, e informacion relevante para la toma de decisiones de cada uno de ellos.

1 Resumen de proyectos

El costo estimado de los proyectos contemplados en el presente Plan de Expansion es de 8§99.10 MUSD, y
contemplan refuerzos con diferentes beneficios para la red de transmision, con impacto directo también sobre la
calidad del servicio a nivel de distribucion. Es importante mencionar que, para los proyectos en desarrollo o que ya
cuentan con financiamiento definido, no se cuantifica su costo de inversion en el presente plan. A continuacion, la
Tabla 63 desglosa los costos de inversion para cada etapa de expansion.

Tabla 63. Resumen de costos de inversion por etapas de planificacion, PERT 2026-2035

Etapa Costo de inversion [MUSD]
Expansion optimizada 91.27
Expansion para confiabilidad y resiliencia 457.90
Proyectos de mejora en la calidad de distribucion 350.17
Total 899.19

Fuente: Elaboracion propia.

Se muestra también el cronograma de obras propuesto para el presente Plan de Expansion. En general, los
proyectos se incorporaron acorde a la necesidad identificada en cada etapa de planificacion, y tomando en cuenta
los tiempos constructivos de cada tipo de proyecto. La Tabla 64 muestra de forma resumida el afio de entrada en
operacion de todos los proyectos considerados en el PERT, y con una clasificacion por etapa en la cual se identifico
cada proyecto.

Tabla 64. Cronograma de obras PERT 2026-2035

Afio/Etapa 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Ontimizad 1. VND 1. PRD-AGC 1. LVI-SPS
phmizaca © 21512 CHM-LVI 3 N 2. CRL-RLN y LVI-PGR i i i i

1. Compensacién DC

3 Compensacién LA 1. TLD 1. CDS 1. TLG-YRD
Confiabilidad - - 3' Compensacién Sur 2. CCD-CBS 2. Compensacion 1.CDA 230kV 2. TRB-JUD - -
’ a . 3. CAR230kV  CAT 3. EBI-ZMD
4. Comp. Serie
1.OCT
L SRT 2. SRS-LLB L TZL 1. LEC-FLE L CHC
3. LPZ-EPZ 2. EPZ-ERA
Distribucion - - - 2.LPZ 1. TIC 4. CRG 2. MGT 3.PNU 2.TpC -
3. TRT 2.ARZ ’ 3.ART : 3. MAS-
4. CHE 5. CPN 4. GLL 4.TT8B CYL
’ 6. SFPy ’ 5. ODA
SEB

Fuente: Elaboracion propia.

De forma complementaria, se muestra en la Figura 35 el costo de inversion estimado para cada afio del
horizonte de estudio, mostrando también la clasificacion por etapas de planificacion en la cual se selecciono cada
uno de los proyectos.
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Figura 35. Cronograma de las inversiones consideradas en cada etapa
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Fuente: Elaboracion propia.
2 Prioridades de inversion

A continuacion, se presenta la priorizacion de los proyectos contemplados en este Plan de Expansion. Esta se
fundamenta en la severidad del problema que aborda cada proyecto y en el impacto positivo que pueden generar
sobre distintos aspectos del sistema eléctrico nacional.

Tabla 65. Tabla de prioridades para proyectos del PERT 2026-2035

Proyecto Ao Costo [MUSD] Prioridad
Etapa de expansion optimizada
Subestacion Villanueva Il y linea de transmision SPS-VNU 2027 13.82 Alta
Repotenciacion de la linea L512 CHM-LVI 2027 4.71 Alta
Linea de transmision PRD-AGC y repotenciacion de L615, L617 y L637 2030 43.42 Alta
Linea de transmision LVI-SPS y LVI-PGR 2031 21.96 Media
Linea de transmision CRL-RLN 2030 7.36 Alta
Etapa de expansion para confiabilidad y resiliencia
Compensacion reactiva capacitiva en Distrito Central 2028 4.85 Alta
Compensacion reactiva capacitiva en Litoral Atlantico 2028 5.36 Alta
Compensacion reactiva inductiva en Zona Sur 2028 17.52 Media
Compensacion serie en lineas L526 y L527 2028 15.01 Media
Subestacion El Taladro 2029 30.64 Alta
Proyecto Coyoles central Il y Ceiba Sur 2029 46.53 Alta
Ampliacion Caracol 230 kV 2029 32.77 Alta
Subestacion Concepcion del Sur 2030 40.67 Media
Compensacion reactiva capacitiva en Catacamas 2030 1.98 Baja
Proyecto Juticalpa Dos — El Carbon 2031 95.85 Baja
Ampliacion de subestacion Cailada 2032 20.08 Media
Linea de transmision Talanga — Yoro I1 2033 62.26 Media
Linea de transmision Terrero Blanco - Juticalpa I1 2033 30.86 Media
Linea de transmision El Bijagual - Zamorano II 2033 53.27 Media
Ampliaciones para mejora del servicio de distribucion
Subestacion El Ocotillo 2031 10.34 Media
Subestacion Santa Rita 2029 10.34 Alta
Subestacion La Flecha y linea de transmision La Entrada — La Flecha 2033 37.43 Alta
Subestacion La Labor y linea de transmisién Santa Rosa - La Labor 2031 25.26 Alta
Subestacion LPZ 2029 14.59 Alta
Subestacion EPZ 2031 42.34 Alta
Linea de transmision ERA-EPZ 2033 31.92 Media
Resultados generales Pégina 78 de 87



IS
CND

EEmENEE

Centro Nacional
de Despacho

Plan de Expansion de la Red de Transmision 2026-2035

Proyecto Aifio Costo [MUSD] Prioridad
Subestacion Taujica 2030 7.31 Alta
Subestacion Chamelecon 2034 7.31 Baja
Subestacion Cerro grande 2031 12.69 Media
Subestacion Tizatillo 2032 10.34 Media
Subestacion Pueblo Nuevo 2033 6.09 Baja
Subestacion El Transito 2029 11.77 Alta
Subestacion El Trapiche 2034 10.34 Baja
Subestacion Mogote 2032 14.40 Media
Subestacion Armenta 2032 7.31 Media
Subestacion Arizona 2030 7.31 Media
Subestacion Tatumbla 2033 6.09 Baja
Subestacion Choluteca Este 2029 10.34 Alta
Subestacion Gualala 2032 11.77 Media
Subestacion Copan 1 2031 11.77 Media
Transformador Ojo de Agua 2033 1.30 Baja
Subestacion San Francisco de La Paz y San Esteban 2031 20.69 Baja
Subestacion Cuyamel y Linea de transmision CYL-MAS 2034 21.09 Baja

Fuente: Elaboracion propia.

3 Resumen por etapa

Las siguientes tablas describen de forma simplificada, y por etapa de planificacion, los proyectos incluidos en
el Plan de Expansion de la Red de Transmision 2026-2035. Se da una descripcion breve del alcance de cada
proyecto, su costo de inversion estimado y el aflo de entrada en operacion considerado en el Plan de Expansion.
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Tabla 66. Resumen de proyectos en desarrollo
Afio de
Ne° Proyectos entrada en Descripcion
operacion

Compensacion reactiva capacitiva en subestaciones Circunvalacion (32.4 MVAr), La Victoria (32.4

1 Compensacion reactiva capacitiva 2026 MVAr), La Puerta (32.4 MVAr), Villanueva (32.4 MVAr), Progreso (32.4 MVAr), Santa Marta (18.9
MVAr), Comayagua (36 MVAr) y Zamorano (9.4 MVAr).
Subestacion TRB en 230 kV y central solar fotovoltaica de 44 MW AC seccionando la linea L650 PAT-
JUD a 9 km de PAT.
Linea de transmision LNZ-MFL y ampliacion de subestacion 2026 Nueva linea de transmision LNZ-MFL de 138 kV, en configuracion circuito sencillo con capacidad de 191
Lainez MVA, 4 km. Transformador LNZ 138/13.8 kV de 50 MVA.
Linea de transmision PGR-SPS y ampliacion de subestacion 2027 Nueva linea de transmisiéon PGR-SPS de 230 kV, en configuracion circuito doble de 455 MVA por circuito,
Santa Marta 27 km. Normalizacion en 69 kV y transformador en 138/69 kV de 50 MVA de capacidad en SMT.
Subestacion SIT en 230 kV y transformador en 230/13.8 kV de 50 MVA, seccionando la linea L612 AMT-
SUY a 6 km de la subestacion SUY.
Subestacion de maniobra NEG en 230 kV, seccionando la linea L602 VEG-PGR a 18 km de PGR.
Subestacion de YRD en 230 kV y transformador 230/69 kV de 75 MVA a 2.6 km de YOR. Nueva linea de
NEG-YRD 2028 transmision NEG-YRD de 230 kV, en configuracion circuito doble de 317 MVA por circuito, montando

inicialmente un circuito, 71.8 km. Nueva linea de transmision YOR-YRD de 69 kV, en configuracion

circuito doble de 68 M VA por circuito, 0.2 km, seccionando la linea L414 YOR-CUY a 2.4 km de YOR
Proyecto NEG-YRD-ARN- Nueva linea de transmision ARN-YRD de 230 kV, en configuracion circuito doble de 317 MVA por
CCD-RGU! circuito, montando inicialmente un circuito, 53.7 km. Subestacion CCD en 230kV y transformador
YRD-ARN-CCD 2029 230/138 kV de 150 MVA. Cambio de conexion, linea de transmision ARN-CCD de 230 kV, de 455 MVA,
21 km y linea de transmision CCD-CCE de 138 kV, en configuracion circuito sencillo de 275 MVA, 0.8
km.
Transformador RGU 230/138 kV de 150 MVA. Linea de transmision CCD-RGU de 230 kV, en
configuracion circuito doble de 317 MVA por circuito, montando inicialmente un circuito, 51 km.

2 Subestacion Terrero Blanco 2026

5 Subestacion El Sitio 2027

CCD-RGU 2030

Fuente: Elaboracion propia.

! Afio a partir del cual se modelaron las etapas del proyecto. Al no haber iniciado construccion su fecha de entrada en operacion es menos certera.

Resultados generales Péagina 80 de 87



Centro Nacional
de Despacho

CND

EEmENEE

Plan de Expansion de la Red de Transmision 2026-2035

Tabla 67. Resumen de proyectos con financiamiento
Afio de entrada en

Ne Proyectos s g Descripcion
operacion
Subestacion SRD en 230 kV, transformador 230/69 kV de 75 MVA y transformador de distribucion 230/34.5
I Proyecto LEC-SRD-SRS 2030 kV de al menos 50 MVA. Linea de transmision LEC-SRD de 230 kV, en configuracion circuito sencillo

con capacidad de 317 MVA, 29.9 km. Linea de transmisiéon SRS-SRD de 69 kV, en configuracion circuito
doble con capacidad de 68 MVA por circuito, 4 km.
Nueva subestacion TLG en 230 kV, transformador 230/69 kV de 75 MVA y transformador de distribucion
Linea de transmision AMT-TLG y subestacion 2030 230/34.5 kV con capacidad de al menos 25 MVA, seccionando la linea L441 SFE-GMC a 48 km de SFE.
Talanga Linea de transmision TLG-AMT de 230 kV, en configuracion circuito doble de 317 MVA por circuito,
montando inicialmente un circuito, 42 km.
Ampliacion de subestacion MAS y LVI en 230 kV. Cuatro transformadores 230/138 kV de 200 MVA: tres
en LVIy uno en MAS. Linea de transmision MAS-LVI de 230 kV, en configuracion circuito doble de 455
3 Proyecto MAS-LVI-BER-CIR 2029 MVA por circuito, 33 km. Linea de transmision LVI-BER de 138 kV, en configuracion circuito doble de
300 MVA por circuito, 7 km. Nueva linea de transmision BER-CIR de 138 kV, en configuracion circuito
sencillo de 300 MVA, 4 km.
Nueva subestacion ZMD en 230 kV, transformador 230/69 kV de 75 MVA y transformador de distribucion
230/34.5 kV de 50 MVA. Nueva linea de transmision de 230 kV, seccionando la linea L613 AMT-SUY a
L613-ZMD 2028 2.1 km de SUY, en configuracion circuito doble de 405 MVA por circuito, 22.6 km. Linea de transmisién
de 69 kV, seccionando la linea L423 ZAM-ODA a 2.0 km de ZAM, en configuracion circuito doble de 47
MVA por circuito, 3.0 km.
Nueva subestacion DND en 230 kV, transformador 230/69 kV de 75 MVA y dos transformadores de
distribucion de 230/34.5 kV de al menos 25 MVA c/u. Nueva linea de transmision de 69 kV, seccionando
ZMD-DND 2029 la linea L425 ODA-DAN a 0.5 km de DAN, en configuracion circuito doble de 47 MVA por circuito, 3.5
km. Linea de transmision ZMD-DND de 230 kV, en configuracion circuito doble de 317 MVA por circuito,
48 km.
Linea de transmision DND-TRB en 230 kV, en configuracion circuito doble de 317 MVA por circuito,
montando inicialmente un circuito, 82 km. Compensacion inductiva en subestacion Juticalpa II, 15 MVAr.

4 Proyecto L613-ZMD-DND-TRB

TRB-DND 2030

Fuente: Elaboracion propia.

2 Afio a partir del cual se modelaron las etapas del proyecto. Al no haber iniciado construccion su fecha de entrada en operacidn es menos certera.
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Tabla 68. Resumen de proyectos de expansion optimizada

. Planificado Afio de Costo de
o Planificado . . x . . x R
N Proyectos previamente por Modificacion entrada en inversion Descripcion
adiciéon operacion [MUSD]
| Subestacion Villanueva Il y linea de ) v ) 2027 13.82 Subestacion VND en 230 kV y dos transformadores de distribucion 230/34.5
transmision SPS-VNU ) kV de 50 MVA. Subestacion VND secciona linea en 230 kV L653 SPS-SBV
) Repotenciacion de la linea L512 ) v ) 2027 471 Repotenciacion de L512 CHM-LVI en 138 kV a 292 MVA y adecuacion de
CHM-LVI ) bahias en ambas subestaciones.
Livsd amsmisin PR AGC %, T, TR s
3 repotenciacion de L615, L617 y N - v 2030 43.42 > :

PAV-SLU, L637 SLU-PRD y L617 PRD-FNH de 230 kV, en configuracién
circuito doble de 455 MVA por circuito, montando inicialmente un circuito.
Extension de linea de transmision LVI-L6XX PGR-SPS en 230 kV de
v - v 2031 21.96  aproximadamente 23 km. Seccionando un circuito de la linea PGR-SPS a 6
km de SPS, en configuracion circuito doble de 455 MVA por circuito.

Linea de transmision CRL-RLN de 138 kV, en estructura preparada para doble
circuito, montando inicialmente uno de ellos, de 151 MVA por circuito, 9 km.

L637

Linea de transmision LVI-SPS y
LVI-PGR

5 Linea de transmision CRL-RLN N - - 2030 7.36

Fuente: Elaboracion propia.
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Tabla 69. Resumen de proyectos de expansion para confiabilidad y resiliencia

. Planificado Afio de Costo de
o Planificado . o . . L
N Proyectos previamente por Modificaciéon entrada en inversiéon Descripcion
adicion operacion [MUSD]
1 Compensacion reactiva capacitiva en v ) ) 2028 5.09 Compensacion reactiva capacitiva en subestaciones Caiada (40 MVAr) y
Distrito Central ) Suyapa (30 MVAr).
2 Compensacion reactiva capacitiva en ) v ) 2028 536 Compensacion reactiva capacitiva en subestaciones Ceiba térmica (24 MVAr)
Litoral Atlantico ) e Isletas (24 MVAr).
3 Compensacion reactiva inductiva en ) v ) 2028 17.52 Compensacion reactiva inductiva en subestaciones Agua caliente (30 MVAr)
Zona Sur ) y El Bijagual (30 MVAr).
4 E;’;;pe“samo“ seric en lineas L5326y v - v 2028 1501 Compensacion seric del 65% en lincas L526 y L527 SPS-AGP
Subestacion TLD en 230 kV, transformador en 230/138 kV de 150 MVA y un
transformador de distribucion 230/34.5 kV de 50 MVA. Nueva linea de
.y transmision en 230 kV, seccionando la linea L609 SBV-AMT a 52 km de AMT,
> Subestacién El Taladro v ) ) 2 3064 en configuracion circuito doble de 405 MVA por circuito, 2 km. Nueva linea
de transmision en 138 kV, seccionando la linea L551 CYG-PAZ a 10 km de
CYG, en configuracion circuito doble de 151 MVA por circuito, 6 km.
Subestacion CBS en 230 kV, transformador 230/138 kV de 150 MVA. Nueva
Proyecto Coyoles central IT y Ceiba linea de transmision en 138 k\(, seccionando la linea L517‘ CTE-SIS a2.0 km
6 Sur N4 - N4 2029 46.53 de SIS, en configuracion circuito doble de 151 MVA por circuito, 1 km. Linea
de transmision CBS-CCD en 230 kV, en configuracion circuito doble de 407
MVA por circuito, 40 km.
Ampliacion 230 kV en CAR, transformador 230/138 kV de 150 MVA,
7 Ampliacioén Caracol 230 kV - v - 2029 32.77 transformador 230/34.5 kV de 50 MVA, y construccion de 10 km de linea de
transmision en 138 kV para habilitacion de tramos de LT SPS-SBV
Subestacion CDS en 230 kV, transformador 230/69 kV de 75 MVA y un
transformador de distribucion 230/34.5 kV de 50 MVA seccionando la linea
8 Subestacion Concepcidn del Sur v & v 2030 40.67 L429 CRL-NIS a 27 km de CRL. Nueva linea de transmision en 230 kV,
seccionando la linea L608 AMT-CJN a 49 km de CJN, en configuracion
circuito doble de 405 MVA por circuito, 25 km.
9 Compensacién reactiva capacitiva en 3 v - 2030 1.98 Compensacion reactiva capacitiva en subestacion Catacamas, 12 MVAr.
Catacamas
Subestacion de maniobra CBN en 230 kV, seccionando la linea L522 BOR-
. , SHOL a 6 km de BOR, transformador en 230/138 kV de 150 MVA. Linea de
10 Proyecto Juticalpa Dos — El Carbén v ) v 2031 9585 transmision CBN-JUD en 230 kV, en configuracién circuito doble de 317
MVA por circuito, montando inicialmente un circuito, 130 km.
Ampliacion de subestacion CDA en 230 kV y transformador 230/138 kV de
1 Ampliacion de subestacion Cafiada \ v ) 2032 20.08 150 MVA. Nuevo tramo de linea de transmision en 230 kV, seccionando la

230kV

linea L614 SUY-CDH a 9 km de SUY, en configuracion circuito doble de 317
MVA por circuito, 3 km.
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o Planificado . .. . < s,
N Proyectos previamente por Modificacion entrada en inversion Descripcion
adicion operacion [MUSD]
12 Linea de transmision Talanga — Yoro ) v ) 2033 62.26 Linea de transmision TLG-YRD en 230 kV, en configuracion circuito doble
1I ’ de 405 MVA, montando inicialmente un circuito, 98 km.
13 Linea de transmision Terrero Blanco - ) v ) 2033 30.86 Nueva linea de transmision TRB-JUD en 230 kV, en configuracién circuito
Juticalpa II ) doble de 455 MVA por circuito, 35 km.
14 Linea de transmision El Bijagual - v ) 2033 5327 Linea de transmision EBI-ZMD en 230 kV, en configuracion circuito doble de
Zamorano 11 ’ 405 MVA, montando inicialmente un circuito, 82 km.
Fuente: Elaboracion propia.
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Tabla 70. Resumen de proyectos para mejora del servicio de distribucion

. Planificado Afio de Costo de
Ne Proyectos Plal{lficado por Modificaciéon entradaen  inversion Descripcion
previamente adicion operacion [MUSD]
Subestacion OCT en 230 kV, seccionando la linea de transmision L6XX LVI-
1 Subestacion El Ocotillo v - - 2031 10.34 SPS en un radio de Skm de LVI y transformador de distribucién 230/13.8 kV
de 50 MVA.
.y . Subestacion SRT en 230 kV, seccionando la linea L604 CIN-PGR a 23 km de
2 Subestacion Santa Rita v - - 2029 1034 IN'y transformador de distribucion 230/34.5 kV de al menos 50 MVA.
Subestacion La Flecha y linea de Subestaciép .F LE en 230 kV y transformador 230/34.5 kY de 50 MVA: Lit}ea
3 transmisién La Entrada — La Flecha v - - 2033 37.43 de transmision FLE-LEC en 230 kV, en configuraciéon doble circuito,
montando inicialmente uno de ellos, de 317 MVA, 47 km.
Subestacion La Labor y linea de Subestacion LLB en 69 kV y tran@formador de distribucion 69/34.5 kV dct al
4 transmisién Santa Rosa - La Labor N4 - - 2031 25.26 menos 30 MVA. Linea de transmision SRS-LLB en 69 kV, en configuracion
de circuito doble, montando inicialmente uno, de 94 MVA, 44 km.
Subestacion LPZ en 230 kV, seccionando la linea de transmision L609 AMT-
Subestacion LPZ - - - 2029 14.59 SBV/L608 AMT-CJN a 37 km de AMT y transformador 230/34.5 kV de al
menos 50 MVA.
Proyecto La Paz Subestacion EPZ en 230 kV y transformador de distribucion 230/34.5 kV de
5 —LaEsperanza— Subestacion EPZ - - - 2031 42.34 50 MVA. Linea de transmision LPZ-EPZ en 230 kV, en configuracion circuito
Erandique doble de 317 M VA por circuito, montando inicialmente un circuito, 55 km.
Linea de Transformador ERA 230/69 kV de 75 MVA. Linea de transmision EPZ-ERA
transmision - - - 2033 31.92 de 230 kV, en configuracion circuito doble de 317 MVA por circuito, montando
ERA-EPZ inicialmente un circuito, 33 km.
Subestacion TJC en 138 kV, seccionando la linea de transmision L541 TOC-
6  Subestacion Taujica - v - 2030 7.31 BOR a aproximadamente 28 km de BOR y transformador de distribucion
138/34.5 kV de 50 MVA.
Subestacion CHC en 138 kV, seccionando la linea de transmision L509 BER-
7  Subestacion Chamelecon - v - 2034 7.31 SPS o L505/L507 LPT-SPS y transformador de distribucion 138/13.8 kV de
50 MVA.
Subestacion CRG en 230 kV, seccionando la linea de transmision L612 AMT-
8  Subestacion Cerro grande v - - 2031 12.69 SUY a 24 km de AMT y dos transformadores de distribucion 230/34.5 y
230/13.8 kV de 50 MVA c/u.
e . Subestacion TZL en 230 kV, seccionando la linea de transmision L614 CDH-
9 Subestacién Tizatillo L \/ ) 2032 1034 SUY a 8 km de CDH y transformador de distribucion 230/34.5 kV de 50 MVA.
., Subestacion PNU aislada por gas, en 69 kV y transformador de distribucion
10  Subestacion Pueblo Nuevo - N - 2033 6.09 69/13.8 KV de 30 MVA.
Subestacion TRT en 230 kV, seccionando la linea de transmision L640 NNC-
11 Subestacion El Transito - v - 2029 11.77 15S a aproximadamente 6 km de NNC y transformador de distribucion

230/34.5 kV de 50 MVA.
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. Planificado Aifio de Costo de
Planificado . ‘s . ‘s s,
Ne Proyectos reviamente por Modificaciéon entrada en inversion Descripcion
P adicion operacion [MUSD]
.y . Subestacion TPC en 230 kV, seccionando la linea de transmision L614 SUY-
12 Subestacion El Trapiche - v - 2034 1034 DHa4 km de SUY'y transformador de distribucién 230/34.5 KV de 50 MVA.
Subestacion MGT en 230 kV. Extension de linea de transmision en 230 kV,
., seccionando la linea L630 0 L631 TON-AMT, en configuracion circuito doble,
13 Subestacion Mogote v ) v 2032 14.40 de 455 MVA por circuito, 6 km. Transformador de distribucion 230/13.8 kV
de 50 MVA
Subestacion ART en 138 kV, seccionando la linea de transmision L510 a
14  Subestacion Armenta - v - 2032 7.31 aproximadamente 2.5 km de BER vy transformador de distribucion 138/13.8
kV de 50 MVA.
. . Subestacion ARZ en 138 kV, seccionando la linea de transmision L516 TEL-
15 Subestacion Arizona - v - 2030 731 CTE 230 km de TEL y transformador de distribucién 138/34.5 KV de 50 MVA.
., Subestacion TTB en 69 kV, seccionando la linea de transmision L422 SUY-
16 Subestacion Tatumbla ) v - % 609" ZAMa 15 km de SUY y transformador de distribucion 69/34.5 KV de 30 MVA.
Subestacion CHE en 230 kV, seccionando la linea de transmision L635 SLU-
17  Subestacion Choluteca Este - N - 2029 10.34 CHY a 12 km de SLU. Transformador de distribucion 230/34.5 kV de 50
MVA.
. Subestacion GLL en 230 kV, seccionando la linea de transmision L623 SBV-
18 Subestacion Gualala v ] v 2032 77 1 EC a27 km de SBV. Transformador de distribucién 230/34.5 kV de50 MVA.
.y . Subestacion CPN en 230 kV, seccionando la linea de transmision 1L629 LEC-
19" Subestacién Copén | ) v \ 2031 177 pAN 40 km de LEC. Transformador de distribucion 230/34.5 kV de 50 MVA.
20 Transformador Ojo de Agua - - 2033 1.3 Transformador de distribucion 69/34.5 kV de 30 MVA.
Subestacién San Francisco de La Paz Subestacion SFP en 230 kV, seccionando la linea de transmision L6XX JUD-
21 San Esteban v = v 2031 20.69 CBN a aproximadamente 33 km de JUD. Subestacion SEB en 230 kV,
y Saf Bsteba seccionando la linea de transmision L6 XX JUD-CBN a 97 km de JUD.
Subestacion CYL en 138 kV y transformador de distribucion 138/34.5 kV 50
2 Subestacion Cuyamel y Linea de v ) ) 2034 21.09 MVA. Linea de transmision MAS-CYM en 138 kV, en configuracion circuito

transmision CYL-MAS

doble, montando inicialmente uno de ellos, de 151 MVA, aproximadamente
38 km.

Fuente: Elaboracion propia.
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